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Partie 1.  Présentation du CCG - LA Ouvrages Neufs  

1 - 1  ELEMENTS DE LANGAGE 

Les définitions ci-dessous sont valables pour l'intégralité de ce document  : 

 

Ouvrages Neufs  

Par la dénomination "Ouvrages Neufs", on désigne tout ouvrage LA construit en site vierge et :  

¶ encadré par deux postes ou deux pylônes d'arrêt précédant ces postes, ou 

¶ encadr® par un poste ou un pyl¹ne dôarr°t ¨ lôune de ses extr®mit®s et en situation de piquage 

ou dôentr®e en coupure ¨ lôautre extr®mit®. 

 

Support  

Le terme « Support è est utilis® pour d®signer lôensemble constitu® par la superstructure (pylône treillis, 

monopode métallique, poteau béton, etc.) et les fondations. 

 

Câbles conducteurs  

Dans ce document, on utilisera le terme unique de "Câbles conducteurs" pour désigner les conducteurs 

aériens de phase permettant l'acheminement du transit. Il s'agit exclusivement de câbles conducteurs 

nus. Le terme "Câble de garde" est conservé. 

Lorsque le terme "câbles" est employé seul, il désigne, sauf indication contraire, à la fois les câbles 

conducteurs et les câbles de garde. 

 

 

1 - 2  OBJET  

Le CCG Lignes Aériennes (1) Ouvrages Neufs est le cahier des charges qui recense toutes les exigences 

techniques et réglementaires que doivent satisfaire les lignes aériennes neuves HTB (2) du Réseau Public 

de Transport dôElectricit® (RPT). 

 

Ce document annule et remplace le CCG Lignes Aériennes HTB référencé NA-IMR-CNER-SETP-LA-07-

00037. 

 

Le CCG ï LA Ouvrages Neufs constitue le document technique de référence pour la conception et la 

construction dôouvrages neufs. 

                                           
1. La ligne aérienne est limitée à ses deux extrémités par les charpentes des postes encadrants (charpentes non 

comprises). La ligne a®rienne va donc jusquôaux accrochages sur les charpentes poste. N®anmoins, les tendues 
c©bles situ®es entre la charpente du poste et le support dôarrêt ligne (en sortie du poste) sont définies par les 
règles mécaniques définies dans le CCG ï Postes. Dans le cas dôune liaison mixte a®ro-souterraine, les limites 
de la ligne aérienne sont les extrémités des câbles souterrains (non comprises). 

 
2. Valeur de la tension en courant alternatif strictement supérieure à 50 kV.  
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Les niveaux de tension pour le raccordement au RPT sont 63 kV * , 90 kV, 150 kV *, 225 kV et 400 kV 

en courant alternatif.  

* pour le 63kV et le 150 kV, sauf spécifications contraires ou précision dans le CCTP, les spécifications 

requises sont respectivement celles des niveaux 90KV et 225 kV. 

 

La réglementation nationale (lois, décrets, Arrêté Technique(3), ...), les normes internationales relatives 

à la ligne et à ses composants, et la norme NF EN 50341, constituent  le référentiel du CCG-LA Ouvrages 

Neufs. 

Ce cahier des charges reprend l'essentiel des dispositions qui figurent dans la norme NF EN 50341  

relative aux lignes électriques aériennes de niveau de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif. 

En effet, cette norme prévoit que pour la réalisation de chaque ouvrage, certains points doiv ent être 

précisés dans une Spécification de Projet: c'est le CCG Lignes Aériennes Ouvrages Neufs qui remplit ce 

rôle. Il est complété par un Cahier des Clauses Techniques Particulières spécifique à chaque ouvrage. 

 

En outre, le CCG-LA Ouvrages Neufs spécifie également les dispositions supplémentaires exigées par 

RTE et nécessaires au raccordement des lignes aériennes HTB au RPT afin de satisfaire aux critères de : 

¶ sécurité des personnes et des biens 

¶ sûreté du Système Electrique 

¶ respect de lôenvironnement 

¶ qualité de fourniture  

¶ facilit® dôexploitation et de maintenance. 

 

A sa mise sous tension d®finitive, lôouvrage neuf doit °tre conforme ¨ lôint®gralit® des prescriptions 

définies dans le CCG-LA Ouvrages Neufs. 

 

 

1 - 3  POSITIONNEMENT  

L'objet de ce paragraphe est de positionner le CCG-LA Ouvrages Neufs par rapport au référentiel 

réglementaire concernant la conception et la réalisation de lignes aériennes HTB. 

Les textes suivants sont opposables dans leur intégralité à toutes les lignes HTB : 

¶ l'Arrêté Technique en vigueur fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 

les distributions d'énergie électrique.  

¶ la norme NF EN 50341 relative aux lignes électriques aériennes de niveau de tension 

supérieur à 45 kV en courant alternatif.  Celle-ci définit les prescriptions qui doivent être 

appliquées à la conception et à la construction de lignes aériennes HTB neuves. Cette norme 

                                           
3. Arr°t® Interminist®riel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions dô®nergie 

électrique. 
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est composée d'une partie principale commune à tous les pays européens (Main Body) et 

d'une annexe normative nationale (NNA).  

¶ l'UTE C18-510. Il définit les prescriptions permettant d'assurer la sécurité des personnes 

contre les dangers d'origine électrique, lorsqu'elles effectuent des opérations sur ou au 

voisinage des ouvrages électriques en exploitation ou sur les mêmes ouvrages électriques 

en construction, lorsqu'ils se trouvent au voisinage d'autres ouvrages électriques en 

exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : référentiel du CCG-LA Ouvrages Neufs 

 

 

1 - 4  STRUCTURE  

Le CCG-LA Ouvrages Neufs sôorganise en huit parties qui peuvent se regrouper en deux grands 

domaines, lôun concernant le dimensionnement de la ligne (parties 2 ¨ 5) et lôautre concernant les 

spécifications des composants de la ligne (parties 6 à 8) : 

 

¶ la présente Partie 1 « Présentation du CCG-LA Ouvrages Neufs ». 

¶ la Partie 2 « Développement durable » définit le concept de développement durable 

appliqué à la construction de lignes aériennes HTB. 

¶ la Partie 3 « Dimensionnement mécanique » définit les différentes hypothèses qui servent 

au dimensionnement mécanique des lignes aériennes HTB et les conditions à respecter. 

Arrêté Technique          

en vigueur 

Lois, décrets et 

arrêtés 

ministériels 

 

UTE C18-510 

Norme 

NF EN50341 

Exigences 

complémentaires liées au 

raccordement au RPT 

(sécurité, sûreté, qualité 

de fourniture é) 

Référence aux autres 

normes 

AFNOR, CEN, ISO 

UTE, CENELEC, CEI 

 

 

CCG-LA Ouvrages Neufs 

(Lignes Aériennes HTB 

neuves)  

Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (propre à un 

ouvrage donné) 
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¶ la Partie 4 « Dimensionnement électrique » aborde les différents aspects du 

dimensionnement ®lectrique dôune ligne a®rienne HTB, ¨ savoir : les contraintes 

diélectriques appliquées aux ouvrages, les prises de terre, les contraintes dues au courant-

échauffement, les contraintes de proximités-induction magnétique et capacitive-conduction, 

les champs magn®tique et ®lectrique ¨ 50 Hz, lôeffet couronne : bruits radioélectriques, 

acoustiques et pertes. 

¶ la Partie 5 « Dimensionnement géométrique » définit les différentes distances que doit 

respecter une ligne aérienne HTB : tout dôabord, les distances de s®curit® par rapport aux 

personnes et aux biens, puis les distances internes. 

¶ la Partie 6 « Pylônes et poteaux » définit les exigences techniques génériques auxquelles 

doivent répondre les superstructures de lignes aériennes HTB (pylônes ou poteaux) et celles 

spécifiques à chaque famille. 

¶ la Partie 7 « Fondations » définit les conditions techniques et de dimensionnement des 

fondations des supports de lignes aériennes HTB. 

¶ la Partie 8 « Câbles, matériels de ligne, haubans » définit les exigences à respecter pour les 

câbles conducteurs et câbles de garde, les matériels de lignes aériennes HTB ainsi que les 

câbles et pièces de haubans. 

  



 NA-R-ING-CNER-DL-SLA-11-00037 
Indice : 1 

Cahier des Charges Général  
Lignes  Aériennes HTB  

(CCG ï LA Ouvrages Neufs)  

Page : 11/163  

 
 

 

 
Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite 

du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

  

 

Partie 2.  Développement Durable  

 

Le principe de développement durable est basé sur le développement harmonieux des sphères 

économiques, sociales et environnementales, les trois piliers qui en sont le fondement.  

L óobjectif est que le d®veloppement ®conomique concilie le progr¯s ®conomique et social et la 

préservation de l'environnement, considérant ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux 

générations futures. 

Le principe du développement durable consiste à développer ses activités en tenant compte de leurs 

impacts à court, moyen et long terme sur l'environn ement, les conditions sociales et l'éthique et ce, au 

niveau mondial. 

Ce concept repose sur la nécessité de préserver les ressources pour les générations futures tout en 

maintenant un objectif de croissance.  

 

La construction dôune ligne a®rienne doit int®grer les principes de développement durable aussi bien au 

niveau de sa conception que de sa réalisation. Les domaines dans lesquels des décisions « durables » 

peuvent être privilégiées sont : les pertes électriques, les champs électriques et magnétiques, lôimpact 

visuel, le bruit, lôutilisation de mati¯res premi¯res, la biodiversit®, le transport des hommes et dôengins, 

la tenue mécanique, les besoins en maintenance, la gestion des déchets. 

 

 

Les pertes électriques  :  Dôun point de vue environnemental, les pertes électriques constituent 

lôimpact le plus important du r®seau de transport. En effet, elles doivent °tre consid®r®es comme une 

production dô®lectricit® perdue, elle-m°me consommatrice dô®nergie primaire et productrice de d®chets 

et autres émissions polluantes. Les pertes ®lectriques sont la somme des pertes dues ¨ lôeffet Joule et 

des pertes dues ¨ lôeffet couronne. 

Les pertes Joule, qui représentent environ 92% du volume total de pertes sur le réseau, sont avant tout 

régies par l'intensité circulant dans les câbles conducteurs. Limiter les valeurs maximales de transit sur 

les ouvrages HTB constitue donc un moyen efficace de diminuer les pertes du réseau. 

Le choix de la configuration des c©bles conducteurs est ®galement essentiel ¨ lôoptimisation des pertes 

®lectriques. En effet, qu'elles soient dues ¨ lôeffet Joule ou ¨ lôeffet couronne, les pertes ®lectriques 

varient en fonction  : 

¶ de la résistance linéique du câble conducteur utilisé (pertes Joule uniquement),  

¶ de la section du câble conducteur (les diamètres importants favorisent la diminution des 

pertes électriques), et 

¶ du nombre de sous-conducteurs par faisceau (un nombre important de sous-conducteurs 

favorisent fortement la diminution des pertes électriques).   

Dans une moindre mesure, le choix du repérage horaire sur les ouvrages double ternes permet 

dôoptimiser les pertes, quôelles soient dues ¨ lôeffet Joule ou ¨ lôeffet couronne. 

Il est donc possible de r®duire les pertes ®lectriques dôun ouvrage, et donc son empreinte ®cologique, 

en optimisant son dimensionnement. 
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Les champs électriques et magnétiques  : Les champs électriques et magnétiques 50Hz (CE&M50) 

générés par les lignes aériennes HTB de RTE constituent un sujet sensible lors de la phase de 

concertation. Toutefois, on peut, lors de la phase projet, optimiser la valeur de ces champs en 

augmentant la distance au sol des câbles conducteurs et en adoptant les armements (disposition 

g®om®trique des c©bles conducteurs) et rep®rages horaires (dans le cas dôouvrages double ternes) qui 

permettent de minimiser leur impact.  

 

Lôimpact visuel: Il est difficile de recommander une configuration dôouvrages limitant lôaspect visuel 

tant chaque projet est particulier. Toutefois, il est possible de recommander lôusage de pylônes ou 

poteaux sôint®grant au mieux dans leurs environnements respectifs, voire permettant lôabsorption de 

lôouvrage dans son environnement direct. Pour exemple : des monopodes en milieux urbains et des 

poteaux bois en milieux forestiers. 

 

Le bruit  :  Lôeffet couronne est un ph®nom¯ne apparaissant sur les lignes aériennes à haute et très 

haute tension. Ce phénomène se concrétise par des claquements diélectriques à la surface des câbles 

conducteurs. Ces claquements secs dans lôair produisent un grésillement caractéristique, semblable à 

un bourdonnement dôabeilles. Lôeffet couronne, et le bruit  ainsi engendré, est avant tout fonc tion de la 

tension de lôouvrage, ce phénomène se manifestant essentiellement sur les ouvrages 225kV et 400kV.  

Lôeffet couronne (et donc le bruit) dépend également : 

¶ de lô®tat de surface des câbles conducteurs (asp®rit®s, d®p¹ts, gouttelettes dôeau, é) ; ce 

phénomène augmentant pendant les précipitations et les périodes de vent fort,  

¶ du diamètre équivalent des câbles conducteurs ; ce phénomène diminuant en cas 

dôaugmentation du diamètre équivalent (augmentation du diamètre des câbles conducteurs 

et/ou multiplication des câbles conducteurs en faisceaux). 

Les aspérités à la surface des câbles conducteurs peuvent être notamment dues à un manque de soin 

lors de lôinstallation des c©bles conducteurs et ¨ des d®p¹ts ext®rieurs (poussi¯re, insectes,é). 

 

Lôutilisation de mati¯res premi¯res :  Le patrimoine de RTE représente 705 000 Tonnes équivalent 

de CO2, dont les lignes aériennes et les différents métaux qui les composent (aluminium, acier, cuivre, 

zinc, é) repr®sentent 87% (Source : Travail réalisé pour le Bilan Carbone de RTE 2010). Lô®quivalent 

carbone repr®sente la conversion en ®quivalence dô®missions de CO2 (unit® de r®f®rence des gaz ¨ effet 

de serre).  

Lôemploi de mat®riaux correspondant au plus faible tonnage équivalent de CO2 sera privilégié lors du 

choix entre deux solutions techniquement équivalentes. 

 

La biodiversité  :  Lôimpact principal du r®seau sur la biodiversit® se situe au niveau des travaux r®alis®s 

pour la construction des ouvrages (d®boisement, ®lagage, pr®sence dôhommes et dôengins de chantier) 

et leur maintenance (travaux sur la végétation, peinture des pylônes). 

Outre lôacte de d®broussaillage et de coupe de la v®g®tation, ces travaux ont ®galement un impact fort 

sur les espèces floristiques et faunistiques à proximité, pouvant être piétinées  et/ou écrasées par les 

engins ; effarouchées et/ou dérangées durant leur période de reproduction et/ou de nidification 

(oiseaux). Dans le cadre dôintervention en espaces naturels protégés il est indispensable que les équipes 

contactent les organismes de gestion de ces espaces (organismes des parcs et réserves naturelles, 

associations de protection de la nature, é) afin de se renseigner sur les esp¯ces prot®g®es pouvant sôy 
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trouver, sur les p®riodes dôintervention ¨ privil®gier (ce qui n®cessite une forte anticipation), sur les 

bonnes pratiques à adopter.   

 

Les ®missions li®es au transport dôhommes, de fournitures et dôengins : La limitation du 

kilométrage réalisé par les fournitures, engins et hommes pour un chantier est un moyen de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important dans la mesure du possible de privilégier un 

approvisionnement local et dô®viter les d®placement inutiles. 

 

Le besoin en  maintenance  :  Les interventions de maintenance sur ouvrage aérien, peuvent causer 

des g°nes et/ou dommages ¨ lôenvironnement et au voisinage. Dôun point de vue environnemental et 

social, il est donc important de tenter de limiter ces interventions. Il est  possible de tenter de limiter ces 

interventions en intégrant cette préoccupation aux prises de décisions techniques sur le choix des 

matériaux et/ou des techniques utilisées.  

 

La gestion des déchets  : La production de déchets lors de travaux sur les ouvrages de transport 

dô®lectricit® est source de pollution pour lôenvironnement. Ces d®chets sont de plusieurs natures : 

m®taux (pyl¹nes, c©bles,é), verre (isolateurs), gravats (excavation de fondations, pistes,é), bois 

(création ou entretien de tranchées  fo restières), etc. Le producteur de déchets est tenu par la loi de 

les ®liminer ou dôen faire assurer lô®limination dans des conditions respectueuses de la sant® de lôhomme 

et de lôint®grit® de lôenvironnement. 

On sôattachera donc, dans la mesure du possible, à générer le moins de déchets lors de phases travaux 

et on sôefforcera de mettre en îuvre les mat®riaux les moins polluants et le plus facilement recyclables. 

 

 

Les choix concernant les diff®rents crit¯res techniques de lôouvrage sont ¨ r®aliser en tenant compte 

des différents impacts environnementaux. En effet, on ne cherchera pas à élaborer un ouvrage qui 

optimise un seul crit¯re, mais on sôefforcera de faire des choix qui constitueront un compromis dans 

lôoptimisation de ces diff®rents impacts. 
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Partie 3.  Dimensionnement mécanique  

3 - 1  I NTRODUCTION  

La présente partie traite du dimensionnement mécanique des lignes aériennes HTB. 

Elle est organisée en cinq chapitres dont cette introduction : 

- le chapitre 3 - 2 « Textes de référence » rappelle les textes réglementaires et normatifs servant 

au dimensionnement mécanique des lignes aériennes HTB 

- le chapitre 3 - 3 « Hypothèses de dimensionnement » définit les hypothèses à prendre en 

compte pour le calcul des efforts 

- le chapitre 3 - 4 indique les « Conditions à respecter » pour chacune des hypothèses de 

dimensionnement 

- le chapitre 3 - 5 « Hypothèse anti-cascade et vérification de la coordination de résistance » 

traite des vérifications à effecteur pour la mise en place de supports anti -cascade ainsi que pour 

la coordination des résistances entre supports. 

 

3 - 1.1  Définitions  

RESISTANCE MECANIQUE  

La r®sistance m®canique dôun ouvrage et, par conséquent, sa sécurité en service est définie par le 

rapport entre les efforts entra´nant la ruine ou un endommagement irr®versible de lôouvrage et les 

sollicitations résultant des efforts de service. Ce rapport est appelé par la suite coefficient de 

pondération. 

 

EFFORTS DE SERVICE 

Les efforts de service résultent : 

¶ des charges permanentes, 
¶ des charges dues au vent, à la température et au givre,  (4) 

¶ des charges apparaissant lors de la construction, lôentretien et lôexploitation (court-circuit) 

de la ligne. 

 

CONTRAINTES ENTRAINA NT LA RUINE  

Selon les composants considérés, deux principaux types de contraintes sont pris en compte : 

¶ celles conduisant ¨ la rupture totale dôun ®l®ment (ruine), 

¶ celles qui entraînent un dépassement de la limite élastique du matériau constituant lô®l®ment 

étudié (endommagement irréversible).  

 

                                           

4. Dans lôensemble du pr®sent document et sauf d®rogation explicite, on d®signera sous le nom de ñgivreò lôune 

quelconque des formes solides de lôeau : neige collante, verglas ou givre proprement dit. 
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COEFFICIENTS DE POND ERATION  

La valeur adopt®e pour le ñcoefficient de pond®rationò, d®pend : 

¶ des cas de vérifications (incluant les conditions climatiques), 

¶ des matériaux et matériels employés pour lesquels les critères de ruine peuvent avoir des 

définitions différentes.  

 

 

3 - 2  TEXTES DE REFERENCE 

3 - 2.1  Réglementation  

La réglementation actuelle en matière de dimensionnement mécanique repose sur : 

- l'Arrêté Technique en vigueur relatif aux «  conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 

les distributions dô®nergie ®lectrique ». 

 

3 - 2.2  Normes  

- Norme NF EN 50341-1 (Chapitres 3 et 4) relative aux lignes électriques aériennes de tension 

supérieure à 45 kV en courant alternatif et l es Aspects Normatifs Nationaux. 

 

 

3 - 3  HYPOTHESES DE DIMENSI ONNEMENT 

Les hypothèses à retenir pour le dimensionnement mécanique des ouvrages sont : 

¶ les hypothèses météorologiques (vent, froid et givre),  

¶ lôhypoth¯se ®lectrodynamique (court-circuits biphasés ou triphasés sans terre), 

¶ les hypoth¯ses compl®mentaires (conditions de conception, de construction et dôentretien 

des ouvrages). 

 

CAS PARTICULIERS DES SUPPORTS DôARRET AU POSTE 

Pour ces supports, il est nécessaire de vérifier les deux états de chargement suivants, dans chacune 

des hypoth¯ses retenues pour le calcul m®canique de lôouvrage : 

¶ le pylône est ®quip® de c©bles de part et dôautre, 

¶ le pylône nôest ®quip® de c©bles que du c¹t® ñligneò, on suppose donc que les connexions 

de la portée du côté poste ne sont pas encore mises en place. 

 

3 - 3.1  Hypothèses météorologiques  

Dôune mani¯re g®n®rale, les efforts exerc®s par le vent dans chacune des hypoth¯ses m®t®orologiques 

sont déterminés en multipliant les pressions indiquées par la surface offerte au vent :  

¶ des cornières ou des éléments plans, 

¶ des surfaces diamétrales pour les câbles chargés ou non de givre, des éléments cylindriques 

ou de révolution.  
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Quand une phase est composée de plusieurs câbles conducteurs groupés en faisceau, la pression du 

vent doit être appliqu ée intégralement sur chacun des câbles conducteurs, avec ou sans givre. 
 

3 -  3.1.1  Hypothèses de vent  

Selon la situation g®ographique de lôouvrage ou de la portion dôouvrage ®tudi®e, lôhypoth¯se de vent ¨ 

consid®rer est lôhypoth¯se ñA-ZVNò (zone ¨ vent normal), lôhypoth¯se ñA-ZVFò (zone ¨ vent fort) ou 

lôhypoth¯se ñA-HPVò (zone ¨ haute pression de vent). 

 

La zone à vent fort comprend :  

¶ La vallée du Rhône, en aval de Lyon, 

¶ La r®gion de Perpignan, la Corse, les d®partements des C¹tes dôArmor, du Finist¯re et du 

Morbihan, 

¶ Les zones côtières sur environ 20 km de profondeur. 

 

La zone à haute pression de vent comprend : 

¶ Les estuaires et le voisinage imm®diat du Rh¹ne jusquô¨ Lyon, 

¶ Le littoral sur une bande de 2 km.  

 

Par complémentarité, la zone à vent normal comprend toutes les autres zones du territoire national.  

 

Dans le cas de sites particulièrement exposés tels que les crêtes montagneuses séparant deux vallées, 

lôhypoth¯se A-HPV pourra également être retenue, se référer dans ce cas au CCTP (Cahier des Clauses 

Techniques Particuli¯res) de lôouvrage. 

 

Les valeurs à prendre en compte pour ces hypothèses sont les suivantes : 

 

 A-ZVN A-ZVF A-HPV 

TEMPERATURE DES CABLES (°C) +15 +15 +15 

Pression du vent (Pa) sur :    

- Cornières, éléments plans 1200 1330 1515 

- Les éléments cylindriques des superstructures de 

diamètre d (cm) 

   

d¢15 cm 855 - (19xd) 960 - (21,3 x d) 1080 - (24xd) 

d>15 cm 570 640 720 

- Les poteaux cylindriques   475 530 600 

- Les c©bles dôune port®e (*) 570 640 720 

(*) Pour le calcul des portiques des postes, les valeurs de la pression exercée par le vent sur les câbles de la 
portée comprise entre le pylône dôarr°t et le portique sont celles indiqu®es dans le Cahier des Charges G®n®ral 
- Postes. 

Nota : les pressions indiquées ne sont valables, pour des pylônes, que sur des tronçons situés à moins 

de 60 m au-dessus du sol et pour des c©bles conducteurs jusquô¨ une hauteur moyenne au-dessus du 
sol de 30 m. Pour des hauteurs supérieures, une étude particulière est nécessaire afin de déterminer 

les pressions de vent. 
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3 -  3.1.2  Hypothèse de froid  

Les valeurs à prendre en compte pour cette hypothèse sont les suivantes : 

 

TEMPERATURE DES CABLES (°C) - 20 

Pression du vent (Pa) sur :  

- Les éléments plans 300 

- Les éléments cylindriques des superstructures 180 

- Les c©bles dôune port®e  180 (*) 

(*) Pour le calcul des portiques des postes, les valeurs de la pression exercée par le vent sur les câbles de la 
port®e comprise entre le pyl¹ne dôarr°t et le portique sont celles indiqu®es dans le Cahier des Charges G®n®ral 
ï Postes. 

3 -  3.1.3  Hypothèses de givre  

Les surcharges pondérales prises en compte dans lôhypoth¯se de givre rev°tent les trois aspects distincts 

que sont la neige collante, le verglas d®pos® lors dôun ®pisode de pluie verglaante et le givre 

proprement dit.  

On suppose que la surcharge de givre est identique pour chaque c©ble dôune m°me portée. Elle est 

d®finie conventionnellement par lô®paisseur du manchon de givre uniform®ment r®parti le long de la 

portée et de masse volumique prise égale à 600 kg/m3. 

 

La valeur de surcharge de givre à prendre en compte dépend de la situation géographique de lôouvrage 

ou de la portion dôouvrage ®tudi®. Deux types de zones sont ¨ consid®rer : 

- zone de plaine : altitude < 700 m  

- zone de montagne : altitude  +  

Lô®paisseur du manchon de givre d®pend donc directement de lôaltitude. Dans les zones de plaine, la 

présence ou non de risque de neige collante va également être déterminante dans la valeur de 

lô®paisseur de givre ¨ prendre en compte. 

 

Dans les zones de pluie verglaante, il nôy a pas lieu de consid®rer une ®paisseur de givre particuli¯re. 

 

Suivant la situation g®ographique de lôouvrage, lôhypoth¯se ¨ consid®rer peut °tre soit lôhypoth¯se de 

givre l®ger (2 cm), soit lôhypoth¯se de givre moyen (3 ou 4 cm), soit lôhypoth¯se de givre lourd (5 ou 6 

cm). 

 

 

On détermine les surcharges pondérales à appliquer en fonction du tableau ci -dessous : 
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Types de terrain Altitude de la zone H  (en m)  
Surcharges du 

manchon 

Epaisseurs 

(en cm) 

Plaine 

 

H < 500 sans risque de neige collante légère 2 

500 r H < 700 sans risque de neige collante moyenne 3 

H < 700  avec risque de neige collante 

  

moyenne 4 

 

Montagne 

 

700 r H < 850  moyenne (*) 4 

850 r H < 1700  

1700 r H 
lourde (*) (**) 

5 

6 
Valeurs dô®paisseur du manchon de givre 

(*) Exceptionnellement, en zone de montagne, il est possible dôenvisager une ®paisseur du manchon 

supérieure à 6 cm. 

(**) Pour les portées de longueur supérieure à 2000 m et situées à une altitude supérieure à 1500 m, 

on admet que la surcharge de givre sur la port®e nôest pas uniforme et que lô®paisseur moyenne 

équivalente du manchon vaut 4 cm. 

Les valeurs à prendre en compte pour les hypothèses de givre sont les suivantes : 

 

Givre léger moyen lourd(*) 

Epaisseur du manchon (cm) 2 3 ou 4 5 ou 6 

Température des câbles (°C) -5 

Coefficient de poids propre sur les pylônes/poteaux 1 2(**) 2(**) 

Pression du vent (Pa) sur : 
 
- Les éléments plans 

- Les éléments cylindriques 

- Le manchon recouvrant les c©bles dôune port®e 

 
 

300 

180 

180 

 
 

1000(**) 

180 

180 

 
 

1000(**) 

180 

180 

(*) Exceptionnellement, il est possible dôenvisager une ®paisseur du manchon sup®rieure ¨ 6 cm. 

(**) Pour les pylônes treillis, on suppose que les barres ne sont pas recouvertes de givre dans les zones de givre 

léger. Dans le cas de givre moyen ou lourd, on prend en compte un dépôt de givre sur les barres en multipliant les 

efforts dus au poids permanent et au vent propre du pylône respectivement par un coefficient forfaitaire approprié; 

c'est pourquoi la pression de vent est à appliquer sur les barres non givrées. 

 

Quand une phase est composée de plusieurs câbles conducteurs groupés en faisceau, la surcharge de 

givre doit sôappliquer de mani¯re identique sur chacun des c©bles conducteurs. 

 
Hypothèse de givre symétrique  

Dans les conditions définies ciïdessus, on consid¯re les c©bles de lôensemble des port®es de lôouvrage 

ou de la portion dôouvrage, uniform®ment recouverts du manchon de givre. 

 
Hypothèse de givre dissymétrique  

Dans les conditions de température et de vent définies ci-dessus, on considère une différence 

dô®paisseur de givre ®gale ¨ 2 cm sur les c©bles des port®es du canton situ®es de part et dôautre du 

support à calculer, côest-à-dire :  

¶ 2 et 0 cm pour les zones à givre léger, 
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¶ 3 et 1 cm ou 4 et 2 cm pour les zones à givre moyen,  

¶ 5 et 3 cm ou 6 et 4 cm pour les zones à givre lourd.  
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3 -  3.1.4  Récapitulatif des valeurs à prendre en compte  

 

Désignation Température 

des 

câbles 

°C 

Vent sur les structures Vent sur les câbles manchon 

de givre 

sur les 

câbles 

  surface 

plane 

(Pa) 

éléments 

cylindriques 

d ¢ 15 cm 

(Pa) 

éléments 

cylindriques 

d >15 cm 

(Pa) 

poteau 

cylindrique 

(Pa) 

câbles 

nus  

(Pa) 

manchon 

de givre 

(Pa) 

 

A-ZVN + 15 1200 855-19d 570 475 570 *** *** 

A-ZVF + 15 1330 960-21,3d 640 530 640 *** *** 

A-HPV + 15 1515 1080-24d 720 600 720 *** *** 

B - 20 300 180 180 180 180 *** *** 

Givre léger - 5 300 180 180 180 *** 180 2 cm 

Givre moyen - 5 1000 180 180 180 *** 180 3 cm ou 

4 cm 

Givre lourd - 5 1000 180 180 180 *** 180 5 cm ou 

6 cm ou  

> 6 cm 

 

 

 

3 - 3.2  Hypoth¯se de lôEDS 

Nota : Lôhypoth¯se de lôEDS est ¨ v®rifier pour tout ouvrage appartenant au RPT. 
 

3 -  3.2.1  Les vibrations éoliennes  

Le vieillissement des lignes aériennes qui résulte de l óaction du vent est principalement d¾ ¨ lôapparition 

de phénomènes vibratoires au niveau des câbles. 

Il sôagit en particulier des vibrations ®oliennes qui sont des vibrations ¨ haute fr®quence se produisant 

dans un plan vertical et générées par des vents faibles, de direction transversale à la ligne. 

Lôutilisation de dispositifs amortisseurs tels que les bretelles antivibratoires ou les stockbridges permet 

dôatt®nuer lôamplitude des vibrations ®oliennes. 
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Cependant, la vulnérabilité des câbles aux vibrations éoliennes augmente avec la tension mécanique 

dans le c©ble. Cela reste vrai m°me si les c©bles sont ®quip®s de dispositifs dôamortissement. 

Il est donc nécessaire, notamment pour les ouvrages dont les câbles sont particulièrement tendus et 

même en pr®sence de dispositifs dôamortissement, dôint®grer une hypoth¯se de dimensionnement 

mécanique qui permet de contrôler le niveau de tension des câbles et de maintenir ainsi le risque 

dôexposition aux vibrations ®oliennes ¨ un niveau acceptable.   

Côest le r¹le de lôhypoth¯se dite de lôEDS (Every Day Stress). 
 

3 -  3.2.2  R¯gle de v®rification de lôEDS 

LôEDS (Every Day Stress) est la contrainte de «  tous les jours », celle à laquelle est généralement soumis 

le câble la plupart du temps tout au long de sa vie.  

Lôhypoth¯se de lôEDS correspond ¨ une temp®rature de 15ÁC en lôabsence de vent et de givre.   

 

La v®rification m®canique ¨ lôhypoth¯se de lôEDS sô®tablit comme suit :  

La tension mécanique horizontale dans le câble calculée à 15°C sans vent et sans givre do it 

rester inférieure à 23 % de la CRA (Charge de Rupture Assignée) du câble.  

 

Autrement dit, si lôon note T0 la tension horizontale dans le câble, la vérification de lôEDS s ó®crit :  

A 15ÁC, en lôabsence de vent et de givre :            T0 < 0,23 x CRA  

 

La tension m®canique horizontale du c©ble doit °tre consid®r®e dans son ®tat final, côest-à-dire sans 

prendre en compte la correction de température prévue pour le calcul de la flèche de pose.  

 

Ce seuil de 23 % constitue une limite à ne pas dépasser pour contenir lôimportance des vibrations 

éoliennes et se prémunir ainsi contre leur effet. Ce seuil doit être pris comme une limite maximale et 

non comme un objectif. La capacité amortissante du c©ble d®cro´t avec lôaugmentation de la tension 

mécanique. Une tension mécanique plus faible est donc préférable pour garantir une meilleure 

protection contre les vibrations éoliennes. 

 

Cette r¯gle sôapplique ¨ la fois sur les c©bles conducteurs et les c©bles de garde. 

 

 

3 - 3.3  Hypothèse électrodynamique  

3 -  3.3.1  Généralités  

Les efforts engendr®s lors dôun court-circuit sont dus, dans un premier temps, aux forces de Laplace 

puis, ¨ la fin du d®faut, au òcoup de fouetò provoqu® par la chute libre des c©bles conducteurs. La dur®e 

du d®faut varie suivant le niveau de tension de lôouvrage. 

En fonction de la valeur du courant de court -circuit triphasé (se référer au CCTP) prévue en étape finale 

pour le poste sur lequel se raccorde la ligne aérienne étudiée, il est nécessaire de vérifier la tenue 

m®canique des port®es de lôouvrage aux charges dues aux efforts électrodynamiques. 
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3 -  3.3.2  Surcharges dues aux efforts électrodynamiques  

 

Calcul des efforts dus au court -circuit  

Le court-circuit à prendre en considération pour le calcul des efforts est le court -circuit biphasé (sauf 

pour le pincement des faisceaux pour lequel on retient des défauts triphasés) sans terre à l'endroit du 

défaut, à savoir :  

ICC biphasé = 
3

2
 ICC triphasé 

Application des vérifications mécaniques  

Pour la vérification mécanique des matériels et des structures, on doit considérer les efforts instantanés 

maximaux engendrés sur deux phases (si défaut biphasé) ou sur trois phases (si défaut triphasé) :  

¶ soit par un court -circuit correctement éliminé (correspondant au temps de 120 ms par 

exemple pour le 400 kV), 

¶ soit par un court-circuit pour lequel on retrouve le défaut au réenclenchement (par exemple 

pour la HT, cycle : 120 ms de d®faut suivi de 2 ¨ 5 s dôisolement puis de nouveau 90 ms de 

défaut).  

Pour les supports, le dimensionnement porte sur les deux cas suivants : 

¶ le court-circuit ne parcourt la ligne que dôun seul c¹t® du pyl¹ne; le pyl¹ne est dans ce cas 

le lieu du d®faut et lôIcc, d¾ au poste le plus proche, s'®coule vers ce dernier; de lôautre c¹t® 

du pyl¹ne, on n®glige lôapport des autres extr®mit®s. 

¶ le court-circuit parcourt la ligne de chaque côté du pylône; ce dernier se situe dans ce cas 

entre le lieu du d®faut et le poste source qui participe ¨ lôIcc. 
 

Conditions et valeurs à prendre en compte  

Type de défaut ¶ biphasé isolé 

 ¶ triphasé isolé (uniquement pour les vérifications 

au pincement des faisceaux) 

Angle de phase de la tension ®lectrique (¨ lôorigine ¶ 0° en biphasé 

du défaut) ¶ 165° en triphasé 

Apport subtransitoire nul 

Conditions de vent et de température ¶ Vent A-ZVN sur tout lôouvrage 

¶ Température des câbles conducteurs avant 

défaut de 40°C (*) ï température en régime de 

service permanent.(voir définition § 4 - 2.1.1) 

(*) Cette temp®rature de 40 ÁC ne sôapplique quôaux c©bles conducteurs d®finis dans la norme EN 50182 (c©bles 

conducteurs à brins ronds en aluminium, en aluminium-acier, en alliage dôaluminium et en alliage dôaluminium-

acier) ainsi quô¨ ceux d®finis dans la norme CEI 62219 (c©bles conducteurs dits ¨ ®conomie dô®nergie en alm®lec 

constitués de brins circulaires au centre et de brins de forme sur les couches extérieures ï câbles conducteurs de 

type Azalée utilisés par RTE). Pour les autres câbles conducteurs, la température sera précisée dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particuli¯res de lôouvrage. 

Conditions communes à tous les niveaux de tension.  
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Afin de r®duire la multiplicit® des cycles dô®limination possibles, compte tenu de leur probabilit® 

dôoccurrence (d®faillance de disjoncteur ou des dispositifs de protection) et des r®ductions du courant 

durant les cycles dô®limination, les notions de temps m®canique ®quivalent ont ®t® introduites pour fixer 

simplement le temps dô®limination de dimensionnement électrodynamique. 

Un temps mécanique équivalent est défini par sa durée te et en cas de réenclenchement par le temps 

dôisolement ti et la dur®e de lô®limination du d®faut ®ventuellement retrouv®, soit sous forme 

synthétique : t e1 / t i / t e2.  

 

 
 400 kV 225 kV 63 ou 90 kV 

(plan 225 kV et HT) 
63 ou 90 kV 

(plan électromécanique) 

Critère de prise en compte 
de lôhypoth¯se 
électrodynamique 

ICC triphasé réel à  

lôann®e N+5 ou en 
phase finale doit être 

> 40 kA 

ICC > 31,5 kA ICC > 20 kA ICC > 20 kA 

Constante de temps du 
réseau 

70 ms 160 ms 200 ms 200 ms 

Durée du défaut     

Vérifications mécaniques - 120 ms - 120 ms pour les lignes 
à faisceaux 

- 120 ms / de 2 à 5 s (*) 
/90 ms 
(réenclenchement 
lent)  

- 210 ms / de 4,5 à 5,5 s (*) / 
150 ms 
(réenclenchement lent) 

  - 120 ms / de 2 à 5 s (*) 
/ 90 ms 
(réenclenchement) 
pour les lignes à câble 
conducteur unique 

- 120 ms / 300 ms / 
90 ms 
(vérification 
supplémentaire pour 
les lignes prévues 
pour le 
réenclenchement 
rapide) 

- 210 ms /300 ms / 150 ms 
(vérification supplémentaire 
pour les lignes prévues pour 
le réenclenchement rapide) 

Conditions spécifiques à chaque niveau de tension.  

(*) pour le r®enclenchement lent, la dur®e dôisolement ¨ consid®rer est la plus p®nalisante dans la fourchette indiquée. 

 

3 - 3.4  Hypothèses complémentaires  

Ces hypoth¯ses compl®mentaires sôappliquent :  

¶ Soit pour la conception dôune nouvelle famille de pylônes,  

¶ Soit pour le d®veloppement dôun pyl¹ne particulier ou lôemploi dôun pyl¹ne issu dôune famille 

dont ces hypothèses compl®mentaires nôont pas ®t® v®rifi®es lors de la conception. 

 

Dans le cas de la conception dôune nouvelle famille de pylônes, ces hypothèses correspondent aux cas 

dôutilisation la plus courante des pyl¹nes (bases dô®tablissement), ¨ savoir : 

¶ câbles et paramètres usuels, pour le type de pylônes considéré, 

¶ portées égales au 1/4 du paramètre de réglage, 

¶ angle usuel pour le type de pylône, 

¶ dénivelé nul (sauf pour les hypothèses de construction et d'entretien).  

 

Dans les autres cas (d®veloppement dôun pyl¹ne particulier ou emploi dôun pyl¹ne issu dôune famille 

dont les hypoth¯ses compl®mentaires nôont pas ®t® v®rifi®es lors de sa conception), elles sont ¨ v®rifier 

pour lôouvrage sp®cifique sur lequel le pyl¹ne sera install®. 
 
 

3 -  3.4.1  Charges de sûreté  
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Hypothèse de  torsion  

Cette hypothèse définit une résistance minimale à la torsion, nécessaire : 

¶ pour limiter les avaries de pylônes en cas de rupture d'un câble ou d'un manchon de jonction ou 

d'ancrage. Pour les faisceaux, on consid¯re la rupture dôun seul des c©bles conducteurs constituant 

le faisceau.  

¶ pour supporter la dissymétrie transversale provoquée par des charges inégales de givre ou de neige 

sur les c©bles dôune m°me port®e. 

Elle consiste à appliquer successivement à chaque point d'accrochage l'effort statique résultant de la 

rupture, dans une portée adjacente, du câble qui y est fixé.  

L'effort longitudinal correspondant est calculé :  

¶ en hypothèse de vent A-ZVN dans le cas de la conception dôune nouvelle famille de pylônes (selon 

les indications des bases dô®tablissement) 

¶ en hypothèse de vent A-ZVN, A-ZVF ou A-HPV, selon la zone dôimplantation du pyl¹ne, dans le cas 

du d®veloppement dôun pyl¹ne particulier ou de lôemploi dôun pyl¹ne issu dôune famille dont les 

hypoth¯ses compl®mentaires nôont pas ®t® v®rifi®es lors de sa conception  

et en supposant : 

¶ câble conducteur ou câble de garde en ancrage  : effort statique longitudinal r®el agissant dôun cot® 

du support et effort réduit ou nul de l'autre côté du point d'accrochage où le câble est supposé 

rompu. 

¶ câble conducteur ou câble de garde en suspension  : effort statique longitudinal d'un côté en tenant 

compte de la détente due à l'inclinaison de la chaîne. L'effort en question est limité à 3000 daN dans 

le cas de lôutilisation de pinces ¨ glissement contr¹l® ou à seuils, il nôest pas limit® dans le cas 

contraire. 

 

Hypothèses de vent particulières  

Ces hypothèses servent, pour les pylônes treillis de suspension en alignement et en angle léger, à 

assurer une tenue minimale aux efforts longitudinaux.  

Les 4 conditions de calcul qui suivent sont à prendre en compte dans les hypothèses de vent 

correspondant ¨ celles dóune zone A-ZVN (selon les indications des bases dô®tablissement): 

¶ Pylône non équipé de ses câbles : 

- vent longitudinal  

- vent à 45°  

¶ Pylône équipé de ses câbles : 

- vent longitudinal sur le pylône et vent nul sur les câbles  

- vent à 45° sur le pylône et vent moitié sur les câbles  

 

 

3 -  3.4.2  Charges de construction et d'entretien des ouvrages  

Nous rappelons que les hypothèses définies ici sont à prendre en compte uniquement pour la conception 

dôune nouvelle famille de pylônes ou le d®veloppement dôun pyl¹ne particulier ou lôemploi dôun pyl¹ne 

issu dôune famille dont les hypoth¯ses compl®mentaires nôont pas ®t® v®rifi®es lors de sa conception. 

 

Les conditions météorologiques à prendre en compte sont les suivantes : 
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¶ température : + 5°C,  

¶ absence de vent. 

 

Les cas de charge à retenir pour le calcul des supports sont les suivants : 
 

a)  D®crochage dôun ou plusieurs c©bles conducteurs (ou mise en place pas encore faite) sur 
les pylônes de suspension (dissymétrie de charge)  

Pour les pyl¹nes nappe horizontale ou chat, on suppose quôun ou deux c©bles conducteurs (ou faisceaux 

de c©bles conducteurs) nôont pas ®t® mis en place ou sont d®croch®s. 

Pour les pylônes armés en triangle, danube, ou double drapeau, on suppose quôun seul c©ble conducteur 

ou faisceau de c©bles conducteurs nôa pas ®t® mis en place. 
 

b)  Haubanage dôun c©ble (c©ble conducteur ou c©ble de garde) retenu par un hauban ancr® 
au sol  

On suppose quôun c©ble (c©ble conducteur ou câble de garde) est retenu par un hauban ancré au sol.  

Les conditions particulières de haubanage suivantes sôappliquent : 

¶ la d®tente admise correspond ¨ une inclinaison de 10Á de la cha´ne de suspension dôun c©ble 

conducteur ; elle est supposée nulle pour un câble de garde 

¶ la pente du hauban est égale à :  

- dans le cas de la conception dôune famille de pylônes : 1/3 pour le type le plus 

léger de la série et 1/2 pour les autres types  

- dans le cas du d®veloppement dôun pyl¹ne particulier : 1/3  

¶ la dénivellation de la portée précédant le haubanage est égale à : 

- dans le cas de la conception dôune famille de pylônes : h 1/a1 = + 0,05 pour le type 

le plus léger de la série et h1/a1 = + 0,10 pour les autres types de la série  

- dans le cas du d®veloppement dôun pyl¹ne particulier : h 1/a1 =  + 0,05  

   où a1 est la portée et h 1 est la d®nivellation entre les points dôaccrochage. 

¶ la dénivellation de la portée succédant au haubanage est nulle. 

Dans les cas de haubanage dôun pyl¹ne dôangle, on suppose que les haubans sont situ®s dans le plan 

de la portée contenant les câbles détendus. 

 

Des graphiques sont à établir pour indiquer les possibilités de haubanage des pylônes de suspension 

dans des utilisations différentes. Ils sont remis aux Exploitants. 
 

c)  Haubanage de la totalité d es câbles  

On suppose que tous les câbles supportés par le pylône sont retenus par des haubans ancrés au sol. 

Les conditions qui sôappliquent sont les m°mes que pr®c®demment ¨ lôexception de la pente du hauban 

égale à 1/3 pour tous les types de la famille.  

 
d)  Montage des pylônes : prise en compte de la présence du monteur sur les barres  

On applique successivement au milieu de toutes les barres, autres que les membrures, une force 

verticale de 100 daN correspondant au poids dôun monteur et de son petit outillage. Cette force est 

portée à  300  daN pour les barres susceptibles de supporter une échelle. 
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3 - 4  CONDITIONS A RESPECTE R 

3 - 4.1  Hypothèses météorologiques  

Les conditions à respecter pour assurer la résistance mécanique des ouvrages sont définies pour des 

cas de vérification caractérisés par les états de chargement des structures, la nature des charges 

appliquées et les conditions climatiques. 

Les conditions à respecter sont de trois types, selon les matériaux et matériels considérés qui constituent 

les ouvrages : 

¶ conditions de r®sistance ¨ lôeffort maximal admissible, 

¶ conditions de résistance à la contrainte  maximale admissible, 

¶ conditions de stabilité des massifs  de fondation et de pression maximale admissible en fond 

de fouille. 
 

Cas de respect de l'effort ma ximal admissible  

Lôeffort maximal admissible pour une hypoth¯se particuli¯re est d®fini par lôeffort entra´nant la ruine  

dôune structure (charge de rupture) divis® par le coefficient de pond®ration propre ¨ cette hypoth¯se. 

Dans ce cas, les calculs justificatifs doivent montrer que les charges dans chacune des hypothèses 

restent inférieures à cet effort maximal admissible.  

Cette condition concerne : 

¶ les câbles, 

¶ les haubans, 

¶ les armements et les manchons dôancrage, 

¶ les poteaux béton. 
 

Cas de respect de la co ntrainte maximale admissible  

La contrainte maximale admissible est définie par la limite élastique ou la contrainte de rupture 

(minimale garantie)  du matériau divisée par le coefficient de pondération du cas de vérification 

étudié. 

Dans ce cas, les calculs justificatifs doivent montrer que les contraintes dues aux charges dans chacune 

des hypothèses restent inférieures à cette contrainte maximale admissible. 

Cette condition concerne les structures métalliques des pylônes ou poteaux réalisées en matériaux à 

limite dô®lasticit® minimale garantie. 
 

Massifs de fondation  

Les conditions de stabilité que doivent respecter les massifs de fondations sont explicitées dans la Partie 

7 « Fondations ». 

 

3 - 4.2  Autres hypothèses  

Dans l'hypothèse électrodynamique, le coefficient de stabilité utilisé pour les fondations est de 1.  
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3 - 4.3  Récapitulatif  

Les conditions à respecter pour les matériaux et les matériels constituant les lignes aériennes sont 

récapitulées ci-après : 

Cas de vérification Conditions à respecter 

Nature 

des surcharges 

Hypothèses 

météorologiques 

câbles 

haubans 

manchons  (*) 

armements 

(matériel 

d'équipement) 

Pylônes treillis, 

monopodes et 

éléments 

métalliques 

poteaux béton 

  effort 

maximal 

admissible 

 effort 

maximal 

admissible 

 contrainte 

maximale 

admissible 

 effort 

maximal 

admissible 

 

charges 

statiques 

A-ZVN, A-ZVF, 

A-HPV  

0,95x

CRA/3 

x R/3 x Rem/1,8  x R/2,1 x 

 

B 
0,95x

CRA/3 

x R/3 x Rem/1,8 x R/2,1 x 

 givre léger,  

moyen, lourd, 

(symétrique et 

dissymétrique) 

0,95x

CRA/1,4 

x 0,6 x R 

 

x Rem (1) 

 

x R/1,3 

 

x 

surcharge 

électrodynamique 

vent A-ZVN 

température  

45°C 

0,95x

CRA/1,4 

0 0,6 x R 0 Rem 0 R/1,3 

 

0 

Charges de 

sûreté 

hypothèse 

de torsion 

A-ZVN     Rem 

 

/ R/1,3  (**) 

 

/ 

 Hypothèses 

de vent 

particulières 

A-ZVN     Rem/1,8 / R/2,1 / 

Charges de 

construction 

et dôentretien 

hypothèse 

de 

déroulage 

des câbles 

+ 5°C vent nul     Rem/1,8 / R/2,1 / 

 hypothèse 

de montage 

des pylônes 

+ 5°C vent nul     Rem/1,2 

(hypothèse 

définie au § 

3 - 3.4.2- d ) 

/ R/1,4 / 

 CRA  : charge de rupture assignée 

    R    : effort ou contrainte de rupture 

    Rem : contrainte de limite élastique minimale garantie 

        x : vérification à effectuer dans chaque projet 

        0 : vérification particulière à effectuer selon les conditions de court-circuit 

         / : vérification à effectuer lors de lô®tude dôune nouvelle superstructure 

       (**)    uniquement pour les supports de classe F 

 

(*) Pour les manchons, on prendra le minimum entre cette colonne et la colonne armements 

Le facteur 0,95 tient compte de la perte de tenue du c©ble et du manchon lors de lôop®ration de matriage 
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(1) Cette condition concerne les conceptions futures de pylônes et les familles de pylônes de RTE conçues à 

partir de 1992. Pour les autres familles de pylônes de RTE conçues avant 1992, la condition à respecter 

est : Ref. 

Ref est la contrainte de limite élastique moyenne. 

 

3 - 5  HYPOTHESE ANTI -CASCADE ET VERIFICAT ION DE LA COORDINATION 

DE RESISTANCE 

La mise en place de supports anti-cascade, ainsi que la coordination des résistances entre supports, ont 

pour unique but de limiter la ruine de lôouvrage. On rappelle quôun support anti-cascade peut être soit 

un support de suspension ou un support dôancrage. 

 

3 - 5.1  Hypothèse anti -cascade  

On considère ici la rupture totale des câbles d'un côté puis de l'autre du support.  

On doit mettre en place des supports anti -cascades à intervalles réguliers (tous les 10 supports environ). 

 

3 -  5.1.1  Calcul des  efforts  

Les pressions de vent ¨ retenir sont celles de lôhypoth¯se de vent ¨ consid®rer du paragraphe 3 - 3.1.1. 

Le support doit être vérifié en hypothèse de vent dans une configuration de chargements issus de la 

rupture de tous les câbles conducteurs et de tous les câbles de garde dans la portée adjacente 

alternativement à droite puis à gauche avec un coefficient de 1 par rapport à la limite élastique minimale 

garantie. 

 

3 -  5.1.2  Conditions à respecter  

Le coefficient de pondération à retenir est de 1 par rapport à la limite de contrainte maximale admissible 

du pylône/poteau considéré : 

 

Cas de vérification Conditions à respecter 

 

Hypothèses 

météorologiques 

standards 

 

Pylônes 

métalliques treillis 

 

Monopodes métalliques 

 

Poteaux béton 

 

(voir paragraphe 3 

- 3.1.1) 

contrainte 

maximale 

admissible 

contrainte maximale 

admissible 

effort maximal 

admissible 

 

A-ZVN, A-ZVF,  

A-HPV 
Rem Rem R 

 

NOTA : R : effort ou contrainte de rupture  

 Rem : contrainte de limite élastique minimale garantie  
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Les efforts obtenus sur les massifs de fondations dans cette hypothèse sont à considérer pour le 

dimensionnement des massifs. Les modalités de calcul des fondations sont définies dans la Partie 7 

« Fondations ». 

 

3 - 5.2  Coordination de résistance  

La coordination mécanique est exigée seulement entre les supports. 

On doit vérifier, en hypothèse de tenue au vent ultime (pressions ultimes de la zone de vent 

considérée),  que les divers types de supports présentent entre eux une bonne coordination des 

résistances, c'est à dire que : 

- un support anti -cascade doit présenter une meilleure tenue qu'un support de suspension ou 

dôancrage, 

- un support d'arrêt doit avoir une meilleure tenue qu'un support anti -cascade. 

 

3 -  5.2.1  Calcul des efforts  

Les pressions de vent à retenir sont les suivantes : 

 

a) Superstructures métalliques  

ZONE Température 
°C 

Vent sur les structures Vent sur les 
câbles 

  Surfaces 

planes 

(Pa) 

Eléments 
cylindriques 

d ¢15 cm 

(Pa) 

Eléments 
cylindriques 

d >15 cm 

(Pa) 

Poteaux 
cylindriques 

 

(Pa) 

Câbles nus 

(Pa) 

A-ZVN +15 2160 1539-34,2d 1026 855 1026 

A-ZVF +15 2394 1728-38,4d 1152 954 1152 

A-HPV +15 2727 1944-43,2d 1296 1080 1296 

 

b) Poteaux béton  

ZONE Température 
°C 

Vent sur les structures Vent sur les 
câbles 

  Surfaces 

planes 

(Pa) 

Eléments 
cylindriques 

d ¢15 cm 

(Pa) 

Eléments 
cylindriques 

d >15 cm 

(Pa) 

Poteaux 
cylindriques 

 

(Pa) 

Câbles nus 

(Pa) 

A-ZVN +15 2520 1796-39,9d 1197 997 1197 

A-ZVF +15 2829 2016-44,8d 1344 1120 1344 

A-HPV +15 3183 2268-50,4d 1512 1260 1512 

 

3 -  5.2.2  Conditions à respecter  
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On doit retenir les coefficients de pondération précisés ci-dessous :  

 

Cas de vérification Conditions à respecter 

Hypothèses 

météorologiques 

ultimes 

 

 

Types de supports 

Pylônes treillis Monopodes 

métalliques 

Poteaux béton 

  contrainte 

maximale 

admissible 

contrainte 

maximale 

admissible 

effort maximal 

admissible 

 

A-ZVN 

non anti-cascades Rem Rem R 

A-ZVF anti-cascades Rem/1,1 Rem/1,1 R/1,1 

A-HPV arrêts Rem/1,2 Rem/1,2 R/1,2 

 

NOTA : 

R : effort ou contrainte de rupture  

Rem :contrainte de limite élastique minimale garantie  
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Partie 4.  Dimensionnement Electrique  

 

4 - 1  I NTRODUCTION  

Cette partie traite du dimensionnement électrique des lignes aériennes HTB. 

Elle est organisée en sept chapitres dont cette introduction : 

- le chapitre 4 - 2 « Régimes d'exploitation d'un ouvrage et échauffement des câbles 

conducteurs » définit les différents régimes d'exploitation d'un ouvrage et les exigences 

auxquelles doivent répondre les lignes aériennes HTB vis-à-vis des contraintes dô®chauffement 

entraînées par le passage de courant 

- le chapitre 4 - 3 « Contraintes diélectriques appliquées aux ouvrages » définit les exigences de 

coordination dôisolement des lignes a®riennes HTB 

- le chapitre 4 - 4 est relatif au «  Dimensionnement des prises de terre » 

- le chapitre 4 - 5 « Contraintes et échauffement dus au courant de court -circuit » définit les 

exigences auxquelles doivent répondre les lignes aériennes HTB vis-à-vis des contraintes 

dô®chauffement entra´n®es par le passage de courant de court-circuit 

- le chapitre 4 - 6 « Contraintes de proximité-induction magnétique et capacitive-conduction » 

traite des contraintes dôinduction et de conduction g®n®r®es par les lignes a®riennes HTB 

- le chapitre 4 - 7 « Champs magnétique et électrique à 50 Hz » trait e des champs magnétique 

et électrique générés par le courant et la tension  

- le chapitre 4 - 8 « Effet couronne : bruits radioélectriques, acoustiques et pertes » tra ite de 

lôeffet couronne g®n®r® par les lignes a®riennes HTB et des perturbations qui en r®sultent. 

 

4 - 2  REGIMES D 'EXPLOITATION D 'UN OUVRAGE ET ECHAUFFEMENT DES 

CABLES CONDUCTEURS 

4 - 2.1  Présentation  

Ce chapitre définit les différents régimes d'exploitation d'un ouvrage et les exigences auxquelles doivent 

répondre les lignes aériennes HTB vis - à - vis des contraintes d'échauffement entraînées par le passage 

de courant. 

 

4 -  2.1.1  Définitions  

Pour les lignes HTB, il existe plusieurs types de régime de transit (ou régime d'exploitation). Parmi -

ceux-ci, on distingue un régime de secours temporaire et des régimes de surcharge transitoires. Ces 

deux types de r®gime permettent de pallier la d®faillance ou lôindisponibilit® fortuite dôautres lignes ou 

éléments de réseau et correspondent à une intensité calculée de manière à ce que les distances au sol 

et aux obstacles spécifiées dans la Partie 5 « Dimensionnement géométrique » soient respectées. On 

définit ces deux régimes tels que : 
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Régime de secours temporaire  

LôIntensité de Secours Temporaire (IST) associée à ce régime de secours est calculée en régime 

établi, ce qui signifie que le conducteur est en équilibre thermiq ue. Par conséquent, la durée de 

fonctionnement dôun conducteur ¨ valeur dôIST nôest pas limit®e dans le temps. 

Cependant, les ouvrages fonctionnent g®n®ralement avec une intensit® bien plus faible que lôIST, pour 

permettre à tout instant de respecter la rè gle du N-k, mais aussi pour contenir les pertes par effet Joule 

à un niveau économiquement acceptable. Ce régime de secours intervient de lôordre de 1 fois par an et 

par ouvrage. Pour les ouvrages les plus chargés, on estime la durée annuelle de fonctionnement à ce 

régime à 4 heures maximum. 

 

Régime de surcharge transitoire  

LôIntensité Transitoire (IT) est calcul®e en r®gime de surcharge transitoire caract®ristique dôun 

déséquilibre thermique du conducteur. Il correspond à une exploitation à durée limitée.  

On distingue principalement deux r®gimes dôIT :  

¶ IT20  :  Intensité Transitoire admissible pendant 20 minutes,  

¶ IT10  :  Intensité Transitoire admissible pendant 10 minutes.  

Au bout de cette dur®e, si des dispositions (manîuvres) n'ont pas permis de descendre l'intensité en 

dessous de lôIST, lôouvrage est d®clench® automatiquement par les automates pr®vus ¨ cet effet. 

Ces régimes sont, par nature, rares : fréquence inférieure à 1 fois tous les 10 ans pour le régime 20 

minutes, et à 1 fois tous les 100 ans pour l e régime 10 minutes (par ouvrage). La probabilité d'entrer 

dans le régime de surcharge transitoire, conséquence de la défaillance fortuite d'un ou plusieurs 

ouvrages proches (cas du N-1, voire du N-2), est bien plus faible que celle dôatteindre lôIST. Ce régime, 

¨ lôinstar du r®gime de secours temporaire, engendre des pertes importantes du fait de transits ®lev®s, 

mais RTE accepte ce mode de fonctionnement compte tenu de sa très faible occurrence. 

Ce régime de surcharge transitoire est généralement défini en 225kV et 400kV. 

 

 

Les autres régimes rencontrés pour les lignes HTB sont : 

 

Régime de court -  circuit  

Ce r®gime r®sulte d'une connexion accidentelle au travers dôune imp®dance relativement faible de deux 

ou trois phases entre elles ou d'une ou deux phases à la terre. 

 

Régime de service permanent  

Le régime de service permanent caractérise « la pointe de la charge en r®gime normal dôexploitation » 

dôun ouvrage. Compte tenu des conditions dôexploitation des lignes a®riennes (hors raccordements de 

producteurs, de clients en antenne et certaines lignes dôinterconnexion avec  lô®tranger), ce r®gime de 

fonctionnement nôest pas d®pass® plus de 5% du temps. 

Dôune mani¯re g®n®rale et quel que soit le niveau de tension, pour les c©bles conducteurs a®riens 

utilisés en France, la température associée à ce régime de fonctionnement est de 40°C pour les câbles 

conducteurs conventionnels, tels que définis dans les normes EN 50182 (câbles conducteurs à brins 

ronds en aluminium, en aluminium-acier, en alliage dôaluminium et en alliage dôaluminium-acier) et CEI 
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62219 (c©bles conducteurs dits ¨ ®conomie dô®nergie en alm®lec constitu®s de brins circulaires au centre 

et de brins de forme sur les couches extérieures ï câbles conducteurs de type Azalée utilisés par RTE). 

 

4 -  2.1.2  Les différents aspects  

Le dimensionnement des éléments tiendra compte des contraintes d'échauffement en régime de secours 

temporaire, en régime de surcharge transitoire et en régime de court - circuit. Les contraintes et 

l'échauffement dus au courant de court -circuit sont présentés au § 4 - 5. 
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4 - 2.2  Textes de référence  

4 -  2.2.1  Réglementation  

Arrêté Technique en vigueur relatif aux «  conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions dô®nergie ®lectrique ». 

 

4 -  2.2.2  Normes  

- NF EN 50341 : lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif (Chapitre 

5) et le cas échéant les annexes nationales normatives s'y rapportant. 

 

 

4 - 2.3  Echauffement des câbles conducteurs en régime de secours 

temporaire et en régime de surcharge transitoire  

4 -  2.3.1  Température de répartition  

La température de répartition est définie comme la tem pérature maximale, au sens de l'Arrêté 

Technique (article relatif à la «  Température maximale des conducteurs »), atteinte par les câbles 

conducteurs en régime de secours temporaire ou en régime de surcharge transitoire. L'association entre 

la température de répartition et l'un de ses deux régimes est déterminée selon le niveau de tension de 

l'ouvrage, comme cela est explicité au § 4 - 2.3.2. 

 

Les températures maximales de répartition associées aux différents niveaux de tension des ouvrages 

HTB sont les suivantes : 

¶ 90°C en 400 kV, 

¶ 75°C en 225 kV, 

¶ 65°C en 63 et 90 kV. 

 

Les intensités en régime de secours temporaire (IST) et en régime de surcharge transitoire (IT) sont 

calculées de manière à ce que la température maximale atteinte par les câbles conducteurs corresponde 

à la température de répartition dans des conditions météorologiques défavorables (température 

ambiante, vent, ensoleillement) les plus fréquemment rencontr®es dans la r®gion concern®e. Côest pour 

cette température que doivent être vérifiées les distances au sol et aux obstacles (cf . Partie 5 

« Dimensionnement géométrique »), ceci pour les différentes saisons. 

 

4 -  2.3.2  Niveau de tension, régime de secours temporaire et régime de 

surcharge transitoire  

Les lignes 63 et 90 kV sont prévues pour le seul régime de secours temporaire appelé également 

« IST ». 

Les lignes 225 et 400 kV doivent pouvoir assurer, en plus du régime de secours temporaire « IST », des 

régimes de surcharge transitoires « IT è (g®n®ralement de 20 minutes et 10 minutes), ¨ lôexception des 

lignes de raccordements de clients en antenne pour lesquelles les régimes de surcharge transitoires ne 

sont pas pris en compte. 
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RTE sp®cifiera dans le Cahier des Clauses Techniques Particuli¯res de lôouvrage (CCTP) : 

- les transits en régime de secours temporaire et de surcharge transitoire, 

- la nature du câble conducteur à utiliser et sa température de répartition.  

 

4 - 2.4  Cas particulier du surplomb de panneaux photovoltaïques  

La pr®sence dôun parc ou dôune ferme de panneaux photovoltaµques, ¨ l'exclusion des installations 

individuelles, sous une ligne HTB provoque une augmentation de la température ambiante à hauteur 

des câbles conducteurs. Cette augmentation peut atteindre 10°C dans les conditions les plus 

défavorables et provoque, à IST et IT données, une augmentation de la température maximale atteinte 

par les câbles conducteurs. Les distances réglementaires au sol et aux obstacles peuvent alors ne plus 

être respectées. 

 

Pour se prémunir de ce risque, on ajoutera, en cas de surplomb d'un parc ou d'une ferme photovoltaïque 

et pour les portées concernées, une valeur de 10°C à la température ambiante de l'air pour tenir compte 

de l'impact thermique des panneaux. Cette condition n'est valable que pour les portées qui surplombent 

sur toute leur longueur les installations photovoltaïques. 

Ce surplus de température ambiante sur la portion d'ouvrage concernée sera intégré aux calculs des 

IST/IT , réalisés par RTE. 

Cette condition complémentaire amènera le maître d'ouvrage à prendre des mesures afin de garantir 

les distances réglementaires au sol et aux obstacles. Le cas échéant, il pourra être amené : 

¶ A mettre en îuvre un c©ble conducteur de section plus importante sur la portion d'ouvrage 

considérée (dont la dilatation plus faible permettra de compenser le surplus de température 

ambiante), 

¶ A mettre en îuvre des pylônes ou poteaux plus hauts sur la portion d'ouvrage concernée par 

le surplomb, 

¶ A adopter, sur cette portion d'ouvrage, des pa ramètres de câbles plus importants. 

 

On considèrera qu'il n'y a plus aucune perturbation de la température ambiante si la hauteur des câbles 

conducteurs au point bas de la ou des portées concernées est supérieure ou égale à 30 m. 

 

Toutefois, dans le cadre dôune cr®ation de ligne ¨ proximit® de panneaux photovoltaµques il est 

nécessaire de prendre en compte :  

¶ les contraintes électriques auxquelles seront soumis les panneaux (cf. § 4 - 6), 

¶ les ph®nom¯nes dôombrage dus ¨ la pr®sence des pylônes/poteaux : en effet, ceux -ci sont 

susceptibles de perturber le fonctionnement desdits panneaux. 
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4 - 3  CONTRAINTES DIELECTRI QUES APPLIQUEES AUX OUVRAGES  

4 - 3.1  Présentation  

Ce chapitre définit les exigences de coordination d'isolement des lignes aériennes HTB. 

4 -  3.1.1  Définitions  

- La tension de tenue  est la valeur de l'amplitude de l'onde de tension qui appliquée à un 

intervalle d'air entraîne une probabilité d'amorçage inférieure à 1%,  

- Le niveau  kéraunique Ni  d'un lieu donné est le nombre de jours par an au cours desquels 

le tonnerre a été entendu,  

- La densité de foudroiement Ng  est égale au nombre d'impacts au sol par an par km2. 

- La tension normalisée de choc de manoeuvre  est la tension de choc ayant une durée 

jusqu'à la crête de 250 µs et une durée jusqu'à la mi -valeur de 2500 µs. (Cf. CEI 60071-1) 

- La tension normalisée de choc de foudre  est la tension de choc ayant une durée de 

front de 1,2 µs et une durée jusqu'à la mi -valeur de 50 µs. (Cf. CEI 60071-1) 

4 -  3.1.2  Les différents aspects  

Les contraintes diélectriques rencontrées sont les suivantes : 

- pollution, 

- foudre, 

- manîuvre. 

 

4 - 3.2  Textes de référence  

4 -  3.2.1  Réglementation  

Arrêté Technique en vigueur relatif aux «  conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions dô®nergie ®lectrique » (article  relatif aux «  Isolateurs ») 

4 -  3.2.2  Normes  

- CEI 60815 : guide pour le choix des isolateurs sous pollution, 

- CEI 60060-1 : techniques des essais à haute tension, 

- EN 60071-1 et EN 60071-2 : coordination de l'isolement.  

- NF EN 50341 : lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif (Chapitre 

5.3 coordination d'isolement et l'annexe E) 

 

4 - 3.3  Tension de tenue et distances dôisolement associ®es 

Les tensions de tenue adoptées sur les réseaux devront respecter les valeurs du tableau ci-après et 

seront validées par des essais de tenue diélectrique selon les conditions définies dans la norme CEI 

60060-1.  

 

 

 

Tension nominale du réseau 63 / 90 kV 225 kV 400 kV 
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Distance dôisolement des cha´nes (en m) 

(distance minimale entre cornes) 

0,97 1,54 2,54 

Tension la plus élevée entre phases pour le 

matériel 

(kV valeur efficace) 

 

100 

 

245 

 

420 

Tension de tenue crête aux chocs de foudres des 

chaînes (en kV) à sec 
580 890 1425 

Tension de tenue cr°te aux chocs de manîuvre 

des chaînes (en kV) à sec 
480 710 1050 

Tableau 1 : Distance dôisolement et tension de tenue des cha´nes5 

 

Les distances d'isolement d  associées (distance entre cornes ou entre corne et anneau) seront 

calculées au moyen des formules de l'annexe E de la norme EN 50341 : 

- tension de tenue à la foudre : U 0 foudre = 0,96 k foudre 530 d 

- tension de tenue au choc de manoeuvre:U0 manoeuvre = 0,88 k manoeuvre 1080 Ln (0,46 d + 1)  

Les facteurs d'intervalle k foudre  et k manoeuvre  des chaînes d'isolateurs caractérisent la géométrie de 

l'intervalle d'air. Ils doivent être déterminés par des essais de tenue diélectriques selon la publication 

CEI 60060-1.  

 

Les valeurs sont données pour des conditions atmosphériques normales; au-delà de 1000 m d'altitude 

on adoptera la correction préconisée par la norme EN 60071-2 à savoir : 

Ualt = 
ka

1
 Unormal 

avec ka=e m
8150

)1000( -h
 où h est l'altitude en mètre et m un paramètre en fonction du type d'onde considérée 

avec  

 m=1 pour le choc de foudre  

 m=0,75 pour le choc de manîuvre 

 

 

 

 

                                           
5 Ces valeurs sont associ®es ¨ des cha´nes de suspension. Pour les cha´nes dôancrage, les tensions de tenue aux 

chocs de foudre et de manîuvre diff¯rent car les facteurs dôintervalle ne sont pas les m°mes. 
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4 - 3.4  La pollution  

4 -  3.4.1  Niveaux de sévérité définis par la norme EN 60071 -2  

Le niveau de pollution d'un site peut être déterminé suivant le tableau publié dans la norme EN 60071-

2 :  

Niveaux de 

pollution 

exemples d'environnement caractéristiques 

I ï faible -zones sans industrie et à faible densité d'habitations équipées d'installations de 

chauffage. 

-zones à faible densité d'industries ou d'habitations mais soumises fréquemment 

aux vents et/ou pluies.  

-régions agricoles(*).  

-régions montagneuses. 

-toutes ces zones doivent être situées à des distances d'au moins 10 à 20 km de 

la mer et ne doivent pas être exposées aux vents venant directement de la 

mer.(**)  

II ï moyen -zones avec industries ne produisant pas de fumées particulièrement polluantes 

et/ou ayant une densité moyenne d'habitations équipées d'installations de 

chauffage. 

-zones à forte densité d'industries et/ou d'habitations mais soumises fréquemment 

aux vents et/ou des chutes de pluies. 

-zones exposées au vent de mer, mais pas trop proches de la côte (distantes d'au 

moins quelques kilomètres).(**)  

III ï fort  -zones avec forte densité d'industries et banlieues de grandes villes à fortes 

densité d'installations de chauffage polluantes. 

-zones situées près de la mer, ou en tout cas exposées à des vents relativement 

forts venant de la mer.(**)  

IV - très fort  -zones généralement peu étendues, soumises à des poussières conductrices et à 

des fumées industrielles produisant des dépôts conducteurs particulièrement 

épais. 

-zones généralement peu étendues, très proches de la côte et exposées aux 

embruns ou aux vents très forts et polluants venant de la mer.  

-zones désertiques caractérisées par de longues périodes sans pluie, exposées aux 

vents forts transportant du sable et du sel et soumises à une condensation 

régulière. 

Tableau 2 Niveaux de pollution  

 

(*) l'utilisation d'engrais répandus par pulvérisation ou le brûlage de terres moissonnées peuvent conduire à un niveau de pollution 

plus élevé à cause de la dispersion par le vent. 

(**) Les distances au rivage dépendent de la topographie de la zone côtière et des conditions extrêmes  de vent. 
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4 -  3.4.2  Longueur minimale de la ligne de fuite des chaînes isolantes (norme 

EN 60071 -2)  

Pour chacun des 4 niveaux de pollution, la longueur minimale de la ligne de fuite des isolateurs, est 

définie en fonction de la tension nominale de l'ouvrage. Cette  ligne de fuite minimale est exigée quelle 

que soit la nature de la matière de l'isolateur (verre, composite, autre).  

 

tension 

nominale 

tension la plus 

élevée 

Longueur minimale de la ligne de fuite des chaînes 

isolantes en mm 

entre phases pour le matériel niveau de pollution 

(en kV) (en kV) I - faible II - moyen III - fort  IV - très fort  

63 / 90  100 1600 2000 2500 3100 

225 245 3920 4900 6130 7600 

400 420 6720 8400 10500 13020 

ligne de fuite spécifique (mm/kV)  16 20 25 31 

Concentration saline (S) en kg/m 3 S<7 7 <  S < 20 20 <  S < 80 S >  80 

Tableau 3 Longueur de la ligne de fuite minimale  

Le choix du niveau de pollution est une décision qui relève du maître d'ouvrage, qu'il précisera dans le 

Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'évaluation de la sévérité de la pollution pourra être mise 

en îuvre de la faon suivante : 

- Pollution saline  : pour les ouvrages exposés au vent de la mer, les zones de pollution 2, 

3, 4 correspondent à des niveaux de pollution minimum (Cf.  tableau 2 § 4 - 3.4.1). 

L'augmentation de la sévérité est à préciser par le maître d'ouvrage dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particuli¯res (CCTP) de lôouvrage. Pour une évaluation quantitative du 

niveau de pollution du site, des informations sont disponibles dans la publication CEI 60815. 

- Pollution industrielle  : la pollution industrielle est un phénomène très local et évolutif 

dans le temps. Les contraintes locales de pollution sont à préciser par le maître d'ouvrage 

dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et s'ajoutent aux contraintes minimales 

définies précédemment dans le tableau 2 § 4 - 3.4.1. 

 

4 - 3.5  La foudre  

On distingue deux types de défauts dus à la foudre : 

- les d®fauts dus ¨ des coups de foudre directs (appel®s d®fauts dô®cran lorsque lôouvrage est 

muni de câble de garde) : ils apparaissent lorsque la foudre atteint un câble conducteur et que 

la valeur du courant de foudre est suffisante pour provoquer un amorçage au niveau des chaînes 

isolantes. Ils sont généralement monophasés. 

- les défauts dus à un amorçage en retour : lorsque la foudre atteint un pylône/poteau (ou un 

c©ble de garde), lô®coulement du courant de foudre vers la terre entra´ne une ®l®vation de 

potentiel des structures m®talliques. Lorsque lô®l®vation de potentiel d®passe la tension de 

tenue de la cha´ne dôisolateurs, un amorage (en retour) se produit. Ce type dôamorage peut 

conduire à un défaut polyphasé. 
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Les objectifs de qualit® dô®lectricit® ¨ atteindre sont les suivants : (Ni : niveau kéraunique) 

 

tension dôexploitation de 

lôouvrage en kV 

nombre de 

défaut/an/100 km (*)  

tronçons concernés 

400 (Ni=25)  1,5 Par circuit 

225 (Ni=25)  2,5 par circuit équipé de 

câble de garde 

90 (Ni=25)  

 

3,5 par circuit équipé de 

câble de garde 

63 (Ni=25)  

 

5,4 par circuit équipé de 

câble de garde 

Tableau 4 : Objectifs de nombre de défauts dus à la foudre  

(*) Sont pris en compte ici à la fois les défauts dus à un coup de foudre direct et ceux dus à un amorçage en retour.  

Pour atteindre ces objectifs, le ma´tre dôouvrage adoptera les dispositions constructives suivantes :  

- mise en place de câble(s) de garde afin de limiter le nombre de défauts sur coups de foudre 

directs (d®fauts dô®cran) 

- mise en îuvre dôune prise de terre adapt®e ¨ l'environnement de l'ouvrage. 

 

Mise en place de câble(s) de garde   

Toutes les lignes HTB neuves doivent être équipées de câble(s) de garde. La mise en place de câbles 

de garde au-dessus des c©bles conducteurs permet dôassurer la protection de lôouvrage contre les coups 

de foudre directs. Chaque câble de garde est relié électriquement à la terre. Sa fonction est de capter 

les coups de foudre directs afin quôils nôatteignent le c©ble conducteur actif que dans une proportion 

limitée. Afin de déterminer la position optimum des câbles de garde par rapport aux câbles conducteurs, 

le concepteur de lôouvrage devra utiliser le modèle électrogéométrique décrit dans la publication CIGRE 

63 « guide to procedures for estimating the lightning performance of transmission lines  ». 

 

Mise en îuvre de prises de terre adapt®es 

Afin de limiter le nombre de d®fauts dus aux amorages en retour, le ma´tre d'îuvre adoptera des 

dispositions constructives pour assurer des valeurs de prises de terre appropri®es ¨ lôenvironnement de 

lôouvrage (s®curit® des personnes et des biens) ï cf. § 4 - 4. 

 

 

4 - 3.6  Coordination dôisolement 

4 -  3.6.1  Rôle et installation des éclateurs et parafoudres d'entrée de poste  

Tandis que les lignes sont protégées contre les atteintes de la foudre par des câbles de garde et des 

mises à la terre convenables des pylônes et parfois par des parafoudres en ligne, les matériels de poste 

sont protégés contre les surtensions sur les lignes, par des parafoudres ou des éclateurs. Le choix et le 

réglage du dispositif de protection seront déterminés de manière à protéger les matériels de liaisons 

aériennes, souterraines et de postes. 
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Pour les lignes neuves construites en technique 90kV (qu'elles soient exploitées en 63 ou 90 kV) et pour 

les lignes 225 kV exploitées en 63 ou 90 kV, le dispositif de protection sera obligatoirement un 

parafoudre. Pour les lignes exploitées en 225 ou en 400 kV, le dispositif de protection sera constitué 

d'éclateurs d'entrée de poste. 

 

 

4 -  3.6.2  Dimensionnement des chaînes d'isolateu rs de lignes exploitées en 

dessous de leur tension nominale de construction  

Des ouvrages neufs sont parfois exploités à une tension différente et inférieure à la tension de 

construction. 

Pour protéger des coups de foudre les postes électriques raccordés à de tels ouvrages, il est nécessaire 

d'équiper un certain nombre de pylônes situés aux abords des postes des chaînes d'isolateurs réduites. 

Ces chaînes doivent tenir compte des contraintes mécaniques. Pour les lignes exploitées en 225 kV et 

de tension de construction de 400 kV, il faudra équiper notamment les 3 derniers pylônes de chaînes 

d'isolateurs réduites, correspondant à la tenue de la tension d'exploitation normalisée. Les calculs de 

coordination d'isolement seront faits en supposant :  

- des éclateurs ou parafoudres de poste installés à l'entrée du poste, 

- dans certains cas des parafoudres de poste installés à proximité du transformateur de 

puissance. 

Pour les lignes neuves construites en technique 90kV et exploitées en 63 kV, on conservera le niveau 

d'isolement normalisé jusqu'aux cellules postes, celles-ci devant être équipées de parafoudres de poste. 
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4 - 4  DIMENSIONNEMENT DES P RISES DE TERRE  

Ce chapitre traite des prises de terre des supports des lignes aériennes HTB. 

 

4 - 4.1  Critères de dimensionnement dôune prise de terre 

La conception des installations de mise à la terre doit répondre à 5 exigences : 

- résister aux contraintes mécaniques et à la corrosion,  

- supporter, d'un point de vue thermique, le courant de défaut le plus élevé calculé , 

- limiter les perturbations apportées aux ouvrages tiers et aux installations électriques,  

- assurer la sécurité des personnes vis-à-vis des tensions apparaissant sur l'installation de 

mise à la terre lors du défaut à la terre,  

- assurer la fiabilité de la ligne vis-à-vis de la foudre 

Les paramètres pertinents pour le dimensionnement des installations de mise à la terre sont : 

- la valeur du courant de défaut , 

- la durée du défaut,  

- les caractéristiques du sol, 

- la distance vis-à-vis des ouvrages tiers ou des personnes. 

 

 

4 - 4.2  Textes de référence  

4 -  4.2.1  Réglementation  

Arrêté Technique en vigueur relatif aux «  conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions dô®nergie ®lectrique ». 

 

4 -  4.2.2  Normes  

- CEI 60479-1 : effets du courant passant par le corps humain.  

- NF EN 50341 : lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif (chapitre 

6 : installation de mise à la terre).  

 

4 - 4.3  Dimensionnement des mises à la terre  

Les dispositions constructives des mises ¨ la terre doivent °tre appropri®es ¨ lôenvironnement de 

lôouvrage et ceci pour garantir la s®curit® des personnes et des biens et limiter le nombre de d®fauts 

dus aux amorçages en retour. 

La mise à la terre peut être assurée soit par la nature même des matériaux constituant la fondation (par 

exemple : pieu battu lisse), soit par des aménagements appropriés (boucle de terre, piquet de terre...). 

Une liaison ®quipotentielle doit °tre r®alis®e entre la mise ¨ la terre, les pieux et la virole ou lôarmature 

métallique noyée dans le béton armé. Plus généralement, et quelle que soit la configuration de la 

fondation et de la prise de terre, il est n®cessaire dôinterconnecter tous les ®l®ments m®talliques 

enterrés. 

Cependant, pour limiter la composante inductive de la prise de terre, la longueur maximale des 

éventuelles antennes ou piquets ne doit pas dépasser 15 mètres. 
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D'autre part, les prises de terre doivent être dimensionnées, vis-à-vis de l'échauffement, de manière à 

éviter la diminution de leur résistance mécanique et la détérioration des matériaux environnants . La 

taille du conducteur doit être déterminée à partir des valeurs de courants de défaut de la ligne en tenant 

compte de la structure du réseau à long terme. En pratique, il est d'usage de retenir des conducteurs 

cuivre de 8 mm de diamètre, compatibles avec les macarons MC1 ou MC2. Les électrodes, étant en 

contact direct avec le sol, celles-ci doivent être constituées de matériaux capables de supporter la 

corrosion (attaque chimique ou biologique, oxydation, électrolyse,...) et les contraintes mécaniques. 

Ainsi, pour des sols à teneur élevée en chlorure, il y aura lieu d'utiliser des conducteurs en acier 

inoxydable spéciaux adaptés aux caractéristiques du sol. 

 

4 -  4.3.1  Mise à la terre des superstructures métalliques  

Conformément à l'article relatif à la «  Mise à la terre des supports » de l'Arrêté Technique 2001, les 

superstructures métalliques doivent être mises à la terre.  

Pour se prémunir contre les vols, les raccordements de câbles de mise à la terre avec les superstructures 

seront enfouis en intégralité sous 5 cm minimum dans le béton des fondations. Une plaque signalétique 

portant la mention «  Prise de terre protégée » sera alors apposée sur le pylône/poteau. 

Les raccordements entre les parties cuivre et acier des mises à la terre devront se faire par le biais de 

plaquettes bimétalliques. 

 

4 -  4.3.2  Mise à la terre des poteaux bétons  

Les poteaux bétons doivent être mis à la terre. L'ensemble des pièces métalliques les équipant (paliers 

de fixation, consoles, armements, ferrures des poteaux, etc.) doivent être interconnect ées et reliées à 

la terre. La descente de terre sera réalisée soit par un câble d'une section appropriée noyé dans le 

béton, soit par un méplat en ac ier galvanisé d'une section de 500 mm² fixé sur le poteau. Pour autoriser 

les mesures de prises de terre tout en limitant le risque de vol, le raccordement avec les mises à la terre  

doit rester accessible mais à raz du sol. Une plaque signalétique portant la mention «  Prise de terre 

protégée » sera alors apposée sur le poteau. Le raccordement entre les parties cuivre et acier des mises 

à la terre devra se faire par le biais de plaquettes bimétalliques.  

 

Nota  : La descente de terre ne doit pas être en contact avec la plaque signalétique du poteau (ou du 

pylône). 

 

4 -  4.3.3  Mise à la terre des superstructures constitué es de  matériau non -

conducteur  

Les câbles de garde et, le cas échéant, l'armement métallique des superstructures constituées de 

matériau non-conducteur, doivent être mis à la terre. La descente de terre sera réalisée par un méplat 

en acier galvanisé d'une section de 500 mm².  

Pour autoriser les mesures de prises de terre tout en limitant le risque de vol, le raccordement avec les 

mises à la terre doit rester accessible mais à raz du sol. Une plaque signalétique portant la mention 

« Prise de terre protégée » sera alors apposée sur la superstructure. Le raccordement entre les parties 

cuivre et acier des mises à la terre devra se faire par le biais de plaquettes bimétalliques. 
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4 - 4.4  Limitation des perturbations apportées aux ouvrages tiers et aux 

installations électriques  

Les dispositions constructives à respecter sont celles définies dans le chapitre 4 - 6 « Contraintes de 

proximités-induction magnétique et capacitive-conduction ». 

 

 

  



 NA-R-ING-CNER-DL-SLA-11-00037 
Indice : 1 

Cahier des Charges Général  
Lignes  Aériennes HTB  

(CCG ï LA Ouvrages Neufs)  

Page : 45/163  

 
 

 

 
Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite 

du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

  

 

4 - 5  CONTRAINTES ET ECHAUF FEMENT DUS AU COURANT DE COURT-
CIRCUIT  

Ce chapitre définit les exigences auxquelles doivent répondre les lignes aériennes HTB vis - à - vis des 

contraintes d'échauffement entraînées par le passage d'un courant de court-circuit. 

Il s'applique aux câbles conducteurs, aux câbles de garde, aux matériels de jonction et aux mises à la 

terre. 

On rappelle que le dimensionnement des éléments tiendra compte des contraintes d'échauffement en 

régime de secours temporaire, en régime de surcharge transitoire et en régime de court - circuit. 

 

 

4 - 5.1  Textes de référence  

4 -  5.1.1  Réglementation  

Arrêté Technique en vigueur relatif aux «  conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions dô®nergie ®lectrique ». 

 

4 -  5.1.2  Normes  

- Norme EN 60 865 : courants de court-circuit ï calcul des effets (mécaniques et thermiques), 

- Norme EN 60 909 : courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif. 

 

- NF EN 50341 : lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif (Chapitre 

5) et le cas échéant les annexes nationales normatives s'y rapportant. 

 

 

4 - 5.2  Intensités admissibles en régime de court -circuit  

4 -  5.2.1  Hypothèses retenues pour le calcul des échauffements en régime de 

court -  circuit  

 

Temps d'élimination thermique équivalent  

Les temps d'élimination thermique équivalent à considérer et les valeurs de courants de court -circuits 

triphasés au niveau des postes d'extrémités pour les échauffements sont : 
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Structure 

tension / courant de court 

- circuit du poste (I cc poste) 

Temps d'élimination thermique 

(protection statique)  

 

Temps d'élimination 

thermique (protection 

électromécanique) 

400 kV - 63 kA 0,25 s  

400 kV - 40 kA 0,25 s  

 Sans protection 

différentielle de barres 

Avec protection 

différentielle de barres 

 

225 kV - 31,5 kA 0,5 s 0,25 s 0,7 s 

90 kV - 31,5 kA 0,5 s 0,25 s - 

90 kV - 20 kA 0,5 s 0,25 s 0,9 s 

63 kV - 31,5 kA 0,5 s 0,25 s - 

63 kV - 20 kA 0,5 s 0,25 s 0,9 s 

Tableau 5 Temps d'élimination thermique équivalent  

 

Calcul des courants de défaut monophasé et triphasé  

Les valeurs d'intensités de court - circuit monophasé et triphasé au niveau d'un support en déf aut seront 

calculées selon la norme EN 60 909. 

 

Répartition du courant de court -  circuit  

On considère : 

- pour les câbles de garde, que le courant parcourant le ou les câbles de garde est égal à 75% 

du courant de défaut monophasé. On suppose que le défaut se produit à un kilomètre du poste 

et on ne considère que l'apport du poste le plus contraignant ;  

 

- pour les mises à la terre, que le courant qui parcourt les prises de terre est égal à 25 % du 

courant de défaut monophasé apporté au niveau du support par les postes d'extrémités dans 

le cas d'un ouvrage avec câble de garde ou à 100 % du courant de défaut monophasé dans le 

cas d'un ouvrage sans câble de garde. 

 

 

Conditions initiales  

Pour les calculs d'échauffements, on considère que  :  

- la température initiale du câble de garde est de 20°C, 

- la température initiale du câble conducteur de phase est de 40°C (*).  

 

(*) Cette temp®rature de 40 ÁC ne sôapplique quôaux c©bles conducteurs d®finis dans la norme EN 50182 (c©bles 
conducteurs à brins ronds en aluminium, en aluminium-acier, en alliage dôaluminium et en alliage dôaluminium-
acier) ainsi quô¨ ceux d®finis dans la norme CEI 62219 (c©bles conducteurs dits ¨ ®conomie dô®nergie en alm®lec 
constitués de brins circulaires au centre et de brins de forme sur les couches extérieures - câbles conducteurs de 
type Azalée utilisés par RTE). Pour les autres câbles conducteurs, la température sera précisée dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particuli¯res de lôouvrage. 
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4 -  5.2.2  Spécifications concernant le matériel  

Le calcul des échauffements en régime de court - circuit se fait conformément à la norme EN 60-865. 

En particulier, on calculera selon la norme EN 60-865 les ®chauffements relatifs de l'acier et de lôalliage 

d'aluminium en régime de court - circuit. 

Le calcul des échauffements se fera avec les hypothèses définies au Tableau 5. 

 

Câbles conducteurs  

Pour les câbles conducteurs à brins ronds définis par la norme EN50182 (aluminium, aluminium-acier, 

alliage dôaluminium et alliage dôaluminium-acier) et les c©bles conducteurs ¨ ®conomie dô®nergie type 

Azalée utilisés par RTE, la température maximale atteinte par le câble en régime de court-circuit doit 

rester inférieure à 200 °C (limite fixée par la tenue thermique des matériaux constitu és par les fils 

dôaluminium ou dôalliage dôaluminium). 

Pour tout autre câble conducteur, cette température sera précisée dans le Cahier des Clauses 

Techniques Particuli¯res ®tabli par le ma´tre dôouvrage. 

 

Il sera nécessaire de tenir compte des augmentations de la flèche des câbles conducteurs liées à ces 

®chauffements et sôassurer que les distances sont respect®es aux croisements dôautres lignes a®riennes, 

aux traversées de routes et au-dessus des constructions (cf Partie 5 « Dimensionnement 

géométrique »).  

 

Pour les câbles conducteurs bimétalliques en almélec-acier, la flèche maximale du câble conducteur sera 

calculée pour une température égale à la température maximale prise par les fils dôacier. En effet, en 

ce qui concerne les ®chauffements des fils dôacier, la temp®rature de lôacier augmente en m°me temps 

que la couche dôalm®lec, qui apr¯s avoir ®t® soumise ¨ un ®chauffement important (apr¯s un court-

circuit), se refroidit. La fl¯che maximale est atteinte lorsque les temp®ratures de lôalm®lec et de lôacier 

sont égales ; elle correspond approximativement ¨ la temp®rature maximale atteinte par les fils dôacier. 

 

Câbles de garde  

Pour les c©bles de garde, lôaugmentation de température du câble en régime de court -circuit devra être 

au maximum de 170°C. La température maximale atteinte par le câble de garde restera ainsi inférieure 

à 190°C (le câble étant à 20°C en condition initiale).  

  

On v®rifie ®galement quôen cas de croisement avec les câbles conducteurs, la distance entre câbles 

reste conforme aux valeurs définies dans la Partie 5 « Dimensionnement géométrique ». 

 

La flèche maximale des câbles de garde bimétalliques sera calculée pour une température égale à la 

temp®rature maximale prise par les fils dôacier. 
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4 - 6  CONTRAINTES DE PROXIM ITES ï INDUCTION MAGNETIQUE  ET 

CAPACITIVE -  CONDUCTION  

4 - 6.1  Présentation  

Ce chapitre traite des contraintes d'induction et de conduction générées par les lignes aériennes HTB. 

 

4 -  6.1.1  Définitions  

Induction : les courants circulants dans les câbles conducteurs de l'ouvrage perturbateur créent un 

champ d'induction magnétique qui génère une force électromotrice induite dans l'ouvrage perturbé.  

Conduction : le phénomène de conduction correspond à l'élévation de potentiel du sol à proximité du 

support en d®faut, lorsquôun courant de d®faut s'®coule dans le sol. 

 

4 -  6.1.2  Les différentes contraintes  

Les contraintes de conduction et d'induction seront à prendre en considération dans les cas suivants : 

- proximité de réseaux électriques BT et HTA, 

- proximité de réseaux de télécommunications, 

- proximité du réseau de chemins de fer, 

- proximité de canalisations de transport de fluide, 

- proximité des dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de première classe 

- proximité des ouvrages linéaires de type clôture, glissière d'autoroutes, 

- proximité des téléphériques et remonte-pentes, 

- prévention des risques électriques vis-à-vis des personnes et des équipements des tiers. 

 

Le ma´tre dôouvrage se chargera dô®tudier les probl¯mes de voisinage entre les diff®rents r®seaux en 

respectant la législation en vigueur et les éventuelles conventions. Il devra également informer les 

différentes parties des perturbations occasionnées par leur voisinage et obtenir leur accord sur les 

dispositions constructives étudiées qui minimisent ces perturbations. 

 

4 - 6.2  Textes de référence  

4 -  6.2.1  Réglementation  

Dispositions imposées par l'Arrêté Technique en vigueur relatif aux conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions dô®nergie ®lectrique. 

 

4 -  6.2.2  Norme  

- CEI 60479-1 : effets du courant passant par le corps humain.  

- NF EN 50341 : lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif : chapitre 

« champs électriques et magnétiques » 

 

4 -  6.2.3  UIT -T  
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Concernant les effets de l'®l®vation de potentiel du sol et la protection des signaux, il y a lieu dôappliquer 

les dispositions résultant des accords pris entre les différents gestionnaires de réseaux ou, à défaut, de 

suivre les directives du CCITT édition 1989 (Comité Consultatif International Télégraphique et 

T®l®phonique) compl®t®es par les recommandations de lôUIT-T (Union Internationale des 

Télécommunications ï Secteur de la normalisation des télécommunications). 

 

4 - 6.3  Proximit® avec dôautres r®seaux ®lectriques 

4 -  6.3.1  Proximités avec des réseaux BT  

En cas de rapprochement d'un pylône d'une ligne HTB avec un support de ligne BT sur lequel la mise à 

la terre est réalisée, il convient de prendre des dispositions telles qu'en cas de défaut à la terre sur la 

ligne HTB, la montée en potentiel du neutre BT soit inférieure à 1500 V.  

 

4 -  6.3.2  Lignes électriques aériennes de domaine de tension différent placées 

sur les mêmes supports  

Lorsqu'une ligne aérienne HTA ou BT est établie sur les mêmes supports qu'une ligne HTB, ou bien si 

les deux lignes ont un support commun, l'ouvrage devra être conforme aux dispositions définies par 

l'Arrêté Technique, article relatif aux «  Lignes électriques aériennes de domaines de tension différents 

placées sur les mêmes supports ». 

En particulier, les distances à respecter entre les câbles conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes 

que celles définies pour le cas du croisement dans la Partie 5 « Dimensionnement géométrique » § 5 - 

2.4.1. ï voir "Croisement d'une ligne HTB avec un autre type de ligne". 

 

4 - 6.4  Voisinage de lignes aériennes HTB avec les réseaux de 

télécommunications  

Les lignes de télécommunications sont des lignes servant uniquement à des transmissions de signaux 

ou dôinformations. Il sôagit notamment des lignes t®l®phoniques, t®l®graphiques ou de transmission de 

données, des lignes de télédistribution et des lignes de télécommande à courant faible. Ces lignes sont 

exploit®es soit par France T®l®com, soit par dôautres op®rateurs de t®l®communication, soit par la SNCF, 

les gestionnaires des ouvrages dô®nergie, les soci®t®s dôautoroutes, des industriels, etcé 

Les conditions de voisinage dôune ligne ®lectrique et dôune ligne de t®l®communications doivent °tre 

d®termin®es de mani¯re que les ph®nom¯nes dôinduction ®lectromagn®tique, dôinfluence ®lectrique et 

dô®l®vation de potentiel accidentels ou permanents, caus®s par la ligne ®lectrique, nôentra´nent sur 

lôouvrage de t®l®communications voisin aucun danger pour les personnes ni aucune d®gradation de 

lôouvrage lui-m°me. Les signaux quôil v®hicule ne doivent pas être perturbés en régime de 

fonctionnement normal de la ligne électrique.  

Pour les calculs d'interférence et pour les mesures à prendre afin d'éliminer ces effets ou les réduire à 

des niveaux acceptables, le maître d'ouvrage appliquera les dispositions de l'Arrêté Technique (article 

relatif au «  Voisinage de lignes de télécommunications, induction électromagnétique, influence 

électrique et élévation de potentiel du sol  »), les directives du CCITT édition 1989 complétées par les 

recommandations de lôUIT-T et les conventions entre les parties concernées.  
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4 -  6.4.1  Induction magnétique et influence électrique  

Arrêté Technique, article relatif au «  Voisinage de lignes de télécommunications, induction 

électromagnétique, influence électrique et élévation de pot entiel du sol » : 

« En mati¯re de danger d¾ aux effets de lôinduction ®lectromagn®tique et de lôinfluence ®lectrique, il y 

a lieu de suivre les directives du CCITT qui fixent actuellement les limites admissibles de la valeur 

efficace de la force électromotrice induite à : 

- 430 volts (650 volts pour les lignes électriques « à grande sécurité de service », au sens du 

CCITT ; les lignes HTB sont en général considérées comme telles) en cas de défaut ; 

- 60 volts en régime normal.  

 

4 -  6.4.2  Elévation de potentiel  

Arrêté Technique, article relatif au «  Voisinage de lignes de télécommunications, induction 

électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du sol  » : 

« Concernant les effets des ®l®vations de potentiel du sol, il y a lieu dôappliquer les accords ®ventuels 

entre les services concern®s ou, ¨ d®faut, les textes du CCITT sôils existent ou, ¨ d®faut encore, la limite 

de 1500 volts, sauf pour certains ouvrages de France Télécom. 

Les calculs doivent être effectués pour les cas les plus défavorables et en tenant compte des conditions 

dans lesquelles il peut °tre pr®vu que la ligne ®lectrique sera exploit®e dans lôavenir. Une ®tude 

complémentaire peut être nécessaire afin de déterminer les conditions particulières à observer en vue 

dô®liminer les perturbations nuisibles aux transmissions ». 

 

4 - 6.5  Proximité des ouvrages linéaires de type clôture, glissière 

dôautoroutes 

Les structures métalliques linéaires qui sont connectées électriquement avec le sol en un ou quelques 

points et qui sont parallèles à une ligne HTB doivent être raccordées au sol à intervalles adéquates et/ou 

séparées par des éléments isolants afin de réduire la taille des boucles. Une étude particulière dont la 

finalité est de garantir la sécurité des personnes est exigée. 

  

4 - 6.6  Prévention des risques électriques vis -à-vis des personnes et des 

équipements des tiers  

4 -  6.6.1  Prévention des risques électriques vis -à-vis des personnes  

Il convient de respecter les dispositions de lôArr°t® Technique relatif au ç Voisinage dôun ®tablissement 

dôenseignement ou dôune installation dô®quipement sportif ». 

En particulier, « les distances à respecter pour les supports par rapport à une piscine en plein air et aux 

zones dô®volution des baigneurs sont, sauf dispositions sp®ciales prises dans ces zones, de 20 m pour 

les lignes à 400 kV avec câbles de garde (80 m sans), 15 m pour les lignes à 225 kV avec câbles de 

garde (50 m sans), 10 m pour les lignes 90 ou 63 kV avec câbles de garde (30 m sans) ». 

 

Au voisinage des ouvrages HTB, il convient de garantir la sécurité des personnes vis-à-vis de la montée 

en potentiel des installations de mise ¨ la terre apparaissant lors de lô®coulement dôun d®faut dôisolement 

¨ la terre. Le risque dô®lectrocution est li® non ¨ la valeur de lô®l®vation du potentiel de terre, mais au 
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courant traversant le corps humain. Il est donc nécessaire de limiter le courant traversant une personne 

¨ une valeur nôentra´nant normalement aucun risque organique, lorsque cette personne est plac®e dans 

une position caractéristique (debout, couchée, en contact avec le pylône/poteau) qui dépend du lieu. 

La valeur maximale de ce courant en fonction de la durée du défaut est définie dans la norme CEI 

60479-1. 

 

On définit deux types de zones : 

- La zone de contrainte est la zone au sein de laquelle le courant admissible est susceptible dô°tre 

d®pass®. Elle d®pend du lieu et des caract®ristiques ®lectriques de lôouvrage. 

- La zone dô®volution des personnes est la zone o½ la probabilit® de pr®sence dôune personne au 

voisinage du pylône peut être considérée y compris dans des conditions météorologiques dégradées 

(orage, fortes pluies, vent fort ou brouillard qui sont les causes principales du défaut). Cette zone est à 

appr®cier au cas par cas. Elle peut °tre confondue avec les limites de lôinstallation (cas des maisons 

dôhabitation o½ lôon peut consid®rer que la probabilit® de pr®sence dôune personne dans un jardin est 

faible en cas dôintemp®rie). Mais, elle peut °tre ®tendue ¨ lôensemble de la zone dôactivit® (cas des 

campings par exemple). 

 

La condition à respecter consiste à ce que la zone de contrainte de lôouvrage HTB nôempi¯te pas sur la 

zone dô®volution des personnes.  

 

Dans le cas o½ lôimplantation du support conduit ¨ ce que la zone de contrainte empi¯te sur la zone 

dô®volution des personnes, il convient de proc®der ¨ des aménagements de la ligne ou du voisinage de 

lôouvrage afin de limiter les contraintes aux personnes.  

 

4 -  6.6.2  Prévention des risques électriques vis -à-vis des équipements des tiers  

L'élévation de potentiel de la prise de terre d'un support HTB suite à un défaut es t susceptible d'être 

transférée en partie à la prise de terre des masses des bâtiments situés au voisinage. Cette montée en 

potentiel risque de compromettre la tenue diélectrique des équipements électriques installés chez les 

tiers. Le concepteur de l'ouvrage devra donc prendre des dispositions constructives telles que la 

différence de potentiel entre les masses de l'installation des tiers et la prise de terre des masses 

lointaines ramenées sur l'installation par les réseaux de distribution (neutre du réseau de distribution 

BT, par exemple) n'excède pas 1500 V. 
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4 - 7  CHAMPS MAGNETIQUE ET ELECTRIQUE A 50  HZ  

4 - 7.1  Présentation  

Ce chapitre traite des champs magnétique et électrique générés respectivement par le courant et la 

tension supportés par les câbles conducteurs et, plus précisément, des normes en vigueur concernant 

lôexposition des tiers ¨ ces champs. 

 

4 -  7.1.1  Définitions  

- Le Champ magnétique  permet de caract®riser, en tout point de lôespace, les forces 

électriques engendrées par le courant qui circule dans les câbles conducteurs. Le champ 

magn®tique est proportionnel ¨ lôintensit® du courant. Son unit® est le Tesla (T), mais on 

utilise plus communément le microTesla (µT soit 10-6 T). 

- Le Champ électrique  permet de caract®riser, en tout point de lôespace, les forces 

électriques engendrées par la tension portée par les câbles conducteurs. Son unité est le 

V/m, mais on utilise plus communément le kV/m (10 3 V/m).  

 

4 -  7.1.2  Les différents aspects  

Les champs électrique et magnétique nécessitent la prise en compte de trois types de contraintes : 

- La compatibilité avec le fonctionnement et la sûreté des matériels. 

- Les courants et tensions induites  dans les éléments conducteurs générés par les 

couplages inductifs et électrostatiques, 

Ces deux premiers points font lôobjet du paragraphe 4 - 6 « contraintes de proximités-induction 

magnétique et capacitive-conduction ». 

- Lôexposition des tiers ¨ ces champs, qui est basée sur une limitation du courant induit 

dans les tissus nerveux et musculaires. 

 

4 - 7.2  Textes de référence  

4 -  7.2.1  Réglementation  

Article de lôArr°t® Technique relatif ¨ la ç Limitation de l'exposition des tiers aux champs 

électromagnétiques ». 

 

4 -  7.2.2  Normes  

NF EN 50341-3 : lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif (chapitre Champs 

électrique et magnétique sous une ligne) 

 

4 - 7.3  Limitation de lôexposition des tiers aux champs électrique et 

magnétique  

Lôouvrage devra respecter les dispositions de lôarticle « Limitation de l'exposition des tiers aux champs 

électromagnétiques » de lôArr°t® Technique qui d®finit les limites dôexposition aux champs ®lectrique et 
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magnétique dans des lieux normalement accessibles aux tiers. Elles sont données dans le tableau 

suivant et doivent être vérifiées dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent 

(cf. § 4 - 2.1.1) :   

 

 Champ Electrique  Champ Magnétique  

 kV/m  µT 

Limite dôexposition publique 5 100 

Tableau 6 Limite de lôexposition des tiers aux champs ®lectromagn®tiques 

 

Lors de la construction dôun nouvel ouvrage ®lectrique, le ma´tre dôouvrage doit chercher les dispositions 

optimales qui permettent de minimiser les valeurs des champs électriques et magnétiques. 

 

 

4 - 7.4  Recommandation vis -à-vis des matériels  

En ce qui concerne les champs électrique et magnétique à 50 Hz, aucune limite d'émission n'est 

spécifiée. 

Par contre, le champ dôinduction magn®tique 50 Hz peut perturber les ®crans dôordinateur. La norme 

générique NF EN 50082-1 retient deux seuils : 1 A/m (1,25µT), et 3 A/m (3,75µT), en soulignant  quôune 

perturbation des ®crans ¨ tube cathodique est admise ¨ partir de 1 A/m. Côest pourquoi ces valeurs 

figurent dans lôannexe A de cette norme (qui est une annexe informative et non normative) et, bien 

quôelles nôaient pas aujourdôhui de caract¯re obligatoire, doivent être prise compte en cas de voisinage 

possible de la ligne avec une densit® importante dôordinateurs de bureau. 
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4 - 8  EFFET COURONNE :  BRUITS RADIOELECTRIQ UES, ACOUSTIQUES ET 

PERTES  

4 - 8.1  Présentation  

Ce chapitre traite de l'effet couronne généré par les lignes HTB et des perturbations qui en résultent. 

 

4 -  8.1.1  Définition  

Lôeffet de couronne d®signe lôensemble des ph®nom¯nes li®s ¨ lôapparition dôune conductivit® dôun gaz 

dans lôenvironnement dôun conducteur port® ¨ une tr¯s haute tension. Côest lôimportance du champ 

®lectrique ¨ la surface de ce conducteur qui est ¨ lôorigine de lôionisation du gaz, phénomène provoquant 

lôapparition de conductivit®. 

 

4 -  8.1.2  Les différents aspects  

L'effet couronne génère 3 types de perturbations :  

- perturbations radioélectriques, 

- bruits acoustiques, 

- pertes. 

 

4 - 8.2  Textes de référence  

4 -  8.2.1  Réglementation  

La réglementation actuelle en matière de bruits acoustiques repose sur : 

- Lôarticle de lôArr°t® Technique relatif ¨ la ç Limitation de lôexposition des tiers au bruit des 

équipements è: cet article est d®fini dans lôarr°t® du 26 janvier 2007 publi® au journal 

officiel du 13 février  2007.  

 

4 -  8.2.2  Normes  

- EN 60437 : essais de perturbations radioélectriques sur les isolateurs haute tension, 

- NF S 31 010 (Acoustique, Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement). 

- NF EN 50341 : lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en courant alternatif (chapitre 

Effet couronne) 

 

4 - 8.3  Perturbations radioélectriques  

Les perturbations radioélectriques dues aux lignes aériennes HTB peuvent être provoquées sur une 

large bande de fréquence par : 

- les d®charges dues ¨ lôeffet couronne dans lôair ¨ la surface des câbles conducteurs et des 

mat®riels dô®quipement 

- les décharges et amorçages sur des parties des isolateurs fortement contraintes électriquement 

- lôamorage sur de mauvais contacts. 
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Lôeffet nuisible des lignes ®lectriques, et plus g®n®ralement de toutes sources perturbatrices, sur la 

qualit® des r®ceptions radio®lectriques est d¾ ¨ la superposition dôun bruit radio®lectrique et de lôonde 

porteuse du signal utile. 

La qualit® de la r®ception ou, si lôon pr®f¯re, lôeffet perturbateur, d®pend essentiellement du rapport 

entre les intensités respectives du signal et du bruit (on dit rapport signal sur bruit).  

Le C.I.S.P.R. 18  (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) définit les limites 

d'émission des champs électromagnétiques de fréquence supérieure à 150 kHz, ce qui correspond à la 

bande de fréquence des perturbations radioélectriques dues à l'effet couronne. Il conviendra donc de 

suivre les recommandations du C.I.S.P.R . dans la conception des ouvrages HTB. 

Généralement, le niveau de perturbations d¾ ¨ lôeffet couronne ne devient un ®l®ment de conception 

déterminant que pour les lignes de tension égale ou supérieure à 225 kV. Le champ perturbateur 

engendr® par lôeffet couronne des c©bles conducteurs est alors pr®pond®rant. 

Pour tous les niveaux de tension, le niveau perturbateur du matériel équipant une portée de ligne 

aérienne doit rester négligeable devant le niveau perturbateur produit par les câbles conducteurs de 

cette portée. 

 

4 - 8.4  Bruits acoustiques  

Lôouvrage doit respecter les dispositions de lôarticle de lôArr°t® Technique relatif ¨ la ç Limitation de 

lôexposition des tiers au bruit des ®quipements »:  

Cet article impose de respecter lôune des deux limites suivantes :   

- soit le niveau de bruit ambiant, correspondant ¨ lôensemble des bruits y compris celui de 

lôouvrage ®lectrique, est inf®rieur ¨ 30 dB(A). 

- soit lô®mergence du bruit, mesur®e de faon continue (conform®ment ¨ la norme  

NF S 31 010 ), est inférieure à 5 dB(A) le jour (de 7h00 à 22h00) et à 3 dB(A) la nuit (de 

22h00 à 7h00). 

 

Lô®mergence est d®finie par la diff®rence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de 

lôouvrage ®lectrique ou bruit particulier, et celui du bruit r®siduel constitu® par lôensemble des bruits 

habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant ¨ lôoccupation normale des locaux et au 

fonctionnement normal des équipements. 

 

Lô®mergence du bruit est mesur®e de faon continue sur chacune des p®riodes consid®r®es (p®riode 

diurne et p®riode nocturne). Côest donc lô®mergence mesur®e sur la totalité de la période concernée qui 

doit être prise en compte pour apprécier le respect des valeurs de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit.  

 

4 - 8.5  Pertes par effet couronne  

Afin de maintenir les pertes dues ¨ lôeffet de couronne ¨ des valeurs acceptables, il convient de limiter 

le champ ®lectrique ¨ la surface des c©bles conducteurs ¨ une valeur efficace dôenviron 16 kV/cm . 

4 - 8.6  Paramètres influents  

Côest le champ ®lectrique ¨ la surface des c©bles conducteurs qui d®termine lôintensit® de lôeffet couronne 

(cf. § 4 - 8.1.1). Il y a apparition du phénomène lorsque le champ électrique à la surface du câble 

conducteur dépasse un certain seuil appelé « champ critique ». 

Le champ électrique à la surface du câble conducteur dépend : 
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- du niveau de tension de la ligne, 

- du diamètre des câbles conducteurs, 

- du nombre de câbles conducteurs par faisceau,  

- de lô®tat de surface des c©bles conducteurs (les p®riodes de mauvais temps, de brouillard 

et les zones de fortes pollutions sont propices ¨ lôapparition de lôeffet couronne),  

- de lôarmement du pylône ou poteau (disposition géométrique des câbles conducteurs), 

Et, dans une moindre mesure : 

- de la hauteur des câbles conducteurs par rapport au sol, 

- du rep®rage horaire des phases dans le cas dôouvrages multi-circuits. 

Lors de la construction dôun nouvel ouvrage, le maitre dôouvrage devra prendre en compte lôensemble 

de ces param¯tres afin de d®terminer une configuration dôouvrage qui limite au maximum les 

perturbations li®es ¨ lôeffet couronne, dont, en premier lieu, les nuisances sonores. 
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Partie 5.  Dimensionnement géométrique  

5 - 1  I NTRODUCTION  

Cette partie traite du dimen sionnement géométrique des lignes aériennes HTB. 

Elle est organisée en trois chapitres dont cette introduction : 

- le chapitre 5 - 2 traite des distances de sécurité pour le respect de la sécurité des personnes et 

des biens (distances par rapport au sol ou à une installation quelconque). 

- Le chapitre 5 - 3 traite des distances internes (distances entre câbles, distances à la masse, 

distances de travail). 

  

5 - 2  DISTANCES DE SECURITE  AU SOL ET AUX OBSTACLES 

5 - 2.1  Présentation  

Ce chapitre traite du dimensionnement géométrique des lignes aériennes HTB pour le respect de la 

sécurité des personnes et des biens. 

 

5 -  2.1.1  Définitions  

DISTANCE DE SECURITE  

C'est la distance à respecter entre les câbles conducteurs nus sous tension d'une ligne aérienne et le 

sol ou une installation quelconque. 

PRINCIPE DES DISTANC ES DE SECURITE 

La distance de sécurité est égale à la somme : 

¶ d'une distance dite "de base"  (b) qui prend en compte la nature du surplomb (affectation 

du sol, nature des installations qu'il comporte, encombrements);  

¶ d'une distance dite "de tension"  (t), qui prend en compte la probabilité d'apparition d'une 

surtension et de la présence simultanée d'une personne ou d'un objet au voisinage de la 

ligne. 

Trois distances de tension sont définies : 

- t1 = 0,0025 U pour une faible probabilité de voisinage, 

- t2 = 0,0050 U pour une probabilité de voisinage moyenne,  

- t3 = 0,0075 U pour une probabilité de voisinage forte.  

t1, t 2, t 3 sont exprimés en mètres et U, la tension nominale (entre phases) du réseau, en kV. 

Les valeurs numériques suivantes sont données pour les niveaux communs de tension : 

U 63 / 90 kV  225 kV  400 kV  

t 1 0,2 m 0,6 m 1,0 m 

t 2 0,5 m 1,1 m 2,0 m 

t 3 0,7 m 1,7 m 3,0 m 

 

CALCUL DES DISTANCES REALISEES 
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Les distances réalisées sont obtenues en calculant la position des câbles dans l'espace. 

Les principales  hypothèses utilisées pour ce calcul sont les suivantes : 

- "répartition" (cf. §  4 - 2.3.1), 

- "vent nul",  

- "vent réduit",  

- "givre".  

VERIFICATIONS  

Elles consistent ¨ sôassurer que les distances r®alis®es sont sup®rieures aux distances ¨ respecter. 

 

5 -  2.1.2  Les différents aspects  

Les distances de sécurité sont classées en reprenant les rubriques du plan de la norme CENELEC 

EN 50341 : 

- Cas général (par rapport au sol et aux arbres) : §  5.4.4 de la norme EN 50341, § 5 - 2.4. 

de ce chapitre; 

- Voies de circulation (routes, voies ferrées et plans d'eau) : §  5.4.5.3 de la norme 

EN 50341, § 5 - 2.4. de ce chapitre; 

- Bâtiments résidentiels et autres : § 5.4.5.2 de la norme EN 50341, § 5 - 2.4. de ce 

chapitre; 

- Autres lignes aériennes : § 5.4.5.4 de la norme EN 50341, § 5 - 2.4. de ce chapitre; 

- Autres zones ou établissements : § 5 - 2.4. de ce chapitre 

- Servitudes radioélectriques et aéronautiques : § 5 - 2.5. et § 5 - 2.6. de ce chapitre.  

 

 

5 - 2.2  Textes de référence  

5 -  2.2.1  Réglementation  

La réglementation actuelle en matière de dimensionnement géométrique pour le respect des distances 

aux personnes et aux biens repose sur: 

- LôArr°t® Technique en vigueur relatif aux «  conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 

les distributions dô®nergie ®lectrique ».  

Pour ce qui concerne la réglementation relative aux servitudes aéronautiques : 

- Lôarr°t® interminist®riel du 7 juin 2007 relatif aux sp®cifications techniques destin®es ¨ servir 

de base ¨ lô®tablissement des servitudes a®ronautiques associ®es aux a®rodromes terrestres (à 

lôexclusion des a®rodromes militaires et des h®listations), et ¨ lôexclusion des servitudes 

radioélectriques, 

- Lôarr°t® interminist®riel du 31 d®cembre 1984, modifi® par les arr°t®s techniques du 20 ao¾t 

1992 et du 30 mai 1997, relatif aux sp écifications techniques destinées à servir de base à 

l ó®tablissement des servitudes a®ronautiques pour les a®rodromes militaires, h®listations et 

hydrobases, 

- Lôarr°t® interminist®riel du 7 d®cembre 2010 relatif ¨ la r®alisation du balisage des obstacles ¨ 

la navigation aérienne. 

 

5 -  2.2.2  Normes  
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- Le chapitre 5 de la norme NF EN 50341-1 (lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV en 

courant alternatif) et les aspects Normatifs Nationaux (NNAs) indiquent un dimensionnement 

géométrique pour le respect des distances de sécurité. 

- LôUTE C18-510. 

 

5 -  2.3  Les hypothèses de calcul des distances réalisées  

 

5 -  2.3.1  Hypothèse de "répartition"  

Dans cette hypothèse, les câbles conducteurs sont à la température atteinte lors du régime de surcharge 

transitoire. Leur position est à calculer pour cette température sans vent.  

 

5 -  2.3.2  Hypothèse de "vent nul"  

La position des câbles est à calculer dans les conditions suivantes : 

¶ + 15 °C, vent nul.  

 

5 -  2.3.3  Hypothèse de "vent réduit"  

La position des câbles est à calculer en fonction de la zone de vent (voir Partie 3 « Dimensionnement 

mécanique ») dans laquelle se situe l'ouvrage, dans les conditions suivantes : 

 

Ouvrage 

implanté en zone 

Pression du vent 

sur les câbles 

Température 

A-ZVN  240 Pa 

+ 15°C A-ZVF 

ou 

A-HPV 

360 Pa 

Hypothèses de vent réduit  

 

5 -  2.3.4  Hypothèse de "givre"  

Cette hypothèse ne concerne que les zones de givre moyen et lourd (voir définitions Partie 3 

« Dimensionnement mécanique »).  

La position des câbles est à calculer dans les configurations et conditions suivantes : 

¶ givre symétrique :  

ß les surcharges sont les mêmes que celles définies dans la Partie 3 

« Dimensionnement mécanique », 

ß -5 °C, vent nul.  

¶ givre dissymétrique : 

ß le principe des surcharges est le même que celui défini dans la Partie 3 

« Dimensionnement mécanique », excepté les différences d'épaisseur à 

considérer. Deux vérifications sont à effectuer dans les cas de givre moyen (3 ou 

4 cm) et de givre lourd (5 ou 6 cm) :  
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- les portées situées à gauche de la portée considérée sont recouvertes dôun 

manchon de givre N cm et les port®es situ®es ¨ droite sont recouvertes dôun 

manchon de givre (N-4) cm (les couples dô®paisseur correspondants sont 

donc 3/0, 4/0, 5/1 ou 6/2),  

- les port®es situ®es ¨ gauche de la port®e consid®r®e sont recouvertes dôun 

manchon de givre (N-4) cm et les portées situées à droite sont recouvertes 

dôun manchon de givre N cm (les couples dô®paisseur correspondants sont 

donc 0/3, 0/4, 1/5 ou 2/6),  

Dans les deux cas, la port®e ¨ v®rifier est recouverte dôun manchon de givre 

dôune ®paisseur N cm. 

ß -5 °C, vent nul.  

¶ givre partiel (seulement pour les portées supérieures à 800 m) :  

ß principe : on fait varier la longueur givrée de 30% à 100% de la portée à partir 

de l'un ou l'autre des supports (on suppose par convention que la portée  est 

ancrée à ses 2 extrémités) pour déterminer l'enveloppe des positions basses 

successivement calculées, 

ß les surcharges sont les mêmes que celles définies dans la Partie 3 

« Dimensionnement mécanique », 

ß -5 °C, vent nul.  

 

5 - 2.4  Distances à respecter  

 

5 -  2.4.1  Tableaux des distances à respecter  

On trouvera dans ce paragraphe un tableau contenant l'intégralité des distances à respecter en fonction 

de la nature du sol et des obstacles. 

 

On précise par ailleurs : 

¶ que la flèche f utilisée dans plusieurs configurations pour le calcul de la distance de base 

correspond à la valeur maximale de la flèche  (en mètres) de la portée étudiée à la 

température de répartition (flèche médiane ou flèche au point bas) 

¶ que les distances listées ci-dessous doivent tenir compte  

- du diamètre des câbles,  

- des accessoires éventuels dont les câbles peuvent être équipés, 

- de l'écartement et de la hauteur entre sous -conducteurs dans le cas de faisceau, 

- de l'épaisseur des manchons de givre. 

¶ les formules de calcul des distances applicables aux grandes portées (> 800 m) ne sont 

retenues que si elles donnent des résultats supérieurs aux distances indiquées pour les 

portées courantes. 

Des renvois vers des précisions complémentaires (cf. § 5 - 2.4.2.) sont indiqués pour certains types 

dôobstacles. 
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Distances minimales par rapport au sol et aux obstacles à vérifier  

Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

 

SOLS 

Terrains ordinaires 
(non cultivés, présence de personne 

exceptionnelle) 

(cf. § 5 - 2.4.2.1) 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 6,5 7 7,5 
3+0,6 f +t1  

f = valeur maximale de la flèche 
(m) de la portée  

Givre symétrique -5 0 ²3 6,5 7 7,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral 

Vent réduit 
(uniquement cas des  terrains 
à contre-pentes importantes 
accessibles aux personnes) 

15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 6,5 7 7,5 3+0,6 f +t1  

Terrains agricoles et terrains occupés 
ou utilisés de façons diverses 

(cf. § 5 - 2.4.2.2) 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 7 7,5 8,5 3+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 6,5 7 7,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral 

Vent réduit 
(uniquement cas des  terrains 
à contre-pentes importantes 
accessibles aux personnes) 

15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 7 7,5 8,5 3+0,6 f +t2  
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

Aire d'évolution d'engins agricoles ou 
industriels de grande hauteur 

(H = hauteur des engins > 5m)  

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 H+2 H+2,5 H+3,5 H-2+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 H+1,5 H+2 H+2,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral 

Vent réduit 
(uniquement cas des  terrains 
à contre-pentes importantes 
accessibles aux personnes) 

15 240/360 0 H+2 H+2,5 H+3,5 H-2+0,6 f +t2  

Sol enneigé 
(sol recouvert de neige dont 

l'épaisseur est habituellement 
supérieure à 3 m) 

Nota : Les distances pour les sols 
libres de neige sont également à 
vérifier en fonction du type de sol  

Surplomb 
(distance au-dessus de la 

couche de neige) 
Vérification complémentaire 30 0 0 3,5 4 4,5 0,6 f +t1  

 

 

Proximité de silos 
(H = hauteur de la partie supérieure 
de l'ouverture de remplissage du silo) 

(cf. § 5 - 2.4.2.4) 

 

 

Surplomb 
(distance par rapport au sol)  

Répartition Trep 0 0 H+5,5 H+6 H+6,5 H+2+0,6 f +t1  

Givre symétrique -5 0 ²3 H+5,5 H+6 H+6,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 H+1 H+1,5 H+2,5 Voir ci-contre 

Voisinage latéral Vent réduit 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 H+5,5 H+6 H+6,5 Néant 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

Cas particulier : 
 

Terrains viticoles traités par 
hélicoptère 

(avec pente terrain > 20%)  

 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 9 9,5 10,5 5+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 8,5 9 9,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral Vent réduit 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 9 9,5 10,5 5+0,6 f +t2  

OBSTACLES DIVERS (cf. § 5 -  2.4.2.5 )  

Constructions au sol et parties 
saillantes des bâtiments non 
normalement accessibles aux 

personnes 
(candélabres d'éclairage public, feux 
de signalisation, antennes, m©tsé) 

Terrains en très forte pente ou 
falaises non normalement accessibles 

aux personnes 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 2 2,7 4 Néant 

Givre symétrique -5 0 ²3 1,2 1,6 2 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral Vent réduit 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 1,2 1,6 2 Néant 

Constructions  non normalement 
accessibles aux personnes pouvant 

être entretenues fréquemment 
(candélabres, portiques de 

signalisationé) 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 3 3 4 Néant 

Givre symétrique -5 0 ²3 3 3 4 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral Vent réduit 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 3 3 4 Néant 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

VOIES ROUTIERES (cf. § 5 - 2.4.2.8 ) 

Voies de circulation Surplomb 

Répartition Trep 0 0 8,5 8,5 9,5 3+0,6 f +t3  

Givre symétrique -5 0 ²3 6,5 7 7,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 6,5 7 7,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 6,5 7 7,5 Voir ci-contre 

Itinéraire pour véhicule de grande 
hauteur 

(H=hauteur du véhicule)  

Nota : Vérifier également les 
distances pour les voies de circulation 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 H+2 H+2,5 H+3,5 H-2+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 H+1,5 H+2 H+2,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 H+1,5 H+2 H+2,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m) 

-5 0 ²3 H+1,5 H+2 H+2,5 Voir ci-contre 

TRAVERSEE ET VOISINAGE DES CHEMINS DE FER ET AUTRES VOIES RIGIDES POUR VEHICULES GUIDES (VOIES FERREES, AEROTRAINS ET TRAINS SUSPENDUS) (cf. § 5 -  2.4.2.8 )  

Traversée et voisinage de chemins de 
fer et autres voies rigides pour 
véhicules guidés (voies ferrées, 

aérotrains et trains suspendus) : 
distance aux supports, fils de contact 

aériens, caténaires 

Nota : Les traversées équipées de 
lignes de contact (à suspension 

caténaire) doivent également être 
considérées comme une traversée de 

ligne aérienne BT (respecter les 

 

 

 

Surplomb 

 

 

 

Répartition  Trep 0 0 4 4,5 5,5 Néant 

Givre symétrique -5 0 ²3 3,5 4 4,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 3,5 4 4,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 3,5 4 4,5 Voir ci-contre 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

distances minimales prescrites pour 
ce type de traversée) 

Voisinage latéral Vent réduit 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 4 4,5 5,5 Néant 

Traversée et voisinage de chemins de 
fer : distance au gabarit cinématique 

du matériel ou de la poutre 
supportant la voie pour véhicules 

suspendus 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 3,5 4,5 5 Néant 

Givre symétrique -5 0 ²3 3,2 3,7 4,2 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 3,2 3,7 4,2 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 3,2 3,7 4,2 Voir ci-contre 

TRAVERSEES ET VOISINAGE DE TELEPHERIQUES, REMONTE -PENTES ET PISTES DE SKI  

 

 

 

 

Téléphériques et remonte-pente 
(distance à respecter par rapport à la 

surface délimitant les installations 
fixes dôun t®l®ph®rique ou dôun t®l®ski 

et à celle définie par le gabarit 
cinématique de ces engins et de leurs 

accessoires) 

 

S
U

R
P

L
O

M
B 

 

 

 

 

 

Croisement supérieur 
(ligne HTB au-dessus) 

 

 

 

Conducteur : Répartition 

 

 

Câble téléphérique 

Trep 

 

 

15 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

1+2x/a (0,6 f -1)+t3  

avec : 

- x = distance au support le plus proche 
(m),  

- a = longueur de la portée (m),  
- f = valeur maximale de la flèche (m) de la 

portée à la température de répartition 
(flèche médiane ou flèche au point bas). 

avec un minimum égal à :  

Néant 

4 4,5 5,5 

Conducteur : Givre symétrique 

Câble téléphérique 

-5 

15 

0 

0 

²3 

0 
4 4,5 5,5 Néant 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

 

 

 

Téléphériques et remonte-pente 
(distance à respecter par rapport à la 

surface délimitant les installations 
fixes dôun t®l®ph®rique ou dôun t®l®ski 

et à celle définie par le gabarit 
cinématique de ces engins et de leurs 

accessoires) 

 

 

Nota : Pour les distances à respecter 
par rapport aux câbles téléphériques, 

ceux-ci doivent être considérés 
comme un câble BT (distances à 

respecter prescrites pour ce type de 
traversée) 

 

 

 

 

 

 

 

Croisement supérieur 
(ligne HTB au-dessus) 

 

Conducteur : Givre 
dissymétrique 

 

Câble téléphérique 

-5 

 

15 

0 

 

0 

N/N-4 

 

0 

4 4,5 5,5 Néant 

Croisement inférieur 
(ligne HTB en dessous) 

 

Nota : Déconseillé mais 
néanmoins toléré 

1ère 
Vérification 

Conducteur 

 

 

Câble téléphérique 

-20 

 

 

15 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

1+2x/a (0,6 f -1)+t3  

avec : 

- x, a et f, idem ci -dessus. 

avec un minimum égal à : 

Néant 

4 4,5 5,5 

2ème 
Vérification 

Conducteur 

 

Câble téléphérique 

15 

 

-5 

0 

 

0 

0 

 

²3 

4 4,5 5,5 Néant 

 

 

Voisinage latéral 

 

 

1ère Vérification 

 

Conducteur 

 

 

30 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 

1+2x/a (0,6 f -1)+t2  

avec : 

- x, a et f, idem ci -dessus 

avec un minimum égal à :  

1+2x/a (0,6 f -1)+t2  

4 4,5 5,5 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

Téléphériques et remonte-pente 
(distance à respecter par rapport à la 

surface délimitant les installations 
fixes dôun t®l®ph®rique ou dôun t®l®ski 

et à celle définie par le gabarit 
cinématique de ces engins et de leurs 

accessoires) 

 

 

Voisinage latéral 

 

 

2ème Vérification 

 

Conducteur 

 

 

15 300 0 

1+2x/a (0,6 f -1)+t2  

avec : 

- x, a et f, idem ci-dessus 

avec un minimum égal à :  

1+2x/a (0,6 f -1)+t2  

4 4,5 5,5 

Piste de ski et aire de rassemblement 
de skieurs 

Nota : Vérifier également les 
distances pour les sols non enneigés 

en fonction du type de sol  

Surplomb 
(distance au-dessus de la 

couche de neige) 

Vérification complémentaire 30 0 0 6 7 8 1,5+0,6 f +t3  

Givre symétrique -5 0 ²3 3,5 4 4,5 Néant 

COURS D'EAU ET PLANS D'EAU (cf. §  5 - 2.4.2.8 ) 

 

 

 

Cours d'eau 
navigables et 

flottables 
sans 

navigation de 
plaisance à 

voile 

 

 

 

Hauteur au-dessus des 
plus hautes eaux 

navigables en 
présence d'un 

règlement de police 

(H = hauteur 
maximale autorisée 

des mâts au-dessus du 
plan de flottaison à 

vide) 

 

 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 H+2 H+2,5 H+3,5 H-2+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 H+1,5 H+2 H+2,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 H+1,5 H+2 H+2,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 H+1,5 H+2 H+2,5 Voir ci-contre 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

Cours d'eau 
navigables et 

flottables 
sans 

navigation de 
plaisance à 

voile 

Hauteur minimale au-
dessus des plus hautes 

eaux navigables en 
l'absence d'un 

règlement de police 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 9 9,5 10,5 5+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 8,5 9 9,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 8,5 9 9,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 8,5 9 9,5 Voir ci-contre 

Cours d'eau 
navigables et 

flottables 
avec 

navigation de 
plaisance à 

voile 
 

 

Hauteur au-dessus des 
plus hautes eaux 

navigables 

(H = hauteur 
maximale autorisée du 
tirant d'air des bateaux 

de plaisance à voile 
prescrite par le 

règlement de police) 

 

 

 

Surplomb 

 

 

 

Répartition Trep 0 0 H+2 H+2,5 H+3,5 H-2+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 H+1,5 H+2 H+2,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 H+1,5 H+2 H+2,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 H+1,5 H+2 H+2,5 Voir ci-contre 

Hauteur minimale au-
dessus des plus hautes 

eaux navigables en 
l'absence de 

prescription de 
hauteur de mât par le 
règlement de police 

Surplomb 

Répartition Trep 0 0 10 10,5 11,5 6+0,6 f +t2  

Givre symétrique -5 0 ²3 9,5 10 10,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 9,5 10 10,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 9,5 10 10,5 Voir ci-contre 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

Cours d'eau 
non 

navigables ni 
flottables 

Hauteur  au-dessus 
des plus hautes eaux 

Surplomb 
1ère 

Vérification 

Répartition Trep 0 0 3,5 4 4,5 0,6 f +t1  

Givre symétrique -5 0 ²3 3,5 4 4,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 3,5 4 4,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement 

portée > 800 m)  
-5 0 ²3 3,5 4 4,5 Voir ci-contre 

Hauteur au-dessus du 
niveau d'étiage 

Surplomb 
2ème 

Vérification 

Répartition Trep 0 0 6,5 7 7,5 3+0,6 f +t1  

Givre symétrique -5 0 ²3 6,5 7 7,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 6,5 7 7,5 Néant 

Givre partiel 
(uniquement 

portée > 800 m)  
-5 0 ²3 6,5 7 7,5 Voir ci-contre 

DISTANCES AUX MAISONS ET IMMEUBLES (cf. § 5 -  2.4.2.6 ) 

 

 

Bâtiments 

(Constructions au sol dépassant 3 m 
de hauteur normalement accessibles 

à des personnes) 

 

 

 

 

 

Surplomb 

 

 

 

Répartition Trep 0 0 

1+2x/a (0,6 f -1)+t3  

avec : 

- x = distance au support le plus proche (m),  
- a = longueur de la portée (m),  
- f = valeur maximale de la flèche (m) de la 

portée à la température de répartition (flèche 
médiane ou flèche au point bas). 

avec un minimum égal à : 

Néant 

4 5,5 6,5 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

 

Bâtiments 

(Constructions au sol dépassant 3 m 
de hauteur normalement accessibles 

à des personnes) 

 

(Par extension : passerelles, balcons, 
terrasses et pour les installations 
dô®quipements sportifs : portiques 
dôagr¯s, installations de saut ¨ la 

perche, plongeoiré) 

 

 

Surplomb 

 

Givre symétrique -5 0 ²3 3,5 4 4,5 Néant 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 0,5 1,1 2 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral 

Vent réduit 15 240 0 4 4,5 5,5 Néant 

Vérification complémentaire 
(uniquement portée > 400m)  

15 

zones 
urbanisées : 
480 (ZVN) / 
640 (ZVF ou 

HPV) 

zones non 
urbanisées : 
800 (ZVN) / 

1080 (ZVF ou 
HPV) 

0 1,2 1,6 2 Néant 

TRAVERSEES ET VOISINAGES DE LIGNES AERIENNES (cf. § 5 - 2.4.2.9 ) 

 

 

Croisement de 2 lignes HTB  

 

 

 

 

Surplomb 

 

 

1ère 
Vérification 

Ligne supérieure Trep 0 0 

b+t3  

avec : 

- b=1+2x/a (0,6 f -1) >1,  

- x= distance du point de croisement au support le plus proche (m),  
- a= longueur de la portée (m),  
- f= valeur maximale de la flèche (m) de la portée à la température de 

répartition (flèche médiane ou flèche au point bas), 

Ligne inférieure 15 0 0 



 NA-R-ING-CNER-DL-SLA-11-00037 
Indice : 1 

Cahier des Charges Général  
Lignes  Aériennes HTB  

(CCG ï LA Ouvrages Neufs)  

Page : 71/163  

 
 

 

 
Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite 

du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

  

 

Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croisement de 2 lignes HTB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surplomb 

2ème 
Vérification 

Ligne supérieure 15 0 0 

- t3=0,0075U,  
- U= tension de l'ouvrage qui surplombe si la ligne inférieure possède un 

cdg 
- U= U1+0,4.U2 si U1>U2 ou U=1,25.U1 si U1=U2 si la ligne inférieure ne 

possède pas de cdg 

On calculera la distance de base par rapport à chacune des 2 lignes et on retiendra 
la plus grande valeur obtenue. 

Ligne inférieure -20 0 0 

Pas de vérification en givre symétrique. Cette hypothèse est couverte par les hypothèses de décharge de givre et de givre dissymétrique 

Givre dissymétrique 
 

Ligne sup : dissymétrique 

Ligne inf : uniforme  

 

 

-5 

-5 

 

 

0 

0 

 

 

N/N-4 

N/2 

t2 
avec : 

- t2=0,0050.U,  
- U= tension de l'ouvrage qui surplombe si la ligne inférieure possède un 

cdg 
- U= U1 +0,4.U2 si U1>U2 ou U=1,25.U1 si U1=U2 si la ligne inférieure ne 

possède pas de cdg 
 
Au givre dissymétrique , ¨ lôendroit du croisement, le c©ble conducteur inf®rieur 
de lôouvrage surplombant est consid®r® avec une ®paisseur de givre N. 
Au givre partiel , ¨ lôendroit du croisement on considère le cas qui correspond à la 
hauteur la plus basse du c©ble conducteur inf®rieur de lôouvrage surplombant. 

Givre partiel 
(uniquement pour portées > 

800 m de la ligne 
surplombante) 

Ligne sup : givre partiel  

Ligne inf : givre uniforme 

 

 

 

-5 

-5 

 

 

0 

0 

 

 

²3 

N/2 

Décharge de givre cf. § 5 - 3.3.2.2 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

 

 

Croisement de 2 lignes HTB  

 

 

 

Voisinage latéral 

 

1ère 
Vérification 

Ligne 1 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 

 

0 

 

b+t2  

avec : 

- b =1+2x/a (0,6 f -1) >1,  

- x = distance du point de croisement au support le plus proche (m), 
- a = longueur de la portée (m),  
- f = valeur maximale de la flèche (m) de la portée à la température de 

répartition (flèche médiane ou flèche au point bas),  
- t2 = 0,0050.U,  

et :  

- U = U1+0,4.U2 si U1>U2 ou U=1,25.U1 si U1=U2  
(b+t2 représente alo rs la distance entre phase ligne 1 et phase ligne 2 et 
inversement), 

ou 

- U = tension de lôouvrage qui surplombe (b+t2 repr®sente alors  la 
distance entre phase ligne 1 et cdg ligne 2 et inversement).  

On calculera la distance de base par rapport à chacune des 2 lignes et on 
retiendra la plus grande valeur obtenue. 

Ligne 2 15 0 0 

2ème 
Vérification 

Ligne 1 15 0 0 

Ligne 2 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 

Cas particulier : 

Couloirs de ligne 
(entre lignes HTB) 

Voisinage latéral cf. § 5 - 2.4.4 

 

Croisement d'une ligne HTB avec un 
autre type de ligne 

(télécommunication, ligne H.T.A, BT, 
caténaire, câble téléphérique, etc.) 

 

 

Surplomb 

 

Ligne HTB Trep 0 0 

b+t3  

avec : 

- b = 1+2x/a (0,6 f -1) >1,  

- x = distance du point de croisement au support le plus proche (m),  
- a = longueur de la portée (m),  
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Croisement d'une ligne HTB avec un 
autre type de ligne 

(télécommunication, ligne H.T.A, BT, 
caténaire, câble téléphérique, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surplomb 

 

Ligne surplombée 15 0 0 

- f = valeur maximale de la flèche (m) de la portée à la température de 
répartition (flèche médiane ou flèche au point bas),  

- t3 = 0,0075.U,  
- U = tension de lôouvrage HTB. 

 
Si les deux lignes sont électriques, on calculera la distance de base par rapport à 
chacune des 2 lignes et on retiendra la plus grande valeur obtenue. Cette valeur 
ne peut être inférieure à 1 mètre.  

Pas de vérification en givre symétrique. Cette hypothèse est couverte par les hypothèses de décharge de givre et de givre dissymétrique 

Givre dissymétrique -5 0 N/N-4 0,5 1,1 2 Néant 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

Ligne sup : givre partiel  

Ligne inf : sans givre 

 

-5 

15 

 

0 

0 

 

²3 

0 

0,5 1,1 2 Voir ci-contre 

Voisinage latéral 

Ligne HTB 15 
240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 
0 

b+t2  
 

avec : 

- b = 1+2x/a (0,6 f -1) >1,  

- x = distance du point de croisement au support le plus proche (m),  
- a = longueur de la portée (m),  
- f = valeur maximale de la flèche (m) de la portée à la température de 

répartition (flèche médiane ou flèche au point bas),  
- t2 = 0,0050.U,  
- U = tension de lôouvrage HTB. 

 
Si les deux lignes sont électriques, on calculera la distance de base par rapport à 
chacune des 2 lignes et on retiendra la plus grande valeur obtenue. Cette valeur 
ne peut être inférieure à 1 mètre.  

 

Ligne surplombée 15 0 0 
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Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  
(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  
Grandes portées  

(> 800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

DELIMITATION DE DEBOISEMENT  

 

 

 

 

Arbres 

(cf. § 5 - 2.4.2.7) 

 

 

 

 

 
Surplomb 

(distance par rapport à la 
cime de l'arbre) 

Répartition 
(flèche médiane < 22m)  

Trep 0 0 
G1 

Néant 

3,5 4,5 6 

Répartition 
(22 S flèche médiane S 50m) 

Trep 0 0 5 6 7,5 Néant 

Répartition 
(flèche médiane > 50m)  

Trep 0 0 6,5 7,5 9 Néant 

Givre symétrique -5 0 ²3 
G3 

Néant 
2 3 3 

Givre partiel 
(uniquement portée > 800 m)  

-5 0 ²3 2 3 3 Voir ci-contre 

Voisinage latéral 
(distance entre le câble 
conducteur extrême et 

l'extrémité de la ramure de 
l'arbre (pour une distance 
par rapport au tronc de 
l'arbre, il est d'usage de 

considérer un rayon moyen 
de ramure d'arbre de 5 m))  

Répartition+Vent réduit  

Trep 
(pour 

mémoire 15 
°C dans 

lôarticle 26 de 
lôAT 2001) 

240 (ZVN) / 
360 (ZVF et 

HPV) 

[si zones 
rouges : 

360 (ZVN) / 
480 (ZVF et 

HPV)] 

0 

G2 

Néant 

3,5 4,5 6 

 



 NA-R-ING-CNER-DL-SLA-11-00037 
Indice : 1 

Cahier des Charges Général  
Lignes  Aériennes HTB  

(CCG ï LA Ouvrages Neufs)  

Page : 75/163  

 
 

 

 
Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite 

du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

  

 

 Distances minimales aux conditions de régime de court -circuit (échauffement)  

Type d'obstacle  Type de vérification  Hypothèse à considérer  

Condition climatique  
Distances à respecter  

Température 
des câbles 

(°C)  

Pression de 
vent sur les 

câbles  

(Pa)  

Epaisseur 
du 

manchon 
de givre 

(cm)  

Portées courantes  Grandes portées  

(>800m)  63/90 kV  225 kV  400 kV  

Routes importantes Surplomb Condition de court-circuit Tcc 0 0 6,50 7 7,50 Néant 

Bâtiments 

(cf. § 5 - 2.4.2.6) 

(Par extension : passerelles, 
balcons, terrasses et pour les 
installations dô®quipements 
sportifs : portiques dôagr¯s, 

installations de saut à la perche, 
plongeoiré) 

Surplomb Condition de court-circuit Tcc 0 0 1,5 1,5 1,5 Néant 

Croisement de 2 lignes HTB Surplomb 

Ligne inférieure 
sans cdg 

Ligne supérieure Tcc 0 0 
0,5 1,1 2,0 Néant 

Ligne inférieure 15 0 0 

Ligne inférieure 
avec cdg 

Ligne supérieure 
 

Ligne inférieure 

Tcc 
 

15 

0 
 

0 

0 

 
0 

t2 

avec : 

- t2=0,0050.U,  
- U= U1 +0,4.U2 si U1>U2 

et  U =1,25.U1 si U1=U2 
 

Néant 

 

Les conditions du défaut, qui permettent de calculer l'augmentation de flèche du câble conducteur inférieur, sont données dan s la Partie 4 « Dimensionnement électrique ». 
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5 -  2.4.2  Précisions et compléments explicatifs sur les tableaux des distances 

minimales à respecter par rapport au sol et aux obstacles  

 

5 -  2.4.2.1  Terrain ordinaire  

Sont considérés comme « terrains ordinaires è les sols non susceptibles dô°tre cultiv®s et sur lesquels 

la présence de personnes est exceptionnelle (zones de haute montagne, garrigues du Midi, etc.). 

Un terrain en friche, situé en zone de culture, doit être considéré comme un terrain agricole.  

 

5 -  2.4.2.2  Terrain agricole et terrain occupé ou utilisé de façons diverses  

Un terrain en friche, situé dans une zone de culture, doit être considéré comme un terrain agricole. Un 

jardin ou une prairie est éga lement considéré comme un terrain agricole. 

 

Les terrains suivants sont considérés comme des terrains occupés ou utilisés de façons diverses : 

¶ campings, 

¶ parcs de stationnement, 

¶ embarcadères non utilisés par les véhicules poids lourds, 

¶ terrains des établissements dôenseignement, 

¶ terrains des installations dô®quipements sportifs. 

 

5 -  2.4.2.3  Terrain agricole  : arrosage au jet canon  

En dessous de 26 mm dôajutage, il nôy a aucune pr®caution ¨ prendre pour lôemplacement de lôarroseur 

au voisinage des lignes établies à la hauteur minimale réglementaire. 

Pour des diam¯tres dôajutage sup®rieurs ¨ 26 mm, il y a absence de contrainte quant au positionnement 

de lôarroseur, lorsque la hauteur minimale des c©bles conducteurs est sup®rieure ¨ : 

¶ 11 m pour diam¯tre dôajutage compris entre 26 mm et 33 mm, limites comprises,  

¶ 12 m si le diamètre est supérieur à 33 mm.  

Dans le cas o½ ces hauteurs pr®c®dentes ne peuvent pas °tre appliqu®es, lôArr°t® Technique d®finit les 

distances minimales entre lôarroseur et lôaplomb du c©ble conducteur extrême pour éviter tout risque 

pour les personnes : 

¶ 20 m si le diam¯tre dôajutage est compris entre 26 et 33 mm, limites comprises, 

¶ 25 m si ce diamètre est supérieur à 33 mm.  

 

5 -  2.4.2.4  Silos  

Les silos concernés sont ceux situés dans des exploitations agricoles affectées au stockage de produits 

desservis en vrac. 

Le silo est inclus partiellement ou entièrement dans un volume de protection représenté par un cylindre 

dont lôaxe est la verticale passant par le centre de lôorifice de remplissage du silo et dont la hauteur est 

H+5 mètres et le rayon H+5 mètres avec un maximum de 15 mètres (pour rappel, H est la hauteur de 
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la partie sup®rieure de lôouverture de remplissage du silo). Aucun c©ble conducteur HTB ne doit se 

trouver dans ce volume. 

Si une zone de manîuvre de mat®riel ou dôengin de manutention aux abords du silo est mat®rialis®e 

durablement (exemple : piste d'accès pour véhicules de livraison), aucun câble conducteur HTB ne doit 

se trouver en projection horizontale à moins de H+5 mètres, avec un maximum de 15 mèt res, des 

limites de la matérialisation. 

Ces distances ne sont toutefois pas imposées dans les directions où se situent, par rapport aux orifices 

de remplissage ou de vidange, des obstacles permanents rendant impossible tout contact accidentel 

des matériels avec les lignes ®lectriques (cl¹tures, b©timents, mursé). 

La voie dôacc¯s ¨ la zone de manîuvre doit °tre trait®e comme une voie ouverte ¨ la circulation. 

 

5 -  2.4.2.5  Constructions ou obstacles non normalement accessibles aux personnes  

Cela concerne toutes parties non normalement accessibles à des personnes, de constructions au sol 

(cand®labres dô®clairage public, feux de signalisation, antennes, houblonni¯res, etc., et dans les 

installations dô®quipement sportif, les poteaux, m©ts, etc.) ou de parties saillantes de bâtiments 

(antennes, paratonnerres, mâts, enseignes, appareils d'éclairage extérieurs, portiques, etc.) lorsque ces 

diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol. Elles concernent 

également les terrains en très forte pent e ou falaises non normalement accessibles aux personnes. 

 

Dans le cas de constructions pouvant être entretenues fréquemment (candélabres, portiques de 

signalisation,é), les distances à considérer sont à minima les Distances Limites de Voisinage définies 

dans lôUTE C18-510. Cela dit, afin de permettre lôentretien de ces constructions par du personnel 

g®n®ralement non habilit® au sens de lôUTE C18-510, on cherchera à respecter la distance de 5,00 

m¯tres prescrite dans lôarticle R4534-108 du Code du Travail relatif aux distances minimales de sécurité 

dans le cadre de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques de tension 

supérieure ou égale à 50000 volts. 

 

5 -  2.4.2.6  Bâtiments  

Est considérée comme un bâtiment toute construction au sol dépassant 3 mètres de hauteur 

normalement accessible à des personnes, ou toute partie saillante de bâtiment normalement accessible 

par des personnes. On devra donc sôassurer, quôen tout point du b©timent , les distances de sécurité 

associées sont respectées. 

Il concerne aussi par extension les passerelles, balcons, terrasses, etc., et dans les installations 

d'équipements sportifs, les portiques d'agrès, les installations de saut à la perche, les plongeoirs, etc. 

 

Les distances aux bâtiments indiquées dans les tableaux sont issues de l'AT 2001. Cependant, afin de 

permettre lôacc¯s ¨ la toiture du b©timent par des personnes non habilit®es au sens de lôUTE C18-510 

et d'éviter une consignation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fera respecter une distance minimale de 

5,00 m, conformément à l'article R4534-108 du Code du Travail relatif aux distances minimales de 

s®curit® dans le cadre de travaux au voisinage dôinstallations électriques de tension supérieure ou égale 

à 50000 volts. Cette distance de 5,00 m est à vérifier par rapport à l'enveloppe d'évolution des 

personnes. 
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5 -  2.4.2.7  Arbres  

Ces distances définissent les déboisements à entreprendre afin de pouvoir effectuer, d'une part, les 

travaux de construction, et afin de réserver, d'autre part, une exploitation future correcte de la ligne 

pendant une longue durée. 

Le déboisement doit être parfaitement défini au moment de la construction de la ligne.  

On se réfèrera au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) de l'ouvrage pour la définition au 

cas par cas : 

¶ des zones où l'abattage est permis,: 

¶ des largeurs des éventuelles tranchées de déroulage et/ou des surfaces d'éventuels 

déboisements aux emplacements des pylônes/poteaux. 

La végétation devra être entretenue de manière à ce que les distances spécifiées soient à tout moment 

respectées entre les câbles conducteurs et la cime des arbres. Au besoin ces derniers pourront être 

étêtés. 

 

Les zones dites « rouges » correspondent à des zones forestières particulièrem ent exposées aux 

risques dôincendie (massifs forestiers, zones brûlées, maquis, garrigues, peuplements jeunes) et 

nôint®ressent que le pourtour m®diterran®en. 

Elles sont définies dans les circulaires des 20 avril 1972 et 15 octobre 1973 du Ministre Chargé de 

lôElectricit®. 

En sont exclues notamment, les zones urbanisées, cultivées ou pastorales ainsi que les plantations. 

 

5 -  2.4.2.8  Routes, voies ferr®es, plans dôeau 

Définitions générales  

¶ Sont considérées comme des « routes » toutes les voies ouvertes à la circulation publique 

(article 24 § 3 de lôAT2001), sans notion de largeur minimale. Celles-ci peuvent être aussi bien 

goudronn®es, empierr®es ou de terre. Ce sont des voies affect®es ¨ lôusage du public et ouvertes 

à la circulation générale. Ceci exclut en revanche tous les chemins ne pr®sentant pas dôint®r°t 

g®n®ral, nô®tablissant aucune communication entre hameaux, voies publiques, chemin de fer, 

etcé ou ne donnant pas acc¯s ¨ une mairie, une ®glise, une ®cole, une fontaine publique, 

etcécôest par exemple le cas du chemin dôexploitation traversant des propri®t®s rurales et se 

perdant dans les terres. 

¶ Sont considérés comme des « voies ferrées », les chemins de fer et autres voies rigides pour 

véhicules guidés (hors voies déclassées ou en instance de déclassement, ainsi que hors voies 

ferrées de quais, embranchements industriels ou autres voies analogues). 

¶ Sont consid®r®es comme ç plans dôeau » ou « cours dôeau », les voies navigables, voies de 

circulation ®tablie sur les d®pendances dôun domaine public fluvial ou maritime. 

 

Compléments propres à la traversée et au voisinage des chemins de fer et autres voies 

rigides pour véhicules guidés  

L'article de l'Arrêté Technique en vigueur relatif au "Voisinage de chemins de fer et autres voies rigides 

pour véhicules guidés" précise que le gabarit cinématique est défini comme l'encombrement qu'un 

véhicule en mouvement ne doit pas dépasser, en tenant compte des jeux, des déplacements latéraux 
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sous l'effet du dévers et de la force centrifuge non compensée, des inclinaisons autour de l'axe de 

suspension, etc. 

Par ailleurs, les traversées de voies équipées de lignes de contact (à suspension caténaire) doivent être 

considérées, dans tous les cas, comme une traversée de ligne aérienne BT et les distances minimales 

ne doivent pas être inférieures aux distances minimales prescrites pour ce type de traversée. 

 

Pr®cision sur les cours dôeau et plans dôeau navigables et flottables avec navigation de 

plaisance à voile  

Les lignes électriques ne doivent pas être implantées dans les zones spécialement aménagées pour la 

mise ¨ lôeau des voiliers ou dans les zones permettant cette op®ration par leurs dispositions naturelles. 

Sôil nôest pas possible dô®viter le surplomb de ces zones, la hauteur minimale ¨ respecter, dans ce cas, 

devra être égale à celle prévue au-dessus du plan dôeau, major®e de 1 m¯tre. 

 

Spécificités de la traversée d'une voie de communication  

La travers®e doit se faire avec un angle sup®rieur ou ®gal ¨ 5 degr®s (pris entre lôaxe de la ligne et lôaxe 

de la bande de circulation). Cette prescription concerne : 

¶ les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales, les voies communales de 6 

mètres de largeur de chaussée au moins, 

¶ les plans d'eau. 

En sont exclues les voies ferrées pour lesquelles le surplomb longitudinal est autorisé (Article "Voisinage 

des voies de communication, des téléphériques et des téléskis" de l'Arrêté Technique 2001). 

 

En outre, lôimplantation dôun pyl¹ne nôest pas autoris®e sur un terre-plein central (exemple : autoroutes, 

voies ferrées sur plate-forme indépendante).  

En dehors des agglomérations, le long des nationales et des départementales importantes, les pylônes 

doivent être implantés au-del¨ des foss®s, parapets ou glissi¯res de s®curit®, sôil en existe et, ¨ d®faut, 

¨ la limite de lôemprise de la route.  

 

5 -  2.4.2.9  Croisement dôune ligne HTB avec une autre ligne a®rienne (ligne de 

télécommunication, ligne HTB, HTA, BT, caténaire, câbles de téléphérique)  

Les prescriptions ci-dessous, ainsi que les distances minimales indiquées dans le tableau, concernent 

uniquement des lignes aériennes établies sur supports indépendants. 

 

Cas du croisement de 2 lignes HTB  où la ligne surplombée est pourvue de câble(s) de garde  

Comme cela est indiqué dans le tableau des distances minimales par rapport au sol et aux obstacles, si 

la ligne inférieure (surplombée) est pourvue de câble(s) de garde, la tension nominale U (en kV), utilisée 

pour calculer la distance de tension, sera prise égale à la tension nominale de la ligne supérieure 

(surplombante).  
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Cas du croisement de 2 lignes HTB où la ligne surplombée est dépourvue de câble(s) de 

garde  

Si ligne inférieure (surplombée) est dépourvue de câble(s) de garde, la tension nominale U (en kV), 

utilisée pour calculer la distance de tension, sera définie telle que : 

¶ U = U1 + 0.4 U2 avec U1 > U2 (croisement dôune ligne 400 kV avec une ligne 225 kV par 

exemple) 

¶ U = 1.25 U1 si U1 = U2 (croisement de deux lignes 90 kV par exemple)  

Les valeurs numériques des distances de tension correspondantes sont indiquées ci-dessous : 

 

                 Ligne en projet 

 Ligne existante 

63 ou 90 kV  225 kV 400 kV 

 

Surplomb  
t3 

63 ou 90 kV  0,90 m 2,00 m 3,30 m 

150 ou 225 kV  2,00 m 2,10 m 3,70 m 

400 kV 3,30 m 3,70 m 3,80 m 

 

Voisinage latéral  
t2 

63 ou 90 kV  0.60 m 1.30 m 2.20 m 

150 ou 225 kV  1.30 m 1.40 m 2.50 m 

400 kV 2.20 m 2.50 m 2.50 m 

Distances de tension pour le croisement de lignes aériennes HTB sans CdG  

Ce cas de figure ne peut se produire quôen cas de ligne neuve surplombant une ligne existante 

dépourvue de câble(s) de garde. En effet, en cas de ligne neuve surplombée par une ligne existante, la 

tension nominale U sera automatiquement égale à la tension de la ligne surplombante, car toute ligne 

neuve est obligatoirement munie de câble(s) de garde. 

 

Croisement dôune ligne HTB avec une autre ligne ®lectrique a®rienne 

Pour toutes les vérifications sans condition de givre, la distance minimale à respecter ne peut être 

inférieure à deux mètres, conform®ment ¨ lôarticle ç Voisinage de lignes électriques aériennes placées 

sur supports indépendants è de lôAT 2001. 

 

Croisement dôune ligne HTB avec une ligne a®rienne de t®l®communication 

La distance de base est prise ®gale ¨ 1 m conform®ment ¨ lôarticle ç Voisinage de lignes aériennes de 

télécommunications è de lôAT 2001. 

 

5 -  2.4.3  Cas particulier des voisinages dô®oliennes 

En cas de proximit® d'®olienne, on sôassurera, lors de la d®finition du trac® de lôouvrage neuf, que les 

distances de s®curit® entre lôouvrage et la partie la plus proche de lô®olienne (pales comprises) sont 

supérieures ou égales à une distance de 5,00 m, telle que prescrite dans l'article R4534-108 du Code 

du Travail relatif aux distances minimales de sécurité dans le cadre de travaux au voisinage 

dôinstallations électriques de tension supérieure ou égale à 50000 volts. 
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Toutefois, dans le cadre de lignes dites « stratégiques  » - côest-à-dire toute ligne dont la perte, en cas 

de chute dôune ®olienne, compromettrait la sécurité du réseau, telle que les lignes de sortie de centrale, 

les lignes double ternes 225kV, les lignes 400kV et les couloirs de ligne - on adoptera une distance 

dô®loignement sup®rieure ¨ la hauteur de lô®olienne, pales comprises. En effet,  on doit sôassurer 

quôil nôy ait aucun contact entre la ligne et lô®olienne ruin®e, au cours et apr¯s le renversement ®ventuel. 

Le calcul de la distance dô®loignement doit comprendre une distance de garde d sup®rieure ou ®gale ¨ 

3 m¯tres entre lôaxe de lô®olienne et la partie la plus proche de la ligne (voir figure 2 ci -après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : distance d'éloignement imposée pa r la ruine d'une éolienne  

 

 

5 -  2.4.4  Cas particulier des couloirs de lignes HTB  

 

5 -  2.4.4.1  Cas général  

Les lignes aériennes HTB sont fréquemment regroupées dans des couloirs, dans ce cas les distances 

entre lignes voisines doivent satisfaire les conditions suivantes : 

¶ éviter les amorçages entre les câbles conducteurs les plus rapprochés, en cas de balancement 

des câbles, 

¶ permettre lôex®cution et lôentretien courant dôune ligne, sans quôil soit n®cessaire de mettre hors 

service les lignes adjacentes, 

¶ dans le cas des lignes de raccordement des centrales nucl®aires, ®viter que la chute dôun pylône 

ne conduise à une défaillance seconde (consécutive) de la ligne voisine. 

 

Distances minimales entre lignes imposées par le balancement des câbles conducteurs  

Dans leurs mouvements, les câbles conducteurs les plus rapprochés de deux lignes voisines ne doivent 

jamais être à une distance inférieure à (t1 3) major®e de lô®cartement des c©bles conducteurs du 

faisceau éventuel (par exemple câbles conducteurs en faisceau pour une ligne et câble conducteur 

L est défini de manière à vérifier md 3²  

L 

d 

d 
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unique pour lôautre), des valeurs des rayons des câbles conducteurs et de lôencombrement des 

accessoires éventuels sur les câbles conducteurs (COE, balises avifaunes, balises diurnes, balises 

nocturnesé). 

On consid¯re quôun support de la ligne 1 peut °tre plac® au droit de la fl¯che m®diane dôune port®e de 

la ligne 2 ou, ce qui est ®quivalent, du point de vue du balancement, quôune port®e de la ligne 1 se 

trouve dans sa position dô®quilibre en vent nul alors que la port®e voisine de la ligne 2 est d®vi®e au 

maximum sous le vent réduit.  

En pratique, les mouvements des câbles conducteurs à prendre en compte se décomposent en : 

¶ ligne 1 : des oscillations asynchrones du câble conducteur de la portée autour de sa position 

dô®quilibre (en ç vent nul »), résultant des irrégularités du vent (ces oscillations sont calculées 

en considérant la flèche médiane de la portée à la température de répartition). La position 

dô®quilibre sans vent est celle qui correspond au param¯tre ¨ la r®partition ; 

¶ ligne 2 : un balancement dôensemble de la port®e de lôune des lignes (en ç vent réduit  »), en 

considérant la flèche médiane de la portée calculée à la température de répartition. Des 

oscillations asynchrones du câble conducteur autour de sa position d'équilibre sous le vent 

réduit sont également à considérer. 

On doit considérer chaque ligne par rapport à l'autre pour ne garder que le cas le plus contraignant.  

En outre, les distances entre axes de lignes sont adaptées, en fonction des difficultés probables 

dôimplantation, pour r®duire les effets des couplages ®lectrostatiques ou ®lectromagn®tiques entre lignes 

voisines. 

 

La distance minimale Dm entre les plans verticaux contenant les points dôaccrochage des c©bles 

conducteurs extrêmes de deux lignes parallèles (lignes 1 et 2) est  : 

 

 Dm = [ (f2 + l 2) sin a2 +  
2

21 ee +
 ] + t 1 3 + 

2

21 ff EE +
 + 

2

21 ff+
 + acc  

avec (i ®tant lôindice de la ligne, 1 ou 2) : 

¶ ei : amplitude des oscillations asynchrones des câbles conducteurs. Pour le calcul de ei, on utilise 

la valeur de la flèche médiane à la température de répartition et le coefficient de surcharge du 

câble conducteur en vent réduit.  

o si  (f i+l i) ¢ 80 m ei = 0,6 m' i ii lf +  

o si  (f i+l i) > 80 m  ei = m' i (
30

ii lf +
+2,7)  

¶ fi : flèche médiane de la portée calculée à la température de répartition (m),  

¶ li : longueur de la chaîne de suspension (m), 

¶ m'i : coefficient de surcharge du câble conducteur pour le vent réduit, tel que  : 

( )

a

P
P

a

P
Pp

m
acc

acc

v

+

++Å

=

22
)(

'  
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avec : 

o pv : pression de vent (daN/m2 ; 1 daN/m 2 = 10 Pa),  

o Ø : diamètre du câble conducteur en m,  

o P : poids propre du câble conducteur par unité de longueur (daN/m  : 

0,981³masse du câble au mètre linéaire en kg/m),  

o Pacc : poids total des accessoires sur la portée (COE, contrepoids anti 

giratoires, balises avifaunes, balises diurnes, balises nocturnes), 

o a : longueur de la portée (m) . 

¶ ia : angle de balancement du câble conducteur sous le vent réduit sin ai = 
²'

1
1

im
-  

¶ t1  : distance de tension en mètre, 

¶ Efi : écartement des câbles conducteurs du faisceau éventuel double, triple ou quadruple (0,6 

m ou 0,4 m suivant le type de faisceau employé)  

¶ if : diamètre du câble conducteur  

¶ acc : épaisseur des accessoires éventuels sur les câbles conducteurs (COE, contrepoids anti 

giratoires, balises avifaunes, balises diurnes, balises nocturnes,é). 

 

Cas des grandes portées supérieures à 800 m  

Dans les cas de grandes portées, il est en g®n®ral n®cessaire dôaligner les supports. 

Ceci permet de bénéficier du balancement synchrone des câbles conducteurs si leur nature et leur 

section sont semblables. Les câbles conducteurs des deux lignes sont alors vérifiés au « vent réduit  » 

et leurs angles de balancement a sont identiques.  

Il faut toutefois tenir compte de la diff®rence dôangle de balancement des c©bles conducteurs sous le 

vent réduit lorsque les câbles conducteurs sont différents ou ont des coefficients de surcharge différents.  

Dans ces deux cas de figure, on devra respecter les distances prescrites au § 5 - 3.3.1. 

 

Distances de travail à respecter pour travail dans l'environnement de la tension  

Pour une ligne dans un couloir, le CCTP peut demander de prévoir de réserver la possibilité d'intervention 

pour entretien courant (par exemple, changement dôune cha´ne dôisolateurs ou r®paration dôun c©ble) 

sur la ligne en question consignée. 

En conséquence, les distances entre deux câbles conducteurs de lignes voisines doivent être supérieures 

aux distances minimales à respecter pour le travail dans l'environnement de la tension dans le cadre de 

la publication UTE C18-510. 

Les distances à respecter sont fixées à : 

¶ 3,25 m en 63 ou 90 kV, 

¶ 3,50 m en 225 kV, 

¶ 4,50 m en 400 kV. 

Les distances réalisées doivent être calculées pour des conducteurs de la ligne 1 en équilibre à + 15°C 

avec le vent exerçant une pression de 60 Pa, les conducteurs de la ligne 2 étant dans leur position en 

"vent nul".  
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Pour les travaux plus cons®quents de construction dôune ligne voisine ou de d®placement dôun support 

¨ lôint®rieur du couloir, aucune r¯gle pr®cise ne peut °tre ®nonc®e, les distances variant avec 

lôorganisation du chantier et les moyens mis en îuvre. 

 

5 -  2.4.4.2  Distances complémentaires à respecter réservées aux couloirs de 

raccordement aux centrales nucléaires  

Ce paragraphe est r®serv® aux lignes dôalimentation des auxiliaires des centrales nucl®aires et est li® 

aux spécificités de sécurité exigées pour ce type de production. 

Lôobjectif est dô®viter quôune ruine de pylône se produisant sur une ligne du couloir ait une répercussion, 

en cas de renversement, sur les lignes dôalimentation ®lectrique des auxiliaires dôune 

centrale nucléaire  (lignes à 225 kV dans le cas des groupes de 900 MW, lignes à 400 kV dans le cas 

des groupes de 1 200 MW ou plus). 

Cette éventualité de rotation à prendre en compte pour le calcul de la distance réalisée concerne 

uniquement le renversement dôun pylône dôune ligne du couloir (il peut sôagir dôune ligne 

dôinterconnexion, de raccordement des groupes ou dôalimentation des auxiliaires de la centrale) sur une 

ligne dôalimentation des auxiliaires de la centrale. 

 

La distance ¨ respecter doit °tre telle quôil nôy ait aucun contact entre le pylône ruiné et la ligne 

dôalimentation des auxiliaires de la centrale nucl®aire, au cours et apr¯s le renversement ®ventuel : son 

calcul doit comprendre une distance de garde d de 3  mètres  entre le pylône en question et la ligne 

dôalimentation des auxiliaires. 

Ces prescriptions sont valables pour tout pyl¹ne, quel que soit son angle en ligne et quôil soit de 

suspension, dôancrage ou dôarr°t devant un poste. Elles ne concernent pas les pyl¹nes dôarr°t 

aérosouterrains. 

PPP 

 

 

Figure 3 : Distance imposée par la rotation du pylône  

 



 NA-R-ING-CNER-DL-SLA-11-00037 
Indice : 1 

Cahier des Charges Général  
Lignes  Aériennes HTB  

(CCG ï LA Ouvrages Neufs)  

Page : 85/163  

 
 

 

 
Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite 

du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

  

 

5 -  2.4.5  Etablissements pyrotechniques  

Ce chapitre concerne les ®tablissements ou parties dô®tablissements o½ lôon fabrique, charge, 

encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets 

explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques. 

La distance minimale entre lô®tablissement et lôaplomb du c©ble conducteur extr°me est de 100 m. Cette 

condition doit  être vérifiée en hypothèse « vent réduit  ». 

La distance se compte horizontalement : 

- en ce qui concerne les établissements soumis au décret n° 79-844 du 28 septembre 1979, à 

partir de la limite de lôenceinte pyrotechnique 

- en ce qui concerne les dépôts, à partir du b©timent ou de lôaplomb ext®rieur de la cl¹ture qui 

entoure le magasin  

 

5 -  2.4.6  Dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de première 

classe  

Les classes considérées sont définies par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux 

établissements class®s pour la protection de lôenvironnement et au d®cret dôapplication nÁ 77-1133 du 

21 septembre 1977 modifié. La première classe correspond aux établissements soumis à autorisation et 

la deuxi¯me classe ¨ ceux qui ne sont soumis quô¨ d®claration. 

Le surplomb des zones classées des dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de 1ère classe, 

ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses dérivées ou résidus, par des lignes électriques 

aériennes, est interdit. Cette condition doit êt re vérifiée en tenant compte du balancement des câbles 

conducteurs en hypothèse « vent réduit  ». 

En cas de surplomb ou de voisinage immédiat des enceintes de ces établissements, les mesures définies 

au § 5 - 2.7 (« mesures spéciales à certaines traversées et à certains croisements ») doivent être 

appliquées. 

 

5 -  2.4.7  Etablissements dôenseignement et installation dô®quipement sportif 

Les supports ne doivent pas être implantés ¨ lôint®rieur des ®tablissements dôenseignement et des 

installations dô®quipement sportif. 

Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que 

les abords des supports implant®s ¨ lôint®rieur soient rendus inaccessibles. 

Aucun support ne doit °tre implant® pr¯s dôune piscine en plein air, les distances ¨ respecter pour les 

supports par rapport ¨ une piscine et aux zones dô®volution des baigneurs sont d®finies dans la Partie 

4 « Dimensionnement électrique » § 4 - 6.6.1 (« Prévention des risques électriques vis-à-vis des 

personnes »).  

En cas de surplomb dôun ®tablissement dôenseignement ou dôune installation dô®quipement sportif, les 

mesures définies au § 5 - 2.7 relatif aux «  mesures spéciales à certaines traversées et à certains 

croisements » doivent être appliquées. 
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5 - 2.5  Servitudes radioélectriques  

Ces servitudes sont réglementées par les articles L54 et L64 du Code des Postes et des Communications 

Electroniques dont les dispositions sont précisées par les R21 à R42 du même code et différents arrêtés 

ministériels. 

Ces servitudes « non aedificandi » ou « non altius tollendi è interdisent lô®dification des ouvrages ou 

réglementent leur hauteur dans des zones définies autour des centres radioélectriques. 

Les obstacles susceptibles de perturber la propagation des ondes peuvent être de toute nature. Pour 

éviter que de tels obstacles puissent être construits, les plans de servitudes précisent des zones dans 

lesquelles il est interdit, sauf dérogation, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus 

haute excéderait la cote définie par ce plan. 

Ces zones, suivant le type de station, sont : 

- une zone primaire de d®gagement dôun rayon de 400 m¯tres maximum, elle-même entourée 

dôune zone secondaire de dégagement pouvant porter la distance protégée à 2000 mètres ; ou 

bien un secteur de d®gagement pouvant sô®tendre jusquô¨ 5000 m¯tres de lôinstallation ;  

- sur le trajet dôune liaison utilisant des fr®quences sup®rieures ¨ 30 MHz , une zone spéciale de 

d®gagement affectant la forme dôun couloir ax® sur la projection au sol du trajet des ondes. 

 

 

5 - 2.6  Servitudes aéronautiques  

Les servitudes a®ronautiques sont destin®es ¨ assurer la protection dôun a®rodrome contre les obstacles, 

de façon à ce que les aéronefs puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes conditions de sécurité 

et de régularité.  

 

Deux catégories de servitudes protègent les aérodromes : 

- les servitudes aéronautiques de dégagement, 

- les servitudes aéronautiques de balisage . 

 

Les servitudes a®ronautiques de d®gagement comportent lôinterdiction de cr®er ou lôobligation de 

supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles 

au fonctionnement des dispositifs de s®curit® ®tablis dans lôintérêt de la navigation aérienne (code de 

lôaviation civile, article R241-1). Elles se déterminent à partir de surfaces au-dessus desquelles aucun 

obstacle ne doit °tre cr®®. Sôil existe d®j¨, celui-ci peut être supprimé.  

Les servitudes aéronautiques de balisage comportent lôobligation dô®quiper les obstacles de dispositifs 

visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre 

lôidentification.  

Les lignes électriques font partie des obstacles dits « filiformes », les limitations de hauteur qui 

sôappliquent aux lignes a®riennes ainsi que les r¯gles de balisage sont donc celles li®es ¨ ce type 

dôobstacles. 

 

Les règles de dégagement des divers aérodromes civils et militaires et de balisage des obstacles sont 

fixées par : 

- lôarr°t® du 7 juin 2007 qui fixe les sp®cifications techniques destin®es ¨ servir de base ¨ 

lô®tablissement des servitudes a®ronautiques, ¨ lôexclusion des servitudes radio®lectriques. Il 
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concerne les servitudes aéronautiques associées aux aérodromes terrestres (¨ lôexception des 

aérodromes militaires et des hélistations), 

- lôarr°t® interminist®riel du 31 d®cembre 1984, modifi® par les arr°t®s techniques du 20 ao¾t 

1992 et du 30 mai 1997, relatif «  aux spécifications techniques destinées à servir de base à 

lô®tablissement des servitudes a®ronautiques, ¨ lôexclusion des servitudes radio®lectriques », 

continue ¨ sôappliquer aux a®rodromes militaires, aux h®listations et aux hydrobases. 

- lôarr°t® interminist®riel du 7 d®cembre 2010 relatif ¨ la réalisation du balisage des obstacles à 

la navigation aérienne. 

 

Les définitions et règles générales de dégagement et de balisage des obstacles à proximité des 

a®rodromes sont abord®es dans la publication de lôITAC ç Instructions Techniques sur les Aérodromes 

Civils ». 

Dans tous les cas, le ma´tre dôouvrage se r®f¯rera aux arr°t®s interminist®riels pr®cit®s et ¨ la publication 

de lôITAC, et devra prendre contact avec les services responsables afin de d®finir pr®cis®ment les limites 

de la servitude imposée aux lignes aériennes. 

 

 

5 - 2.7  Mesures spéciales à certaines traversées et à certains croisements  

Dans les situations suivantes : 

¶ traversée de voies de communication de type : 

o autoroutes, routes nationales, routes départementales, voies communales de 6 mètres 

de largeur de chaussée au moins, 

o voies ferrées (cf. définition au § 5 - 2.4.2.8) 

o plans dôeau (cf. d®finition au Ä 5 - 2.4.2.8) 

¶ croisements supérieurs de téléphériques et de téléskis, de lignes électriques aériennes BT ou 

de lignes aériennes de télécommunications,  

des dispositions spéciales sont nécessaires. 

 

Ces mesures spéciales consistent, sur les pylônes/poteaux encadrant la traversée ou le croisement : 

¶ si lôune des conditions suivantes nôest pas respect®e, ¨ utiliser des cha´nes doubles :  

o les isolateurs sont conformes aux normes ou dôun type ®prouv® 

o la ligne est prot®g®e par des syst¯mes automatiques assurant lôextinction rapide de lôarc 

en cas de défaut 

o la cha´ne dôisolateurs comporte des cornes dôaccrochage dôarc ou des anneaux de 

protection aux arcs 

¶ à prévoir des bretelles de retenue ou un dispositif de protection du câble conducteur pour les 

sections suivantes :  

o c©ble conducteur homog¯ne en alliage dôaluminium de section inférieure à 228 mm²  

o câble conducteur aluminium-acier ou alliage aluminium-acier de section inférieure à 147 

mm²  

o câble conducteur cuivre de section inférieure à 75 mm²  
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5 - 2.8  Identification pour la surveillance des lignes par hélicoptère  

 

Généralités  

Par souci de coh®rence et dôhomog®n®it®, toutes les lignes HTB devront °tre ®quip®es de plaques 

dôidentification pour la surveillance par h®licopt¯re. 

Pour faciliter leur lecture, les plaques dôidentification sont plac®es ¨ lôext®rieur des charpentes des 

pylônes. 

 

Bal isage des croisements, piquages ou angles importants  

Des dispositifs dôavertissement sont install®s sur la ligne pour signaler un croisement, un piquage ou un 

angle important.  

Ils ont la forme dôun triangle ®quilat®ral de 40 cm de c¹t®, de couleur rouge sur une face (recto) et 

noire de lôautre (verso). Ils sont install®s sur les deux pyl¹nes situ®s de part et dôautre du croisement, 

du piquage ou du pyl¹ne dôangle important. Ils sont orient®s de telle mani¯re que pour lôobservateur se 

déplaçant le long de la ligne, le triangle est rouge avant le croisement, le piquage ou lôangle important 

et noir après ceux-ci. 

¶ Croisement (Figures 5 et 6 ci-après) : les dispositifs dôavertissement (triangle t°te en haut 

pour la ligne inférieure et triangle tête en bas pour l a ligne supérieure) sont installés, pour 

chacune des deux lignes, sur les deux pyl¹nes de part et dôautre du croisement, 

¶ Piquage (Figure 7 ci-après) : les dispositifs dôavertissement (triangle pointant vers la droite 

pour un piquage vers la droite et trian gle pointant vers la gauche pour un piquage vers la 

gauche) sont install®s sur les deux pyl¹nes de part et dôautres du point de piquage (le 

pylône de piquage ne comporte pas ce dispositif), 

¶ Angle important (supérieur à 80 grades) (Figure 7 ci -après) : les dispositifs dôavertissement 

(triangle pointant vers la droite pour un angle vers la droite et triangle pointant vers la 

gauche pour un angle vers la gauche) sont install®s sur les deux pyl¹nes de part et dôautre 

du pyl¹ne dôangle (le pylône dôangle ne comporte pas ce dispositif).  

Les dispositions prévues ci-dessus peuvent se cumuler et amener à disposer plusieurs triangles sur un 

m°me pyl¹ne (plusieurs croisements sur une m°me port®e, sur deux port®es successives,é) 

 

Identification des départs postes et de s pylônes de piquage  

Pose dôune plaque dôidentification par ouvrage sur le premier pyl¹ne apr¯s les charpentes dôarr°t poste, 

lorsque le nombre et la configuration des lignes peut entraîner une confusion entre les départs 

(désignation en abrégé de la destination de lôouvrage ï lettres noires de 0,15 m sur fond jaune).  

La m°me disposition sôapplique syst®matiquement aux pyl¹nes de piquage. 

 

Identification des pylônes  

Mise en place en tête de pylône dôune plaque portant son num®ro (chiffres noirs de 0,15 m sur fond 

jaune) : 

¶ tous les 20 pylônes ¨ partir de lôorigine de la ligne, 

¶ tous les pylônes singuliers (ancrage, piquage,é). 

La face arrière de la plaque est également jaune et numérotée. 
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Légendes et  caractéristiques des plaques  

Identification des départs et des pylônes de piquage  : 

 

Nom du départ : lettres noires sur fond jaune  

support dimensionné pour 5 caractères 

taille des caractères : 15 cm 

Identification (numérotation) des pylônes  : 

 Numéro du pylône : chiffres noirs sur fond jaune  

support dimensionné pour 3 caractères 

tailles des caractères : 15 cm 

Balisage des lignes  : 

(recto)  
Rouge (recto ) : sens de la visite avant croisement 

Noir (verso ) :sens de la visite après croisement 

taille du support : 40 cm de côté 

(verso) 

Figure 4  : Récapitulatif des dispositifs de signalisation  

Cas types  
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Figure 5  : Balisage des lignes croisées par dessus  
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Figure 6  : Balisage des lignes croisées par dessous  
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Figure 7  : Balisage des Piquages ou angles importants  

 

5 - 3  DISTANCES I NTERNES 

5 - 3.1  Présentation  

 

Ce chapitre traite du dimensionnement géométrique des lignes aériennes HTB pour le respect des 

distances relatives à leur propre tenue diélectrique et coordination d'isolement ainsi qu'aux interventions 

alors qu'elles restent en exploitation.  

 

5 -  3.1.1  Principaux termes, définitions et symboles  

DISTANCE "DE TENSION" 

voir § 5 - 2.1.1 

CALCUL DES DISTANCES REALISEES 

Les distances réalisées sont obtenues en calculant la position des câbles dans l'espace. 

On appellera "Ef" l'écartement entre deux sous-conducteurs dans le cas d'un faisceau. 

VERIFICATIONS 

Elles consistent ¨ sôassurer que les distances r®alis®es sont sup®rieures aux distances à respecter. 

 

 

5 - 3.2  Textes de référence  

5 -  3.2.1  Réglementation  

- NEANT 

5 -  3.2.2  Normes  

- UTE C18-510 
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- Le chapitre 5 de la norme NF EN 50341-1 (lignes aériennes de tension supérieure à 45 kV 

en courant alternatif) et les Aspects Normatifs Nationaux (NNAs) indiquent un 

dimensionnement géométrique pour le respect des distances internes. 

 

 

5 - 3.3  Distances entre câbles  

5 -  3.3.1  Vérification au vent réduit  

On vérifie ici uniquement les distances à respecter entre câbles conducteurs. 

 

Distance minimale  

La distance minimale à respecter entre les axes des phases dôune m°me ligne équipée de câbles 

conducteurs identiques a pour valeur :  

 

accEte f ++++ f31  

avec :  

¶ e : amplitude des oscillations asynchrones, 

¶ t1 : distance de tension - voir § 5 - 2.1.1, 

¶ Ef : écartement des câbles conducteurs du faisceau éventuel, 

o Ef = 0 pour un câble conducteur simple,  

o Ef = 0,6 m ou 0,4 m, suivant le type du faisceau employé.  
¶ f : diamèt re du câble conducteur 

¶ acc : épaisseur des accessoires éventuels sur les câbles conducteurs (COE, contrepoids anti 

giratoires, balises avifaunes, balises diurnes, balises nocturnes) 

 
VERIFICATION AU VENT REDUIT  

CALCUL DES DISTANCES REALISEES 

La figure ci-dessous représente le mouvement des câbles conducteurs soumis au vent réduit. 
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Figure 8 : Rapprochement des câbles conducteurs sous vent réduit  

 

e : amplitude des oscillations asynchrones des câbles conducteurs autour du point 

dô®quilibre 

f  : fl èche médiane de la portée (m) pour la température de répartition  

l  : la demiïsomme des longueurs des chaînes de suspension encadrant la portée (m) 

a : angle de balancement 

 

Les mouvements des câbles conducteurs soumis au vent réduit sont modélisés par :  

 
¶ une position dô®quilibre caract®ris®e par un angle a, avec : 

sin a = 1
1

-
m' ²

 

mô : coefficient de surcharge du c©ble conducteur en "vent r®duit" (cf. d®finition au Ä 

5 - 2.4.4.1), 

 

¶ des oscillations asynchrones autour du point dô®quilibre, dont lôamplitude e a pour valeur : 

ß pour (f+l) ¢ 80 m :  e = 0,6 môf + l  , 

ß pour (f+l) > 80 m :  e = mô( 
30

l)(f +
 + 2,7 )  

 

Dans certains cas particuliers comme par exemple les changements dôarmement, on se r®f¯rera au CCTP 

pour la prescription de v®rifications en dôautres points de la port®e par adaptation des formules 

précédentes (remplacer la flèche médiane par la flèche au point considéré). 

 

Cas particulier d'une ligne à plusieurs circuits équipée de câbles conducteurs différents  

Sur ces lignes, le risque dôamorage entre deux phases voisines appartenant ¨ deux circuits diff®rents 

est plus important que sur les ouvrages ®quip®s de c©bles conducteurs identiques car lôeffet du vent 

nôest pas le m°me pour chacun des c©bles conducteurs (balancements asynchrones, inclinaisons 

différentes pour une même vitesse de vent).  

La distance minimale à respecter, sous vent réduit, entre les axes des phases devient : 

 

acc
EE

t
ee ff

+
+

+
+

++
+

22
3

2

2121

1
21 ff

 

 

Avec : 
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¶ 1e  et 2e : amplitudes des oscillations asynchrones des câbles conducteurs 1 et 2. Pour le 

calcul de 1e  et 2e  on utilise la valeur de la flèche médiane à la température de répartition 

et le coefficient de surcharge du câble conducteur en vent réduit,  

¶ t1 : distance de tension pour la plus grande des tensions nominales, 

¶ 
1fE  et 

2fE  : écartement des câbles conducteurs du faisceau éventuel double, triple ou 

quadruple pour les câbles conducteurs 1 et 2 (0,6 m ou 0,4 m suivant le type de faisceau 

employé), 

¶ 1f et 2f : diamètre des câbles conducteurs 1 et 2. 

 

 

5 -  3.3.2  Vérification au givre  

On vérifie ici les distances à respecter entre les câbles conducteurs eux-mêmes, ainsi qu'entre câbles 

conducteurs et câbles de garde. 

 

5 -  3.3.2.1  Givre différentiel  

Cette vérification est à effectuer pour chaque couple de câbles (câble conducteur-câble conducteur ou 

câble conducteur-câble de garde) et quelle soit la zone de givre (léger, moyen ou lourd).  

 
DISTANCES MINIMALES  

Les distances minimales à respecter entre les axes des phases dôune m°me ligne équipée de câbles 

conducteurs identiques sont: 

¶ entre câbles conducteurs : manchonf épaccEt ++++ f31  

¶ entre câble conducteur et câble de garde : manchon

cdgcondf
épacc

E
t ++

+
++

22
1

ff
 

avec : manchonép  : somme des épaisseurs de givre sur les câbles du couple étudié 

 
VERIFICATION ENTRE C ABLES CONDUCTEURS 

On doit vérifier que la distance verticale entre les axes des phases ou des faisceaux situés sur des 

consoles différentes est supérieure à la valeur définie précédemment, soit :  

manchonf épaccEt ++++ f31  

Cette vérification est à effectuer dans les conditions suivantes : 

¶ le c©ble conducteur sup®rieur est recouvert de lô®paisseur de givre N retenue pour le calcul de 

lôouvrage (voir Partie 3 « Dimensionnement mécanique »), et sa température est de - 5°C en 

l'absence de vent; 

Dans le cas des portées calculées en hypothèse de givre supérieure à 3 cm et de longueur 

supérieure à 800 m, on considère aussi un givre partiel sur ce câble conducteur (voir Partie 3 

« Dimensionnement mécanique »).  

¶ le c©ble conducteur inf®rieur est recouvert dôune ®paisseur de givre de N/2 cm, et sa 

température est de - 5°C en l'absence de vent. 
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VERIFICATION ENTRE C ABLE CONDUCTEUR ET CABLE DE GARDE 

On doit v®rifier que la distance verticale entre lôaxe dôune phase ou dôun faisceau et lôaxe dôun c©ble de 

garde est supérieure à la valeur définie précédemment : 

manchon

cdgcondf
épacc

E
t ++

+
++

22
1

ff
 

Cette vérification est à effectuer dans les conditions suivantes : 

¶ le c©ble de garde est recouvert de lô®paisseur de givre N retenue pour le calcul de lôouvrage 

(voir Partie 3 « Dimensionnement mécanique »), et sa température est de - 5°C en l'absence 

de vent;  

Dans le cas des portées calculées en hypothèse de givre supérieure à 4 cm et de longueur 

supérieure à 800 m, on considère aussi un givre partiel sur ce câble de garde (voir Partie 3 

« Dimensionnement mécanique »).  

¶ le câble conducteur est recouvert dôune ®paisseur de givre de N/4 cm, et sa temp®rature est de 

- 5°C en l'absence de vent. 

 

5 -  3.3.2.2  Décharge de givre  

a)  VERIFICATION PREALABL E DE LA DISPOSITION DES CABLES 

Si les distances relatives à cette vérification préalable sont respectées, alors la vérification à la décharge 

de givre définie ci-apr¯s (paragraphe b) nôest pas n®cessaire. 

 

On doit v®rifier ici quôen aucun endroit de la port®e, la distance horizontale entre plans verticaux 

contenant les câbles situés sur des consoles superposées nôest inf®rieure ¨ la distance minimale ¨ 

respecter définie précédemment, soit :  

¶ entre câbles conducteurs : manchonf épaccEt ++++ f31  

¶ entre câble conducteur et câble de garde : manchon

cdgcondf
épacc

E
t ++

+
++

22
1

ff
 

 

Par ailleurs, cette distance minimale à respecter ne peut être inférieure à :  

¶ câble conducteur-câble conducteur : 70 cm 

¶ câble conducteur-câble de garde : 40 cm 

 
b)  VERIFICATION A LA DEC HARGE DE GIVRE  

Pour chaque couple de câbles (câble conducteur-câble conducteur ou câble conducteur-câble de garde) 

d'une même portée pour lequel la condition précédente n'est pas respectée, on doit vérifier que la 

distance verticale entre les 2 câbles en question est supérieure à : 

 

¶ manchonf épaccEt ++++ f31  entre axes des phases ou faisceaux 
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¶ manhon

cdgcondf
épacc

E
t ++

+
++

22
1

ff
 entre lôaxe d'une phase ou dôun faisceau et 

lôaxe dôun c©ble de garde 

 

 

Cette vérification est à effectuer :  

¶ en consid®rant le c©ble sup®rieur au repos recouvert de lô®paisseur de givre N retenue pour le 

calcul de lôouvrage (voir Partie 3 « Dimensionnement mécanique »), et sa température de - 5°C 

en l'absence de vent; 

¶ en considérant le câble inférieur dans la position supérieure extrême correspondant à sa 

remontée, au moment de la chute du manchon de givre (épaisseur de givre N retenue pour le 

calcul de lôouvrage, ¨ la temp®rature de ï 5 ÁC en lôabsence de vent), la remont®e est ®gale au 

double de lô®cart s®parant sa position de repos avec et sans la surcharge (temp®rature ï 5 °C 

en lôabsence de vent). 
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5 -  3.3.3  Vérification en régime de court -circuit  

On vérifie ici les distances entre les câbles conducteurs (du même circuit ou non), ainsi qu'entre câble 

conducteur et masse (ou câble de garde). 

DISTANCES MINIMALES  

Les distances minimales à respecter sont : 

¶ entre câbles conducteurs : accEt f +++ f31  

¶ entre câble conducteur et masse (ou câble de garde) : acc
E

t
cdgcondf
+

+
++

22
1

ff
 

 

VERIFICATION A L 'ECHAUFFEMENT DU CABLE DE GARDE 

Cette vérification est à faire à chaque cas de croisement de deux plans verticaux contenant 

respectivement un câble conducteur et un câble de garde. 

Elle prend en compte lôhypoth¯se dôun court-circuit phase-terre se produisant dans une portée voisine 

du point de croisement.  

La distance réalisée est calculée avec la position du câble de garde à q + 20°C et du câble conducteur 

à 40°C , où :  

- q repr®sente la variation de temp®rature li®e ¨ lô®chauffement du c©ble de garde provoqu® par 

le courant de défaut, sa valeur est donnée dans la Partie 4 « Dimensionnement électrique », 

- 20°C représente la température ambiante 

- la température de 40°C (Régime de Service Permanent ï cf. § 4 - 2.1.1) sôapplique uniquement 

pour les câbles conducteurs définies par la norme EN 50182 (câbles conducteurs à brins ronds 

en aluminium, en aluminium-acier, en alliage dôaluminium et en alliage dôaluminium-acier), ainsi 

quôaux c©bles conducteurs d®finis par la norme CEI 62219 (c©bles conducteurs dits ¨ ®conomie 

dô®nergie en alm®lec constitu®s de brins ronds au centre et de brins de forme sur les couches 

extérieures : câbles conducteurs de type Azalée utilisés par RTE). Pour les autres câbles 

conducteurs, la température sera précisée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

de lôouvrage 

 

 

VERIFICATION A L 'EFFET ELECTRODYNAMIQUE 

a)  INTRODUCTION , DOMAINE D 'APPLICATION  

Les efforts engendr®s lors dôun court-circuit sont dus, dans un premier temps, aux forces de Laplace 

puis, ¨ la fin du d®faut, au òcoup de fouetò provoqu® par la chute libre des c©bles conducteurs. 

La dur®e du d®faut varie suivant le niveau de tension de lôouvrage. 

En fonction de la valeur du courant de court-circuit triphasé (se référer au CCTP) prévu en étape finale 

pour le poste sur lequel se raccorde la ligne aérienne étudiée, il est nécessaire de vérifier les distances 

entre câbles conducteurs pendant le phénomène en question. 

 

b)  DEPLACEMENT DES CABLES CONDUCTEURS DUS AUX EFFORTS ELECTRODYNAMIQUES  
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Calcul au court -circuit  

Le court-circuit à prendre en considération pour le calcul est le court -circuit biphasé sans terre  à 

l'endroit du défaut, à savoir :  

ICC biphasé = 
3

2
 ICC triphasé 

Vérifications  

¶ on doit vérifier le respect des distances entre les câbles conducteurs du circuit en 

défaut , à partir de la fin du défaut, pour un court -circuit correctement éliminé; cette vérification 

permet aussi de s'assurer que la probabilité de réussir le réenclenchement est importante; 

¶ on doit vérifier le respect de la distance de tenue diélectrique entre les câbles 

conducteurs de circuits différents  en cas de réenclenchement non réussi  ; cette 

v®rification permet aussi de sôassurer que lôon ne propage pas le défaut au terne adjacent.  

 

Pour les supports, le dimensionnement porte sur les deux cas suivants : 

¶ le court-circuit ne parcourt la ligne que dôun seul c¹t® du pyl¹ne; le pyl¹ne est dans ce cas le 

lieu du défaut et Icc, dû au poste le plus proche, s'®coule vers ce dernier; de lôautre c¹t® du 

pyl¹ne, on n®glige lôapport des autres extr®mit®s. 

¶ Le court-circuit parcourt la ligne de chaque côté du pylône, ce dernier se situe dans ce cas entre 

le lieu du défaut et le poste source qui participe à Icc. 

 

Conditions et valeurs à prendre en compte  

Type de défaut Biphasé isolé 

Angle de phase de la tension ®lectrique (¨ lôorigine 
du défaut) 

0° en biphasé 

Apport subtransitoire nul 

Conditions de vent et de température 1. vent AZVN sur tout lôouvrage (voir pressions 
dans Partie 3 « dimensionnement mécanique »); 
température des câbles conducteurs avant 
défaut de 40°C (*) ï température en régime de 
service permanent (cf. 4-4.1.1). 

2. absence de vent; 
température des câbles conducteurs avant 
défaut de 40°C (*). 

Conditions communes à tous les niveaux de tension.  

(*) Cette temp®rature de 40 ÁC ne sôapplique quôaux c©bles conducteurs d®finies dans la norme EN 50182 (c©bles conducteurs ¨ 

brins ronds en aluminium, en aluminium-acier, en alliage dôaluminium et en alliage dôaluminium-acier) ainsi quôaux c©bles 

conducteurs d®finis dans la norme CEI 62219 (c©bles conducteurs dits ¨ ®conomie dô®nergie en alm®lec constitu®s de brins ronds 

au centre et de brins de forme sur les couches extérieures - câbles conducteurs de type Azalée utilisés par RTE). Pour les autres 

câbles conducteurs, la temp®rature sera pr®cis®e dans le Cahier des Clauses Techniques Particuli¯res de lôouvrage.  

 

On introduit la notion de temps m®canique ®quivalent pour fixer simplement le temps dô®limination de 

dimensionnement électrodynamique. Il est défin i par sa durée te et en cas de réenclenchement par le 

temps dôisolement ti et la durée du défaut éventuellement retrouvé, soit sous forme synthétique t e1 / t i 

/ t e2. 
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 400 kV 225 kV 63 ou 90 kV 
(plan 225 kV et HT) 

63 ou 90 kV 
(plan électromécanique) 

Critère de prise en 
compte de 
lôhypoth¯se ®lectroï
dynamique 

ICC triphasé réel à  

lôann®e N+5 ou en 
phase finale doit être 
> 40 kA 

ICC > 31,5 kA  ICC > 20 kA ICC > 20 kA 

Constante de temps 
du réseau 

70 ms 160 ms 200 ms 200 ms 

Durée du défaut     

 Vérifications 
géométriques 

- 120 ms - 120 ms - 120 ms pour les 
distances entre 
câbles conducteurs 
du circuit en défaut 

- 210 ms pour les distances 
entre câbles conducteurs du 
circuit en défaut 

 - pour les distances 
entre câbles 
conducteurs ou entre 
câble conducteur et 
câble de garde, défaut 
correctement éliminé 

- pour les distances 
entre câbles 
conducteurs ou entre 
câble conducteur et 
câble de garde, défaut 
correctement éliminé 

- 120 ms / de 2 à 5 s 
(*) / 90 ms 
(réenclenchement 
lent) pour les 
distances entre 
câbles conducteurs 
de circuits différents 
ou entre câble 
conducteur et câble 
de garde 

- 210 ms / de 4,5 à 5,5 s (*) / 
150 ms 
(réenclenchement lent) pour 
les distances entre câbles 
conducteurs de circuits 
différents ou entre câbles 
conducteurs et câble de 
garde 

   - 120 ms / 300 ms / 
90 ms 
pour les lignes 
prévues pour le 
réenclenchement 
rapide, en plus de la 
vérification 
précédente 

- 210 ms / 300 ms / 150 ms 
pour les lignes prévues pour 
le réenclenchement rapide, 
en plus de la vérification 
précédente 

Conditions spécifiques à chaque niveau de tension.  

 

(*) Pour le r®enclenchement lent, la dur®e dôisolement ¨ consid®rer est la plus p®nalisante dans la fourchette indiqu®e. 

 

5 - 3.4  Distance à la masse  

Ce sont les distances entre la masse dôun pylône/poteau et lôune des quelconques pièces sous tension 

de lôouvrage (c©bles conducteurs, extr®mit® de cha´nes isolantes, bretelles de continuit®, contrepoids...). 

Elles doivent être vérifiées en "vent nul" (voir § 5 - 2.3.2), en "vent réduit" (voir § 5 - 2.3.3), et, en 

complément dans le cas des pylônes ou poteaux en suspension, en "vent extrême" (15°C et 800 Pa).  

Elles ne doivent pas être inférieures aux valeurs ci-après : 

 

 Distances à la masse (m) 

HYPOTHESES 63 kV ou 90 kV 225 kV 400 kV 

"Vent nul" 1,10 1,70 3,00 

"Vent réduit" 0,8 1,10 2,00 

"Vent extrême" 0,15 0,4 0,7 

Distances à la masse  
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5 - 3.5  Distances de travail  

Ce chapitre examine les distances constructives ¨ respecter pour permettre dôeffectuer des travaux 

dôentretien sur les lignes a®riennes dans les deux cas suivants : 

¶ travail dans lôenvironnement de la tension (uniquement pour les ouvrages multiternes : 

travail sur un terne consigné, les autres étant sous tension),  

¶ travail sous tension  (méthode à distance  avec outils isolants, ou travail ñau potentielò). 

 

Sauf indication contraire formulée dans le CCTP, ces deux cas seront intégrés dans la conception de 

lôouvrage. 

 

5 -  3.5.1  Travaux dans l'environnement de la tension  

Pour les lignes multiternes, le CCTP peut mentionner que la possibilité de travailler sur les pylônes un 

terne étant consigné et le ou les autre(s) étant sous tension, doit être réservée. 

Dans la suite de ce paragraphe, on ne traitera que du cas le plus courant des lignes double ternes. 

 
Rappel des prescriptions de sécurité TRANSPORT dans le cadre de la publication UTE C18 -
510  

¶ si les opérateurs, compte tenu des objets quôils doivent manipuler, nôont pas ¨ sôapprocher des 

pièces conductrices nues sous tension à une distance inférieure à la distance appelée "Distance 

Limite de Voisinage (DLV)" définie ci-après : 

o 3 m pour les ouvrages 90 kV ou 225 kV, 

o 4 m pour les ouvrages 400 kV, 

alors, les prescriptions générales de la "zone 1" de la publication UTE C18-510 sôappliquent; 

¶ si les op®rateurs, compte tenu des objets quôils manipulent, doivent sôapprocher des pi¯ces nues 

sous tension à des distances comprises entre la DLV et la distance appelée "Distance Minimale 

dôApproche Corrig®e (DMAC)" d®finie ci-après (pour prendre en considération les surtensions 

susceptibles d'apparaître sur le réseau) : 

o 0,95 m pour les ouvrages 63 kV, 

o 1,1 m pour les ouvrages 90 kV, 

o 1,85 m pour les ouvrages 225 kV, 

o 3,1 m pour les ouvrages 400 kV,  

alors, ils se trouvent dans une zone où les différentes prescriptions particulières prévues par la 

publication UTE C18-510 pour sa « zone 2 è sôappliquent; 
  

¶ si les opérateurs, compte tenu des objets quôils manipulent, doivent sôapprocher des pi¯ces nues 

sous tension à des distances comprises entre la DMAC et la distance appelée "Distance Minimale 

dôApproche (DMA)" d®finie ci-après : 

o 0,8 m pour les ouvrages 63 kV, 

o 1,0 m pour les ouvrages 90 kV, 

o 1,60 m pour les ouvrages 225 kV, 

o 2,5 m pour les ouvrages 400 kV, 

  et/ou la distance appelée "Distance d'Ecran (DE)" définie ci-après : 

o 0,55 m pour les ouvrages 63 kV, 
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o 0,7 m pour les ouvrages 90 kV, 

o 1,45 m pour les ouvrages 225 kV, 

o 2,70 m pour les ouvrages 400 kV,  

alors, ils se trouvent dans une zone o½ les travaux ne peuvent °tre effectu®s quôen appliquant 

les règles relatives aux travaux sous tension (différentes prescriptions particulières sont prévues 

par la publication UTE C18-510) ou en consignant le circuit, à moins : 

ü qu'ils travaillent dans le cadre d'un "REGIME PARTICULIER D'EXPLOITATION (RPE)" 

entre la DMAC et la DMA, ou 

ü qu'ils travaillent derrière un écran entre la DMAC et la DE, 

auxquels cas les différentes prescriptions particulières prévues par la publication UTE C18-510 

pour sa "zone 2" s'appliquent. 

 

Distances constructives à respecter  

Les distances sont à respecter pour la mise en place et les positions conventionnelles des échelles de 

travail indiquées au CCTP. 

La pression maximale de vent sur les câbles conducteurs et câbles de garde est de 60 Pa. 
 

1) Distances masse pour tous pylônes treillis  

Un monteur peut travailler dans un fût, côté terne consigné. Sa zone d'évolution étant considérée au 

plus égale à 1,50 m, elle ne peut être supérieure à la largeur de la Face d'Elévation (FE) du pylône. 

C'est pourquoi on distingue deux cas en fonction de la Face dôEl®vation (FE) du pyl¹ne : 

¶ FE > 2 m : la face élévation comprend la zone d'évolution du monteur plus la zone de garde.  

¶ FE < 2 m : on prend a lors une distance à respecter supérieure. 

 

La distance minimale d en mètres à respecter est : 

 

 63 ou 90 kV 225 kV 400 kV 

FE > 2 m 0,7 m 1,7 m 3 m 

FE < 2 m 1,2 m 2,2 m  3,5 m 
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Figure 1 : Travaux à proximité de la tension  

 

Figure 2 : Travaux à proximité de la tension chaînes isolantes  

  

Les distances à la masse verticales doivent satisfaire aux conditions normales indiquées précédemment 

au § 5 - 3.4. 


























































































































